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NAUDOJAMOS SANTRUMPOS

Santrumpa Santrumpos iSaiSkinimas
AZ Apsaugos zona
ES Europos Sajunga
EPL Elektros perdavimo linija
GIS Geografiné informacing sistema
LR Lietuvos Respublika
LR BP Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas
LRV Lietuvos Respublikos Vyriausybé
PSO Perdavimo sistemos operatorius
TPD Teritorijy planavimo dokumentas
TP Transformatoriy pastoté
SPAV Strateginis pasekmiy aplinkai vertinimas
SRIS Saugomy risiy informaciné sistema
VP Vystymo planas
VSTT Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba
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IVADAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos (LR) Elektros energetikos jstatymu, elektros perdavimo
sistemos operatorius (PSO) yra atsakingas uz elektros energetikos sistemos darbo stabilumg ir
patikimuma, nacionalinés balansavimo funkcijos atlikimg ir sisteminiy paslaugy teikimg LR teritorijoje,
elektros energetikos sistemos (EES) perdavimo tinklo (PT) ir jungiamyjy linijy su kity Saliy elektros
energetikos sistemomis eksploatavima, prieziiira, valdyma bei plétrg, mazinant pralaidumo perdavimo
tinkluose apribojimus ir atsizvelgiant | elektros energetikos sistemos bei elektros tinkly naudotojy
poreikius.

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoré ,,Litgrid, AB* (toliau — Bendrové) planuoja kabelinés
elektros perdavimo linijos Siauriné—Vilnia statyba. Planuojama linija uztikrins elektros energijos tiekimo
patikimuma Vilniaus regiono vartotojams, o iSplésta transformatoriy pastoté atvers kelig prijungti didelés
galios vartotojus ir AEI gamintojus.

Bendrové planuoja tiesti naujg kabeling elektros perdavimo linija Siauriné—Vilnia nuo Zirmiiny iki
Naujosios Vilnios, iSplésti transformatoriy pastote Naujojoje Vilnioje ir prijungti ja prie Siuo metu
statomos elektros perdavimo linijos Vilnius—Neris.

Viena pagrindiniy uzduociy — uztikrinti patikima elektros sistemos veikimg ir energijos tiekima
vartotojams. Stebint augantj sostinés gyventojy skaiciy ir vykstancius transporto sektoriaus pokycius, i$
anksto ruosiamasi stiprinti elektros tinkla Siaurinéje Vilniaus dalyje. Tai padés sumazinti tinklo apkrovas
ir paruos tinklg ateinantiems deSimtmeciams, kai prognozuojamas dar didesnis vartojimo augimas.

Projekto metu planuojama nutiesti apie 14 kilometry ilgio naujg kabeling 110 kV elektros perdavimo
linijg tarp dviejy transformatoriy pasto¢iy: Siaurinés, esanéios P. Luksio gatvéje Zirmiinuose, ir Vilnios,
esancios Pramonés gatvéje Naujojoje Vilnioje. Taip pat planuojama jrengti nauja 330 kV transformatoriy
pastote, iSpleciant esama 110 kV Vilnios transformatoriy pastotés teritorija, ir nuo iSpléstos pastotés
nutiesti naujg kabeling 330 kV pastote elektros perdavimo linijg prijungimui prie Siuo metu statomos 330
kV elektros perdavimo linijos Vilnius—Neris.Vilniaus miesto savivaldybés taryba 2024m. geguzés 16 d.
priemé sprendimg Nr. 1-526 ,,Dél 110 kv elektros perdavimo linijos Siauriné—Vilnia ir susijusios
inzinerings infrastruktiiros vystymo plano rengimo inicijavimo pagrindu®. 2024 m. liepos 17 d. jsakymu
Nr. 30-1867/24 D¢l 110 kV elektros perdavimo linijos Siauriné—Vilnia ir susijusios inZinerinés
infrastruktiros vystymo plano darby programos tvirtinimo* patvirtino planavimo darby programa,
planavimo tikslus ir uzdavinius.

Plany ir programy strateginio pasekmiy aplinkai vertinimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugpjiicio 18 d. nutarimu Nr. 967 ,,Dél Plany ir programy strateginio
pasekmiy aplinkai vertinimo tvarkos apraSo patvirtinimo®, nustatyta tvarka atliekamas strateginis
pasekmiy aplinkai vertinimas.
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PLANO IR SPAV DOKUMENTU RENGEJUS

Planavimo organizatorius:

INFORMACIJA APIE PLANAVIMO ORGANIZATORIU, INICIATORIU, VYSTYMO

Istaigos pavadinimas

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktorius

Adresas

Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, www.vilnius.It

Kontaktinis asmuo

Vilniaus miesto savivaldybés Teritorijy planavimo skyriaus pataréja
Evelina Sabeckaité-Vasiljeva

Telefonas

+370 5 211 2756; +370 675 94315

El. pastas

savivaldybe@vilnius.lt; evelina.vasiljeva@yvilnius.It

Planavimo iniciatorius:

Imonés pavadinimas

LITGRID AB

Adresas

Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, www.litgrid.eu

Kontaktinis asmuo

Nekilnojamojo turto ir planavimo skyriaus projekty vadove
Skirmanté Dubovikiené

Telefonas

+ 370 635 87840

El pastas

skirmante.dubovikiene@litgrid.cu

Vystymo plano rengéjas:

Imonés pavadinimas UAB ,,Ardynas“

Adresas Gedimino g. 47, LT44242 Kaunas
Kontaktinis asmuo Olga Vaiciené, projekto vadové

Telefonas tel.: +370 37 323 209, mob.: +370 611 22898
El. pastas o.vaiciene@ardynas.lt

SPAYV dokumenty rengéjas:

Imonés pavadinimas

UAB ,,Ardynas*

Adresas

Gedimino g. 47, LT44242 Kaunas

Kontaktinis asmuo

Jolanta Paplauskiené, projekto vadové

Telefonas

tel.: +370 37 323209, +370 698 29606

El. pastas

j-paplauskiene@ardynas.lt

Imonés pavadinimas

UAB ,,Ardynas“ subrangovas
VSI Pajurio tyrimy ir planavimo institutas (PTPI)

Adresas

V. Berbomo g.10-201, LT-92221 Klaipéda

Kontaktinis asmuo

Rosita Mileriené, direktoré

Telefonas, faksas

tel.: +370 46 390 818; mob.: +370 68239537

El. pastas

rosita@corpi.lt, info@corpi.lt
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2  VYSTYMO PLANO SASAJOS SU STRATEGINIO PLANAVIMO DOKUMENTAIS IR
PROGRAMOMIS, TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTAIS

2.1 Strateginio planavimo dokumentai
Litgrid AB. Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-110 kV tinkly plétros planas 2024—2033 m.

Vadovaujantis LR elektros energetikos jstatymu, elektros perdavimo sistemos operatorius yra
atsakingas uz elektros energetikos sistemos darbo stabilumg ir patikimumg, nacionalinés balansavimo
funkcijos atlikimg ir sisteminiy paslaugy teikimg LR teritorijoje, elektros energetikos sistemos perdavimo
tinklo ir jungiamyjy linijy su kity Saliy elektros energetikos sistemomis eksploatavima, priezitira, valdyma
bei plétra, mazinant pralaidumo perdavimo tinkluose apribojimus ir atsizvelgiant j elektros energetikos
sistemos bei elektros tinkly naudotojy poreikius. Elektros perdavimo sistemos operatorius taip pat privalo
prognozuoti ilgalaikj elektros energetikos sistemos galios balansg ir teikti rinkos dalyviams informacija
apie prognozuojamos generuojamos ar perdavimo galios trilkuma arba ribojimus.

Elektros energetikos sistemos darbo stabilumas, patikimumas, galiy ir energijos balansai priklauso ne
tik nuo rinkos dalyviy elgsenos, bet ir nuo prijungiamy elektriniy darbo tinkamy parametry nustatymo,
elektriniy darbo koordinavimo bei laiku vykdomos plétros. Todél LITGRID, kaip Lietuvos perdavimo
sistemos operatorius, privalo ne tik tinkamai valdyti elektros perdavimo tinkla, bet ir riipintis visa elektros
energetikos sistema: planuoti elektros energetikos sistemos veikimg ilguoju laikotarpiu, jvertinant elektros
energijos tiekimo ir saugumo patikimumo, kokybées, efektyvumo, vartojimo, vadybos ir aplinkos apsaugos
reikalavimus. Tam yra rengiamas deSimties mety Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-110 kV
tinkly plétros planas, kurio pagrindinis tikslas — jvertinti esamg elektros energetikos sistemos biiklg bei
numatyti galimus elektros energijos ir galios poreikiy, generuojanciy galiy ir generavimo pasikeitimus,
sistemos adekvatumo uztikrinimo galimybes ilgalaikéje perspektyvoje, numatyti perdavimo tinklo plétros
kryptis, atstatymo apimtis, nustatyti orientacines investicijas tinklo plétrai ir atstatymui.

Ivertinus elektros energijos poreikio augima Vilniaus regione, iki 2031 m. planuojama pastatyti nauja
330 kV Vilnios TP, rekonstruojant esama 110/10 kV Vilnios TP bei jrengiant joje nauja 330 kV skirstykla
su dviem 330/110/10 kV 300 MVA galios autotransformatoriais. Si 330/110/10 kV transformatoriy
pastot¢ ne tik sumazinty Vilniaus ir Neries transformatoriy pastotése esaniy autotransformatoriy
apkrovimus, bet ir uztikrinty elektros energijos tiekimo patikimuma ir padidinty elektros energijos tiekimo
saugumag Vilniaus mieste. Prie naujos 330 kV skirstyklos planuojama prijungti 330 kV linijg Vilnius-
Neris. Kadangi Vilniaus miesto poreikis yra dengiamas per 110 kV pastotes, tam kad Perdavimo tinklo
projektai 39 buty uztikrintas pakankamas pralaidumas tarp Vilnios TP 110 kV skirstyklos bei didelés
dalies Vilniaus miesto poreikj dengiané¢iy 110 kV Seskinés, Siaurinés, Centrinés, Baltupio ir Zvéryno
pastoCiy, planuojama pastatyti ir 110 kV EPL Vilnia- Siauriné. Siuo metu yra vykdomos teritorijy
planavimo procediiros. ir Zvéryno pastotémis, planuojama pastatyti ir 110 kV EPL Vilnia-Siauriné. Siuo
metu yra vykdomos teritorijy planavimo procediiros.

Perdavimo tinklas 2033 metais pavaizduotas 2.1.1. paveiksle.
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400-330 KV elektros perdavimo tinklo schema 2033 m.
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2.1.1. pav. Lietuvos 400-330 kV perdavimo tinklo schema 2033 m'.

Informacija apie esamg ir planuojama plésti Lietuvos aukstosios jtampos linijy tinkla remiantis
Lietuvos elektros energetikos sistemos 400—110 kV tinkly plétros planu 2024-2033 m. pateikiama 2.1.1
lenteléje.

2.1.1 lentelé. Informacija apie Lietuvos aukStosios jtampos linijy tinklg 2

e v 2023 m. (faktas) 2033 m. (planas)

AukStos itampos linijos: 7799 km 8181.3 km
400 kV oro linijos 102,8 km 102,8 km
330 kV oro linijos 1895,7 km 2570 km
220 kV oro linijos 0 80 km
110 kV oro linijos 4973,3 km 5051 km
300 kV nuolatinés srovés povandeninis kabelis 197,5 km 197,5 km
300/330 kV kabeliy linijos 13,2 km 30 km
110 kV kabeliy linijos 116,4 km 150 km

! Litgrid AB. Lietuvos elektros energetikos sistemos 400—110 kV tinkly plétros planas 2024—2033 m. Prieiga:
http://www.litgrid.eu/
2 Lietuvos elektros energetikos sistemos 400110 kV tinkly plétros planas 20242033 m. Prieiga: http://www litgrid.eu/
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2.2 Galiojantys teritoriju planavimo dokumentai

Planuojamoje teritorijoje galiojantys kompleksinio ir specialiojo teritorijy planavimo dokumentai
pateikiami 2.2.1 lentelgje.

2.2.1 lentelé. Galiojan¢iy teritoriju planavimo dokumenty sarasas

];1: Teritorijuy planavimo dokumentai
Kompleksinio teritoriju planavimo dokumentai
1 LR teritorijos bendrasis planas, patvirtintas LRV 2021 m. rugséjo 29 d. nutarimu Nr. 789
’ (T00087007)
) Vilniaus savivaldybés teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2021 m. birZelio 3 d.
) (T00086338)
Specialiojo teritorijuy planavimo dokumentai
1 Nacionalinis kraStovaizdzio tvarkymo planas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2015 m.
’ spalio 2 d. jsakymu Nr. D1-703 (T00077225)
) Vilniaus miesto Silumos tikio specialiojo plano atnaujinimas, patvirtintas Vilniaus miesto
) tarybos 2018 m. geguzés 9 d. sprendimu Nr. 1-1525 (T00082128)
3. Pavilniy regioninio parko ir jo zony riby planas 2009-06-18 (T00054274)
4. Pavilniy regioninio parko tvarkymo planas 2009-07-10 (T00054276)
5 Verkiy regioninio parko ir jo zony bei buferinés apsaugos zonos riby planas 2009-06-18
’ (T00054273)
6. Verkiy regioninio parko tvarkymo planas 2009-07-10 (T00054277)
Verkiy regioninio parko ir jo zony bei buferinés apsaugos zonos riby plano korektiira,
7. patvirtintas Lietuvos Respublikos vyriausybés 2019 m. balandzio 17 d. nutarimu Nr. 375
(T00083501)
8 Verkiy regioninio parko tvarkymo plano pakeitimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
) aplinkos ministro 2019 m. birzelio 12 d. jsakymu Nr. D1-362 (T00083532)
Vilniaus senamiescio (unikalus kodas Kultiiros vertybiy registre 16073, buves kodas U1P)
9. nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos specialusis planas — teritorijos ir apsaugos zonos
riby planas 2010-11-09 (T00053354)
10 Vilniaus miesto dviraciy taky specialusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybés
) tarybos 2014 m. geguzeés 28 d. sprendimu Nr. 1-1856 (T00072197)
Vilniaus miesto vandens telkiniy sléniy apsaugos ir pritaikymo rekreacijai specialusis
11. planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybés tarybos 2015 m. kovo 18 d. sprendimu
Nr. 1-2285 (T00075982)
12 Vilniaus apskrities misky tvarkymo schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
’ ministro 2014 m. geguzés 7 d. jsakymu Nr. D1-414 (T00071421)
13 Ypatingos valstybinés svarbos projekto ,,Rail Baltica* gelezinkelio linijos Kaunas—Vilnius
) susisiekimo komunikacijy inZinerinés infrastruktiiros vystymo planas (T00097095)
14. PavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialusis planas. (T00096473)
15 Vilniaus miesto vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialusis
) planas (T00097141)
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LR teritorijos bendrasis planas

LR teritorijos bendrajame plane® (toliau-LR BP) prioritetai ir nuostatos inZinerinéms sistemoms
pateikti kompleksinés infrastruktiiros ir teritorijy rezervavimo valstybés poreikiams brézinyje (zr.2.2.1

pav.).
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2.2.1 pav. IStrauka i§ LR bendrojo plano Kompleksinés infrastruktiiros ir teritorijuy rezervavimo valstybés
poreikiams bréZinio (Saltinis: www.planuojustatau.lt)

3 LR teritorijos bendrasis planas, patvirtintas LRV 2021 m. rugséjo 29 d. nutarimu Nr. 789
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Nacionalinis krastovaizdZio tvarkymo planas

Nacionaliniame kraStovaizdzio tvarkymo plane (toliau—NKTP) yra nustatyti krastovaizdZzio vizualing
struktiira, jos informacinj—estetinj potencialg formuojantys kertiniai teritorinio pasiskirstymo veiksniai:

1) vertikalioji sgskaida—apsprendzianti krastovaizdzio erdvinj despektiskuma, t. y. jvairaus lygmens
apzvalgos lygmeny (despekty) buvimo galimybes;

2) horizontalioji saskaida—apsprendzianti krastovaizdZio erdvinj atviruma, t. y. jo videotopy (vientisai
suvokiamy erdviy) prazvelgimo, matomumo ir suvokimo galimybes;

3) vizualinis dominavimas kraStovaizdyje—apsprendziantis kraStovaizdzio erdving kompozicing
iSraiska, t. y. vertikaliyjy (iSkylanc¢iy auksty statiniy, kalvy) bei horizontaliyjy (suvokiamy upiy juosty,
ezery vandens pavir$iy) vizualiniy dominanciy ar jy kompleksy buvima.

Salies kraitovaizdzio vizualinés raiskos ypatumai pateikiami KrastovaizdZio vizualinio estetinio
potencialo brézinyje, apibendrinanc¢iame iSvardintus vizualinius veiksnius, pristatan¢iame pamatinius
krastovaizdzio vizualinés struktiiros tipus, nustatytus pagal vertikalios (V) ir horizontalios (H) erdvinés
saskaidos iSraiSkos laipsnio (0-1-2-3) derinius (zr. 6.4.3 pav.).

Siekiant formuoti ir palaikyti optimalig krastovaizdzio struktiira NKTP isskirtos krastovaizdzio
tvarkymo zonos.

Krastovaizdzio tvarkymo zona—nustatytomis ribomis apibréztos paskirties teritorija, turinti jai
nustatytas apsaugos ir naudojimo salygas (reglamenta) bei joms adekvacias kraStovaizdzio atkdirimo,
formavimo ir kitas tvarkymo priemones. Kiekviena tvarkymo zona yra atraminis teritorinis vienetas,
kuriam tos zonos ribose nustatoma krastovaizdzio formavimo politika, galimy veiklos rGsiy prioritetai,
apibréziamos principinés nuostatos neleistinoms veiklos rii§ims ir (ar) jy kryptims vykdyti. Atsizvelgiantj
skirtingg krastovaizdzio pobudj, tvarkymo zonos nustato diferencijuota Zemés naudmeny grupiy tikinj
tvarkyma, skirta siekiamai tikslinei ir (ar) optimaliai erdvinei kraStovaizdzio struktiirai formuoti, tinkamai
krastovaizdZio biiklei palaikyti.

Nacionaliniame (valstybés) lygmenyje tvarkymo zony sistemos kiirimo metodinj pamatg formuoja 5
principinés planuojamo krastovaizdzio kategorijos:

1) intensyviai kei¢iamas (urbanizuojamas, technogenizuojamas) krastovaizdis, patenkantis |
urbanistinio karkaso jtakos arealus ir juostas;

2) vyraujancio intensyvaus iikinio naudojimo prioriteto agrariniy ir miskingy teritorijy krastovaizdis;

3) vyraujancio tausojancCio naudojimo prioriteto agrariniy ir miskingy teritorijy krastovaizdis
gamtinio karkaso arealuose;

4) sudétingos (misrios) funkcinio naudojimo struktiiros krastovaizdis urbanistinio ir gamtinio karkaso
asiy sankirtos arealuose;

5) vyraujancio konservacinio naudojimo prioriteto kraStovaizdis arealuose su gausiais konservacing
vert¢ ir atitinkama teritorinés apsaugos statusg turinCiais gamtiniais ir (ar) kultliriniais teritoriniais
kompleksais.

I8skirtos krastovaizdzio tvarkymo zonos pateiktos KraStovaizdzio tvarkymo zony brézZinyje (zr. 6.6.1

pav.).

Vilniaus miesto bendrasis planas

Istrauka i§ Vilniaus miesto bendrojo plano pagrindinio bréZinio pateikta 2.2.2 pav.

Vilniaus m. sav. Bendrojo plano aiskinamojo rasto trecio skirsnio ,, Teritorijos naudojimo reikalavimy
tikslinimas nekeic¢iant BP sprendiniy 14 ir 15 punktuose jtvirtinta:

14. BP pazyméti inzinerinés infrastruktiros koridoriai gali biti tikslinami ar papildomi rengiant
vietovés lygmens kompleksinius TPD, inzinerinés infrastruktiiros vystymo specialiuosius planus arba
zemés valdos projektus;

15. BP nedetalizuoja susisiekimo ir inZineriniy sistemy techniniy sprendiniy. Numacius kitokius
sprendinius nei pazyméta BP, funkciniy zony ribos gali buti tikslinamos vietovés lygmens TPD arba
zemés valdos projektuose. Numatant urbanizuoti esamas melioruotas Zemés iikio teritorijas, privaloma
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uztikrinti esamos melioracinés sistemos funkcionavimg arba, rengiant atskiry teritorijy detaliuosius planus
ar techninius projektus, numatyti melioracinés sistemos rekonstrukcija, uztikrinant tolesnj Sios sistemos
eksploatavimg ir valdyma.

Vilniaus m. sav. Bendrojo plano aiskinamojo rasto ketvirto skirsnio ,,Elektros energijos tiekimas*
163.4 papunktyje bei 164 punkto 1 dalyje nurodyta:

163.4. Vilniaus miesto Siaurinés dalies esamiems ir numatomiems naujiems objektams elektros
tiekimo patikimumui uztikrinti numatoma pastatyti 110 kV EPL Siauriné — Vilnia. Sprendimas dél
projekto jgyvendinimo bus priimtas Vilniaus miesto suminei apkrovai pasiekus 600 MW arba 2024-2025
metais, kai bus analizuojamas poreikis jrengti 330 kV skirstykla 110/10 kV Vilnios pastotéje;

164. Elektros tiekimo objekty prioritetinis sarasas ir jy statybos eiliSkumas (gali biiti koreguojamas
priklausomai nuo pasikeitusio poreikio ir investicijy plétrai bei rekonstravimui bendromis Vilniaus miesto
savivaldybés, Lietuvos Respublikos Vyriausybés bei LITGRID AB pastangomis):

1. ISplésti 110/10 kV Vilnia j 330/110/10 Vilnia, pastatant 330 kV skirstyklg ir jg prijungiant prie 330
kV EPL Vilnius — Neris.

Sutartiniai zyméjimai
E Panuciama teritorija

2.2.2 pav. IStrauka i§ Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano pagrindinio bréZinio su
planuojamos EPL alternatyvomis(Saltinis: www.planuojustatau.lt)
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3 INFORMACIJA APIE RENGIAMA TERITORIJU PLANAVIMO DOKUMENTA
3.1 Bendrieji duomenys

Planuojama teritorija

Vilniaus m. savivaldybés Verkiy, Antakalnio, Zirmiiny ir Naujosios Vilnios senifinijy teritorijos.

0 2500 5000 7500m x

Ll
llak K . 3/~ Naujosios” 4 !
V' Nilniosg /A Vilniaus r. sav.

“sen’f
P 3

Traky r-sav.

Sutartiniai Zymejimai

~ ] savivaidybiy ribos
Kartografinis p'agrin_d_as: J 4 F_-:: Planuojama teritorija
ORT10LT® Nacionaling Zemés tarnyba prie Aplinkas ministerijos, 2021-2023.

GRPK, Administracines ribos © Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2025. |vams @ | || Senitniy ribos

3.1.1 pav. Planuojamos teritorijos schema

Rengiamo teritorijy planavimo dokumento pavadinimas

110 kV elektros perdavimo linijos Siauriné—Vilnia ir susijusios inZinerinés infrastruktiiros vystymo
planas inicijavimo pagrindu (toliau — Vystymo planas).

Teritoriju planavimo dokumento rasis:
Specialiojo teritorijy planavimo dokumentas, inzinerinés infrastruktiiros vystymo planas.
Teritorijy planavimo lygmuo:

Vietoveés.
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Planavimo pagrindas

Vilniaus miesto savivgldybés tarybos 2024 m. geguzés 16 d. sprendimas Nr. 1-526 ,,Dél 110 kV
elektros perdavimo linijos Siauriné—Vilnia ir susijusios inzinerinés infrastruktiros vystymo plano rengimo
inicijavimo pagrindu®.

Planavimo darby programa

Vilniaus miesto savivaldybés administracijos direktorius 2024 liepos 17 d. jsakymu Nr. 30-1867/24
,Del 110 kV elektros perdavimo linijos Siauriné—Vilnia ir susijusios inzinerinés infrastruktiiros vystymo
plano darby programos tvirtinimo* patvirtino planavimo darby programa, kurioje nustatyti planavimo
tikslai bei uzdaviniai.

Planavimo tikslai:

1) suplanuoti teritorijas, kurios uztikrinty elektros energijos tiekimo patikimuma ir galimybe padidinti
elektros energijos tiekimo saugumg Vilniaus regiono vartotojams;

2) sumazinti Vilniaus ir Neries transformatoriy pastotése esanciy autotransformatoriy apkrovas ir 110
kV linijy apkrovas Vilniaus mieste;

3) uztikrinti elektros energijos tiekimo patikimuma Vilniaus miesto Seskinés, Siaurinés, Kino
studijos, Baltupio pastociy vartotojams;

4) plétoti inzinering infrastruktiirg ir numatyti jos plétrai reikalingas teritorijas;
5) uztikrinti darnig infrastruktiiros plétra Vilniaus miesto savivaldybés teritorijoje;

6) suplanuoti inzineriniy komunikacijy tinkly koridorius, zemés sklypus ir (ar) kita reikalinga
infrastruktiirg ir motyvuotai pagristas konkrecias vietas zemei visuomenés poreikiams paimti ar paversti
misko zeme kitomis naudmenomis;

7) patikslinti valstybiniy misky ribas pagal galiojancius teisés aktus, leistinus

teritorijy naudojimo reglamentus.

Planavimo uZdaviniai:

1) identifikuoti elektros perdavimo tinkly infrastruktiirai ir jos plétrai reikalingas teritorijas;
2) numatyti inZinerinés infrastrukttiros statiniy iSdéstyma;

3) numatyti inzinerinei infrastruktiirai funkcionuoti reikalingus servitutus;

4) numatyti inzinerinés infrastruktiiros statiniy ir (ar) teritorijy apsaugos zonas, numatyti teritorijas,
kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo saglygos;

5) numatyti motyvuotai pagristas teritorijas, kuriose Zemé turi biiti paimama
visuomenés poreikiams;
6) numatyti teritorijas misko zemés pavertimui kitomis naudmenomis ir valstybinés

reik§més misky ploty schemy tikslinimui.

Planavimo procesas vykdomas Topografijos, inzinerinés infrastrukttros, teritorijy planavimo ir
statybos elektroniniy varty informacinés sistemos portale TPS ,,Vartai* (https://www.planuojustatau.lt),
TPD Nr. S-VT-13-24-387.
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3.1.1. lentelé. ISduotos teritorijuy planavimo salygos

il: Planavimo salygas iSdavusios institucijos pavadinimas ISdavimo data ir Nr.

. : _— 2024-08-12

1. | AB ,,Energijos skirstymo operatorius Nr. REG22078947
_ . _ Y 2024-09-19

2. | Kulttros paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos Nr. REG22815691
. N .. e 2024-08-12

3. | Akciné bendrové ,,Lietuvos gelezinkeliai Nr. REG22094959
: . . . o 2024-08-22

4. | Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos Nr. REG22404847
2024-08-09

>- | LITGRID AB Nr. REG22035195
6 Nacionalinis visuomenés sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos 2024-08-20

" | ministerijos Nr. REG22299108
o . o . . 2024-08-23

7. | Pavilniy ir Verkiy regioniniy parky direkcija Nr. REG22445840
] PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentas prie Vidaus reikaly 2024-08-20

" | ministerijos Nr. REG22312978
- 2024-08-12

9. | Telia Lietuva, AB Nr. REG22067158
N o A « 2024-08-14

10. | Uzdaroji akciné bendrové ,,GRINDA Nr. REG22167089
T . _ 2024-08-23

11.| Viesoji jstaiga Transporto kompetencijy agentiira Nr. REG22453049
. o s TS 2024-08-14

12.| Uzdaroji akciné bendrové ,,Vilniaus apSvietimas Nr. REG22191790
o . . ) - . 2025-05-07

13.| Vilniaus miesto savivaldybés administracija Nr. REG22572394
e . . 2024-08-13

14.| AB Vilniaus Silumos tinklai Nr. REG34913097
N o . « 2024-08-13

15. | Uzdaroji akciné bendrové ,,VILNIAUS VANDENYS Nr. REG22155414
o 2024-08-14

16.| Valstybiné misky tarnyba Nr. REG22200787
. . ) 2025-03-20

17.| Lietuvos kariuomené Nr. REG32567584
18 Nacionalin¢ zemés tarnyba prie Aplinkos 2025-04-01

' | ministerijos Nr. REG33276376
R " 2025-03-24

19.] AB "Via Lietuva Nr. REG32818084

Vystymo planas rengiamas vadovaujantis Inzinerinés infrastrukttros (elektros, dujy ir naftos
tiekimo tinkly) plany rengimo taisyklémis (toliau — Taisyklés), patvirtintomis LR energetikos ministro ir
LR aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. jsakymu Nr. 1-10/D1-61.
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3.2 Planuojamas objektas

3.2.1 lentelé. Planuojamas objektas

Eil. Pavadinimas Aprasymas
Nr.

1 Kintamos srovés 110 kV kabelio Planuojama 110 kV kabelio elektros perdavimo linija (EPL)
elektros perdavimo linijos (EPL) Siauriné-Vilnia sujungsianti 110 kV Siaurinés transformatoriy
statyba pastote, esancig adresu P. Luksio g. 1, Vilnius ir 110 kV Vilnios

transformatoriy pastote, esanCig adresu Pramonés g. 68A,
Trasos ilgis—apie 14 km; Vilnius.
ltampg _110.1f.V; . .. Kabelio EPL sudaro poZzeminiy elektros bei Sviesolaidiniy
kabeliy skaicius — 3 viengysliai; S . . . . :
. . ; kabeliy visuma. Kabelio EPL jrengti, eksploatuoti ir aptarnauti
nominalus perdavimo galingumas — 645 A, R g e Lk - A
turi biti suformuotas inzinerinis koridorius. Sio koridoriaus
111 MW. . Lo T C o . .
ribose planuojami inZinerinei infrastruktiirai funkcionuoti
reikalingi Zzemés servitutai (Servitutas 222 — teisé tiesti,
aptarnauti, naudoti pozemines, antZemines komunikacijas).

2 330 kV kabelio elektros perdavimo | Planuojama 330 kV kabelio elektros perdavimo linija (EPL)

linijos (EPL) statyba nuo suplanuotos 330/110/10 kV Vilnios TP iki Vilniaus rajono
o ) savivaldybés administracinés ribos (siekiant sujungti 330/110/10

trasos ilgis apie 5 km; o . -

. - kV Vilnios TP su suplanuota 330kV elektros perdavimo linija

jtampa 330 kV; oo .

. . . Vilnius-Neris).

nominalus perdavimo galingumas - 1780

A,916 MW. Kabelio EPL sudaro poZeminiy elektros bei Sviesolaidiniy
kabeliy visuma. Kabelio EPL jrengti, eksploatuoti ir aptarnauti
turi buti suformuotas inzinerinis koridorius. Sio koridoriaus
ribose  planuojami inZinerinei infrastruktirai funkcionuoti
reikalingi Zemés servitutai (Servitutas 222 — teisé tiesti,
aptarnauti, naudoti poZemines, antZzemines komunikacijas).

3. | 330/110/10 kV Vilnios transformatoriy | Planuojamas esamos 110 kV Vilnios TP, esancios adresu

pastotés statyba

Pramonés g. 68 A, Vilnius iSplétimas j 330/110/10 kV Vilnios TP.
Projekto jgyvendinimui planuojamas zemés ploto, reikalingo TP
iSplétimui, paémimas visuomenés poreikiams.

Planuojamos teritorijos pradzia:

Esama 110 kV Siaurinés transformatoriy pastoté, esanti adresu P. Luksio g. 1 , Vilnius (toliau — 110 kV
Siaurinés TP).

Planuojamos teritorijos pabaiga:

Vilniaus rajono savivaldybés administraciné riba, siekiant sujungti 330/110/10 kV Vilnios TP su
suplanuota 330kV elektros perdavimo linija Vilnius-Neris.

Veiklos vykdymo etapai, jy terminai ir eiliSkumas

Teritorijy planavimo etapas numatytas 2024-2027 metais, projektavimo ir statybos darbai — 2028-2031
metais.
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Planuojama EPL turi tenkinti IEC standartuose, Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiose taisyklése #,
Elektros tinkly apsaugos taisyklése® bei Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklése® elektros
perdavimo linijy jrengimui keliamus reikalavimus.

3.3 Strateginio pasekmiy aplinkai vertinimo procediiros

Plany ir programy strateginio pasekmiy aplinkai vertinimo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugpjiicio 18 d. nutarimu Nr. 967 ,,Dél Plany ir programy strateginio
pasekmiy aplinkai vertinimo tvarkos apraSo patvirtinimo®, nustatyta tvarka atliekamas strateginis
pasekmiy aplinkai vertinimas (toliau - SPAV).

SPAYV tikslai:

SPAV — tam tikry plany ir programy jgyvendinimo, galimy pasekmiy aplinkai nustatymo,
apibidinimo ir vertinimo procesas, kurio metu rengiami SPAV dokumentai, konsultuojamasi,
atsizvelgiama ] vertinimo ir konsultacijy rezultatus prie§ priimant ir/arba tvirtinant plang ar programa,
teikiama informacija, susijusi su sprendimu dél plano ar programos priémimo ir/arba tvirtinimo.

SPAV dokumentai - SPAV apimties nustatymo dokumentas ir SPAV ataskaita rengiami Vystymo
plano koncepcijos rengimo etape.

SPAV metu nagrinéjama galima Vystymo plano koncepcijos alternatyvy jgyvendinimo jtaka
gamtinei, socialinei, ekonominei aplinkai ir jvertinamos galimos reikSmingos Vystymo plano
jgyvendinimo pasekmés planuojamai teritorijai. SPAV metu analizuojami Vystymo plano koncepcijos
alternatyvy privalumai ir trikumai, kas leis patobulinti Vystymo plano sprendinius. SPAV rengimo metu
vystomas dialogas tarp plano rengéjy, vertinimo dokumenty rengéjy, suinteresuoty valstybés institucijy
bei visuomenes.

SPAV metu siekiama:

* nustatyti, apibuidinti ir jvertinti galimas reikSmingas Vystymo plano jgyvendinimo pasekmes
aplinkai;

* konsultuotis su atsakingomis uz aplinkos apsaugg valstybés ir savivaldybiy institucijomis,
jstaigomis ir visuomene;

» uztikrinti, kad organizatorius gauty iSsamia informacijg apie galimas reikSmingas Vystymo plano ar
programos jgyvendinimo pasekmes aplinkai ir atsizvelgty i ja.

Vadovaujantis Plany ir programy strateginio pasekmiy aplinkai vertinimo tvarkos apraso IV skyriaus
7.2.2 p. atliekant vietovés lygmens plano SPAV vertinimo subjektai yra:

Aplinkos apsaugos agentiira;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos jgaliota institucija;

Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie AM;

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos teritorinis padalinys;
savivaldybé, kurios teritorijai rengiamas planas ar programa, ir su planuojama teritorija
besiribojanti savivaldybé;

e visuomeng.

4 Elektros irenginiy jrengimo bendrosios taisyklés, patvirtintos LR energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. jsakymu Nr. 1-22;

3 Elektros tinkly apsaugos taisyklés, patvirtintos LR energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. jsakymu Nr. 1-93 (Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2019 m. lapkri¢io 20 d. jsakymo Nr. 1-300 redakcija);

® Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés, patvirtintos LR energetikos ministro 2011 m. gruodzio 20 d. jsakymu Nr.1-309.
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Pagal Plany ir programy strateginio pasekmiy aplinkai vertinimo tvarko apraso 8.3 punkta, apie
teritorijy planavimo dokumento jgyvendinimo galimy pasekmiy aplinkai vertinimo procesg visuomeneé
informuojama ir jame dalyvauja Teritorijy planavimo jstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés
(toliau — LVR) nustatyta tvarka — t. y. remiantis Visuomenés informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo
priimant sprendimus dél teritorijy planavimo nuostatais (patvirtinti LRV 1996 m. rugs¢jo 18 d. nutarimu
Nr. 1079).

SPAV apimties nustatymo dokumentas (toliau — SPAV AND) parengtas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2014 m. gruodzio 23 d. nutarimu Nr. 1467 patvirtinto Plany ir programy
strateginio pasekmiy aplinkai vertinimo tvarko apraso VI skyriaus nuostatomis.

SPAV AND dokumentas rengiamas siekiant nustatyti:

o SPAV ataskaitos turinj ir joje nagrinétinus klausimus;
o teiktinos informacijos apimtis ir i§samuma;
o naudotinus strateginio pasekmiy aplinkai vertinimo metodus.

ISvadas dél SPAV AND pateiké vertinimo subjektai (Zr. 3.3.1 lentelg).

3.3.1. lentelé. Subjekty vertinimo iSvados dél SPAV AND

Eil. Vertinimo subjekto pavadinimas
Nr.

ISvados

1. | Aplinkos apsaugos agentiira 188784898,
A. Juozapaviciaus g. 9, LT-09311 Vilnius

2025-05-14 rastu Nr. (30-2)-A4E-5114 pritaré
SPAV AND

2. | Vilniaus miesto savivaldybés administracija
188710061, Konstitucijos pr. 3; LT-09601
Vilnius

2025-05-16 rastu A51-82730/25 pritaré SPAV
AND

3. | Vilniaus rajono savivaldybés administracija
188708224, Rinktinés g. 50, LT-09318
Vilnius

2025-05-14 rastu Nr. S-9947(25.5 Mr) pritaré
SPAV AND

4. | Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie
Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos,
Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius

2025-05-19 Nr. rastu V3-781 pritaré SPAV
AND

5. | Nacionalinis visuomenés sveikatos centras
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
291349070, Kalvarijy g. 153, LT-08352
Vilnius

2025-06-20 raStu Nr. T11:38:45.771+03:00,
(10-11 14.3.9 Mr)2-25351 pritar¢ SPAV AND

6. | Kultaros paveldo departamentas prie
Kultiiros ministerijos 188692688, Snipiskiy
g. 3, LT-09309 Vilnius

2025-06-27 rastu Nr. (12.53-V E)2V-1275
pritaré SPAV AND

SPAYV ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2014 m. gruodzio 23 d.
nutarimu Nr. 1467 patvirtinto Plany ir programy strateginio pasekmiy aplinkai vertinimo tvarko apraso
VII skyriaus nuostatomis.

Supazindinimas su parengta SPAV ataskaita ir Vystymo plano koncepcija vykdomas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. kovo 9 d. jsakymu Nr. D1-208 patvirtintu Visuomenés
dalyvavimo plany ir programy strateginio pasekmiy aplinkai vertinimo procediirose ir vertinimo subjekty,
Europos Sajungos valstybiy nariy ir kity uzsienio valstybiy informavimo tvarkos aprasu bei Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1996 m. rugséjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintais ,,Visuomeneés
informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dél teritorijy planavimo nuostatais®.
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Planavimo organizatorius, jvertings SPAV subjekty vertinimo iSvadas bei visuomenés pasitilymus,
priims sprendima dél Vystymo plano koncepcijos alternatyvos jgyvendinimo.

4 NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

Vadovaujantis LR nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo ( Nr. [X-
1132) nuostatomis bei jstatymo 4 priedo ,,Nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy jrenginiy ir turto
saraSo“ f) punktu, nacionaliniam saugumui uztikrinti strateging reikSme turinti infrastruktira - 330 kV ir
aukstesnés jtampos elektros energijos perdavimo linijos ir elektros energijos perdavimo jungtys su
uzsienio valstybiy elektros energetikos sistemomis (elektros energijos perdavimo linijos, skirstyklos,

keitikliy stotys), reikalingos elektros energijos perdavimo funkcijai atlikti..

2014 m. lapkri¢io 18 d. LRV nutarimu Nr.1252 | Dél nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy
jrenginiy ir turto apsaugos zony nustatymo* patvirtino nacionaliniam saugumui svarbiy objekty apsaugos
zonas. Vadovaujantis §io nutarimo 2.6.1 ir 2.6.2 punkty nuostatomis apsaugos zonos nustatomos:

2.6.1.

330 kV ir aukStesnés jtampos elektros
energijos perdavimo (oro linijomis ir 300 kV
kabeliy) linijos, nurodytos Saraso 2.6.1
papunktyje

30 m iSilgai elektros oro linijy — Zemés
juostos ir oro erdvés, apribotos
vertikaliomis plokStumomis, esanciomis
abiejose linijos pusése nuo krastiniy laidy
(kai jie néra atlenkti) Siuo atstumu

2.6.2.

330 kV ir aukStesnés  jtampos
transformatoriniy pastotés (technologinis
kompleksas, kurj sudaro 330 kV ir 110 kV
skirstyklos, autotransformavimo jrenginiai ir
nuotolinio valdymo sistemos), skirstyklos ir
nuolatinés srovés keitikliai, nurodyti Saraso
2.6.2 papunktyje

50 m nuo Siy objekty teritorijos riby
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S BENDRUJU SPRENDINIU FORMAVIMAS

5.1 Techniniai duomenys apie planuojama objekta

5.1.1 lentelé. Techniniai duomenys apie planuojama objekta

Eil.Nr.

Pavadinimas

ApraSymas

1

Kintamos srovés 110 kV kabelio
elektros perdavimo linijos (EPL)
statyba

Trasos ilgis—apie 14 km;

jtampa-110 kV;

kabeliy skaicius — 3 viengysliai;
nominalus perdavimo galingumas — 645
A, 111 MW.

Planuojama 110 kV kabelio elektros perdavimo linija (EPL)
Siauriné-Vilnia sujungsianti 110 kV Siaurinés transformatoriy
pastote, esancig adresu P. LukSio g. 1, Vilnius ir 110 kV Vilnios
transformatoriy pastotg, esancig adresu Pramonés g. 68A,
Vilnius.

Kabelio EPL sudaro poZeminiy elektros bei S$viesolaidiniy
kabeliy visuma. Kabelio EPL jrengti, eksploatuoti ir aptarnauti
turi biiti suformuotas inZinerinis koridorius. Sio koridoriaus
ribose planuojami inZinerinei infrastruktiirai funkcionuoti
reikalingi zemés servitutai (Servitutas 222 — teisé tiesti,
aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas) bei
teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo

salygos.

2 330 kV Kkabelio elektros perdavimo | Planuojama 330 kV kabelio elektros perdavimo linija (EPL)
linijos (EPL) statyba nuo suplanuotos 330/110/10 kV Vilnios TP iki Vilniaus rajono
trasos ilgis apie 5 km; savivaldybés administracinés ribos  (siekiant  sujungti
. - ’ 330/110/10 kV Vilnios TP su suplanuota 330kV elektros
jtampa 330 kV; . e e .

. . . perdavimo linija Vilnius-Neris).

nominalus perdavimo galingumas - 1780

A, 916 MW. Kabelio EPL sudaro poZeminiy elektros bei Sviesolaidiniy
kabeliy visuma. Kabelio EPL jrengti, eksploatuoti ir aptarnauti
turi biiti suformuotas inZinerinis koridorius. Sio koridoriaus
ribose  planuojami inzinerinei infrastruktiirai funkcionuoti
reikalingi Zzemés servitutai (Servitutas 222 — teis¢ tiesti,
aptarnauti, naudoti pozemines, antzemines komunikacijas) bei
teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo
salygos.

3. 330/110/10 kV Vilnios transformatoriy | Planuojamas esamos 110 kV Vilnios TP, esancios adresu

pastotés statyba

Pramonés g. 68A, Vilnius iSplétimas j 330/110/10kV Vilnios TP.
Vilnios TP i§plétimui turi biiti suformuotas apie 11,46 ha Zemés
sklypas, prie easamos Vilnios TP teritorijos prijungiant apie 3,43
ha laisvos valstybinés zemeés (LVZ) plota bei likusig teritorijos
dalj (apie 6,28 ha) paimant Zeme ir kitg joje esantj nekilnojama
turta visuomenés poreikiams. Zemés ir kito privataus
nekilnojamo turto, reikalingo projekto jgyvendinimui jsigyjimas
gali biiti atlickamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés
istatymo VIII skyriaus nuostatomis arba sudarant komercinius
sandorius dél Zemés ir kito nekilnojamo turto iSpirkimo.

Planuojamos teritorijos pradzia:

Esama 110 kV Siaurinés transformatoriy pastoté, esanti adresu P. Luksio g. 1 , Vilnius (toliau — 110 kV
Siaurinés TP).
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Planuojamos teritorijos pabaiga:

Vilniaus rajono savivaldybés administraciné riba, siekiant sujungti 330/110/10 kV Vilnios TP su
suplanuota 330kV elektros perdavimo linija Vilnius-Neris.

Veiklos vykdymo etapai, jy terminai ir eiliSkumas

Teritorijy planavimo etapas numatytas 2024-2027 metais, projektavimo ir statybos darbai — 2028-2031
metais.

Planuojama EPL turi tenkinti IEC standartuose, Elektros jrenginiy jrengimo bendrosiose taisyklése,
Elektros tinkly apsaugos taisyklése bei Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklése elektros
perdavimo linijy jrengimui keliamus reikalavimus.

5.2 Vystymo plano koncepcijos alternatyvy parinkimo aspektai

Parenkant Vystymo plano koncepcijos kryptis Vilniaus miesto savivaldybés Verkiy, Antakalnio,
Zirmiiny ir Naujosios Vilnios senifinijy teritorijos teritorijose isnagrinétos ir jvertintos gyvenamosios ir
kitos paskirties (uZstatytos) teritorijos, esama Zzeménauda, saugomos teritorijos (draustiniai, valstybiniai
parkai, biosferos poligonai, gamtos, kultiiros paveldo objektai bei jy apsaugos zonos, ,,Natura 2000
teritorijos, Europos bendrijos svarbos natitiralios buveinés (EB svarbos buveinés), infrastruktiiros objekty
iSdéstymas ir jy apsaugos zonos (elektros perdavimo tinklas, keliai, oro uostai, gelezinkeliai), reljefas,
naudingyjy iSkaseny telkiniai, galiojanCiy ir rengiamy teritorijy planavimo dokumenty sprendiniai,
pavirsinio vandens telkiniai, pakrantés apsaugos juostos ir apsaugos zonos, miskai bei misky grupés.

Planuojant teritorijas 110 kV EPL Siauriné-Vilnia Vystymo plano jgyvendinimui $alia esamos
inzinerinés ar susisiekimo infrastruktiiros turi buiti jvertinamos $iy infrastruktiiros objekty apsaugos zonos
ir jose nustatyti apribojimai bei iSlaikomi techniniai reikalavimai vadovaujantis Elektros linijy ir
instaliacijos jrengimo taisyklémis, patvirtintomis 2011 m. gruodzio 20 d. LR energetikos ministro
jsakymu Nr.1-309. EPL trasy alternatyvos buvo parinktos nustacius probleminius arealus, kad biity galima
iSvengti konflikty aplinkos, krastovaizdzio, gamtos, nekilnojamojo kultiiros paveldo, urbanistiniu,
inzinerin€s ir socialinés infrastruktiiros vystymo, visuomenés sveikatos saugos ir kitais aktualiais
aspektais arba tie konfliktai biity maziausiai tikétini.

Pazymétina, kad Vilniaus miesto Verkiy, Antakalnio, Zirminy bei Naujosios Vilnios seniiinijy
teritorijos yra tankiai uZstatytos, teritorijoje tankiai iSsidést¢ esami inzineriniai tinklai ir susisiekimo
komunikacijos. Naujosios Vilnios senilinijos teritorijoje gausu saugomy teritorijy, tankiai iSsidéste misky
plotai.

Informacija apie 110 kV EPL ir 330 kV EPL Vystymo plano koncepcijos EPL alternatyvas
pateikiama 5.2.1 pav. Detalus EPL alternatyvy apraSymas pateikiamas 5.4. skyriaus 5.4.1 ir 5.4.2
lentelése.

Akcentuotina, kad vélesnése planavimo stadijose atnaujinus duomenis ir/ar atsiradus papildomai
informacijai planuojamos EPL trasos alternatyvos ir Vilnios TP vietos parinkimo teritorija gali nezymiai
kisti, konkretizuojant Vystymo plano sprendinius.
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5.2.1pav. Vystymo plano koncepcijos EPL alternatyvos
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5.3 EPL inZinerinio koridoriaus formavimas

Kintamos srovés 110 kV ir 330kV kabeliy EPL

Kabeliy EPL sudaro poZeminiy elektros bei Sviesolaidiniy kabeliy visuma. Kabelio EPL jrengti,
eksploatuoti ir aptarnauti turi biti suformuotas inzinerinis koridorius. Sio koridoriaus ribose planuojami
inzinerinei infrastrukttirai funkcionuoti reikalingi Zemés servitutai (Servitutas 222 — teisé tiesti, aptarnauti,
naudoti poZemines, antzemines komunikacijas) bei teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés
naudojimo salygos.

Nuo 110 kV EPL Siaurinés TP iki Vilnios TP planuojamai 110 kV kabeliy elektros perdavimo linijai
bus formuojamas 6 m plocio inzinerinis koridorius (zr. 5.3.1 pav.). Preliminarus 110 kV EPL trasos ilgis
- apie 14 km.

Zemes paviriius

-l

Wy

Min. 1500

Min, 1300

Svieshlaidinis

L T A s
1 | 2000 l

1) 110 kV KL klojimo atviru badu trans¢joje schema 2) 110 kV KL klojimo uzdaru horizontalaus kryptinio
grezimo biidu schema

5.3.1. pav. 110 kV poZeminiy kabeliy EPL inZinerinio koridoriaus schema

Nuo Vilnios TP suplanuotos dvi 330 kV kabeliy elektros perdavimo linijos iki Vilniaus rajono
savivaldybés administracinés ribos (siekiant sujungti 330/110/10 kV Vilnios TP su suplanuota 330kV
elektros perdavimo linija Vilnius-Neris). Kiekvienai planuojamai 330 kV kabeliy elektros perdavimo
linijai bus formuojamas 8 m plocio inzinerinis koridorius kasant tran$¢jg atviru biidu (Zr. 5.3.2. pav.) Tose
atkarpose, kur abiejy linijy inzineriniai koridoriai praeina lygiagreciai, dé¢l technologiniy reikalavimy turi
biti formuojamas 16 m plocio inzinerinis koridorius, o tose 330 kV trasos atkarpose, kuriose kabeliy EPL
paklojimas bus numatytas uzdaru horizontalaus kryptinio grezimo biidu turi biiti formuojamas 20 m plocio
inzinerinis koridorius. Inzinerinio koridoriaus plotis uzdaro kryptinio gr¢zimo atkarpose praplatéja dél
darby technologijos ir aukstos jtampos pozeminiy kabeliy klojimo dideliame gylyje specifikos (zr. 5.3.3
pav.). Preliminarus 330 kV EPL trasos ilgis - apie 5 km. Vélesniuose planavimo etapuose, pasikeitus
teisiniam reguliavimui ar taikomai kabeliy klojimo technologijai, inzinerinio koridoriaus plotis gali bati
tikslinamas. Tikslus pozeminiy kabeliy iSdéstymas tran$éjoje ir EPL inzinerinio koridoriaus plotis
paaiskés konkretizuojant Vystymo plano sprendinius.
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330 kV KL klojimas atviru bidu transajoje
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5.3.2.pav. 330 kV poZeminiy kabeliy EPL inZinerinio koridoriaus schema klojant atviru biidu transéjoje

330 kV KL klojimas uzdaru horizontalaus kryptinio grezimo bidu
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: . : - Miesto komunikarijy
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15-5m
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5.3.3. pav. 330 kV poZeminiy kabeliy EPL inZinerinio koridoriaus schema klojant uzdaru horizontalaus
kryptinio greZimo biidu

5.4 Vystymo plano koncepcijos EPL alternatyvy apraSymas

Planuojant 110 kV pozeminiy kabeliy EPL buvo parinktos ir iSnagrinétos keturios 110 kV EPL trasos
alternatyvos ir keturios 330 kV EPL trasos alternatyvos.

110 kV pozeminiy kabeliy EPL alternatyvos i§sidés¢iusios nuo Siaurinés TP iki Vilnios TP teritorijos,
praeina per Zirminy, Verkiy, Antakalnio ir Naujosios Vilnios senifinijy teritorijas. Kiekviena EPL
alternatyva sudaryta i§ EPL trasos atkarpy, kuriy pradzios ir pabaigos taskai suzyméti raidémis (zr. 5.2.1
pav.). Detalus 110 kV pozeminiy kabeliy EPL alternatyvy aprasSymas pateikiamas 5.4.1 lenteléje.

330 kV poZeminiy kabeliy alternatyvos issidésCiusios nuo Vilnios TP iki Vilniaus rajono
savivaldybés administracinés ribos (siekiant sujungti 330/110/10 kV Vilnios TP su suplanuota 330kV
elektros perdavimo linija Vilnius-Neris), Naujosios Vilnios seniiinijos teritorijoje. Kiekviena i§ keturiy
330 kV pozeminiy kabeliy alternatyvy sudaryta i$ dviejy 330 kV kabeliy elektros perdavimo linijy I ir II,
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kurios suskirstytos atkarpomis. Atkarpy pradzios ir pabaigos taskai suzymeéti raidémis (zr. 5.2.1 pav.).
Formuojant kiekvieng i$ keturiy 330 kV EPL alternatyvy, I EPL linija yra kintama, o II linija (D-J atkarpa)
yra pastovi visoms keturios 330 kV EPL alternatyvoms. Detalus 330 kV pozeminiy kabeliy EPL
alternatyvy apraSymas pateikiamas 5.4.2 lentel¢je.
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5.4.1 lentelé. Vystymo plano koncepcijos 110 kV EPL alternatyvy apra§ymas

;l:il;;l;zyl:: Senianija ;?gtil;al:zos Alternatyvos atkarpuy apraSymas
Zirmiiny Dalis EPL alternatyvos atkarpos A-C suplanuota naujose teritorijose, kiek jmanoma nutolstant nuo
Verkiy gyvenamyjy teritorijy, praeina Salia Kalvarijos g. iki esamos 110 kV oro EPL. Toliau §i alternatyvos
A-C atkarpa iki taSko C - maksimaliai iSnaudojant esamos 110 kV oro EPL inzinerinj koridoriy, numatoma
Antakalnio 3,7 km Verkiy regioninio parko ir Kalvarijy istorinio draustinio teritorijoje. Verkiy regioninio parko ir Kalvarijy
I istorinio draustinio teritorijoje 110 kV EPL alternatyvos atkarpa numatyta jgyvendinti uzdaro klojimo
bitdu, jrengiant j&jimo/is¢jimo prieduobes esamos oro EPL apsaugos zonos ribose.
13,8 km Antakalnio EPL alternatyvos atkarpos C-D dalis dél ypac¢ tankaus esamy komunikacijy tinklo ir uzstatymo esamos
110kVRPL inZinerinio koridoriaus ribose suplanuota naujomis teritorijomis, Salia O.MilaSiaus g. Toliau i
. C-D o . o, e
Naujosios 10.1 km EPL al‘FematyYos. atkarpa kerta N‘er'nencmes pvlen.te} ir sugrjzta | esamos %10“1(\/ oro .EPL.1n21ne.r1n1
Vilnios ’ koridoriy , kurio ribose suplanuota iki tasko D . Salia tasko D yra numatyta teritorija, kurioje parinkta vieta
Vilnios TP isplétimui.
Zirmiiny A-B-C EPL alternatyvos atkarpos A-B-C suplanuotos naujose teritorijose, Salia Kareiviy g., kiek jmanoma
I Antakalnio 2.5 km nutolstant nuo gyvenamuyjy teritorijy, apeinant gamtines be kitas jautrias teritorijas. Taske C planuojama
’ EPL alternatyvos atkarpa jsijungia j esamos 110 kV oro EPL inZzinerinj koridoriy.
12.6 km Antakalnio C-D EPL alternatyvos atkarpa C-D suplanuota esamos 110 kV oro EPL inZinerinio koridoriaus ribose. Salia
’ Naujosios 10.1 km taSko D yra numatyta teritorija, kurioje parinkta vieta Vilnios TP iSplétimui.
Vilnios ’
Zirmiiny EPL alternatyvos atkarpa A-B suplanuota kiek jmanoma nutolstant nuo gyvenamyjy teritorijy bei apeinant
A-B-E o e .. : . ) Y1 _ )
. kitas jautrias teritorijas, Salia Kareiviy g. Toliau atkarpos B-C dalis planuojama Salia Lakiiny gatves, kerta
Antakalnio 2,4 km . . . C e o
Neries upg ir toliau praeina Salia Zolyno g. iki tasko E.
I Antakalnio EPL atkarpos E-F III alt. dalis planuojama Pavilniy regioniniame parke, Sveicarijos misko parko
teritorijoje, maksimaliai iSnaudojant esamus susisiekimo komunikacijy (gatviy) koridorius, Salia
12,0 km Naujosios E-F III alt. | Pragiedruliy ir MileiSiskiy g., iki ISkarty krastovaizdzio draustinio ribos. Toliau E-F III alt. atkarpa
Vilnios 4,0 km suplanuota ISkarty kraStovaizdzio draustinio pakra$ciu taip, kad planuojamos EPL AZ nepatekty j

draustinio ribas, praeina $alia VirSupio sody 5-sios g., kerta dalj Rokantiskiy misko parko ir toliau praeina
siaurame ruoze tarp kapiniy ir misko $alia Pupojy g. iki tasko F.
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Alternatyvos Senitinija Atkarpos 9
Alt t tk
Nr./ ilgis km ilgis km ernatyvos atkarpu apraSymas
EPL alternatyvos atkarpa F-D planuojama Salia Rokantiskiy g, apeinant Azuolijos misko parka, esantj
. Pavilniy regioninio parko ribose, toliau praeina 3alia Uosio ir Kalno g., kerta Siaurés g. ir tesiasi
Naujosios F-D . o o " C 1 . iy . .
Vilnios 5.6 km lygiagreciai gelezinkelio Salia A.Kojelavi¢iaus g. iki esamo 110 kV EPL. Tohvau EPL alternatyvos atkarpa
’ F-D suplanuota esamos 110 kV EPL inz. koridoriaus ribose iki taSko D. Salia tasko D yra numatyta
teritorija, kurioje parinkta vieta Vilnios TP iSplétimui.
Zirmiiny A-B-E EPL alternatyvos atkarpa A-B suplanuota kiek jmanoma nutolstant nuo gyvenamyjy teritorijy bei apeinant
. kitas jautrias teritorijas, Salia Kareiviy g. Toliau atkarpos B-E dalis praeina Salia Lakiiny gatvés, kerta

Antakalnio 2,4 km . . . ey e e
Neries upg ir toliau praeina $alia Zolyno g. iki tasko E.

Antakalnio EPL atkarpo E-F IV alt. dalis praeina tarp Sveicarijos migko ir Sapieginés misko parky, esanéiy Pavilniy
regioninio parko teritorijoje, $alia Zolyno g., i¥naudojant esama susisiekimo komunikacijy (gatviy)
koridoriy. Toliau E-F IV alt. atkarpa patenka j ISkarty krastovaizdzio draustinio teritorija, taciau

. E-F IV alt. : 1 y : .. e n .
v Naujosios 3.7 km planuojama Salia esamos Zolyno g., kuri kerta draustinio teritorija, iki Rokantiskiy g. Toliau E-F IV alt.
Vilnios ’ ' suplanuota labai siaurame ruoZe, tarp kapiniy ir Ancuciy kraStovaizdZio draustinio bei AZuolijos misko
11,7 km parko, Salia Rokantiskiy g., iki tasko F, siekiant kad planuojamos EPL apsaugos zona nepatekty i draustinio
teritorija.
EPL alternatyvos atkarpa F-D praeina Salia Rokantiskiy g, apeinant Azuolijos miSko parka, esantj Pavilniy
. regioninio parko ribose, toliau praeina $alia Uosio ir Kalno g., kerta Siaurés g. ir toliau tesiasi lygiagreciai

Naujosios F-D " AV . i y .

Vilnios 5.6 km gelezinkelio Salia A.KojelaviCiaus g. iki esamos 110 kV EPL. Toliau EPL alternatyvos atkarpa F-D

suplanuota esamos 110 kV EPL inZ. koridoriaus ribose iki tagko D. Salia tasko D yra numatyta teritorija,
kurioje parinkta vieta Vilnios TP iSplétimui.

5.4.2 lentelé. Vystymo plano koncepcijos 330 kV EPL alternatyvy apraSymas

Alternatyvos | Alternatyvos Atkarpos "
Nr./ ilgis km sudétis ilgis km Alternatyvos atkarpy apraSymas
D-G EPL alternatyvos atkarpa D-G suplanuota nuo Vilnios TP (tasko D), kerta gelezinkel;j ir toliau praeina
I I linija 1.1 km Salia gelezinkeliy DEPO teritorijos naujomis, neuzstatytomis teritorijos iki tasko G.
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Alternatyvos | Alternatyvos Atkarpos .
NI s e sudeétis A et L Alternatyvos atkarpy apraSymas
4,6 km EPL atkarpa G-H suplanuota, naujomis, neuzstatytomis teritorijomis, kerta Pramonés g., nedidele atkarpa
Naujosios G-H (K) Viktariskiy miSko parko, toliau praeina lygiagreciai gelezinkelio iki taSko H (Vilniaus r. sav. ribos) arba
Vilnios 2,2 km kertant gelezinkelj, peréjus j pieting gelezinkelio pusg iki tasko K (iki Vilniaus r. sav. ribos), prisijungimui
senitinija prie 330 kV EPL Vilnius-Neris.
EPL alternatyvos atkarpa D-J suplanuota nuo Vilnios TP (tasko D), naujomis, neuzstatytomis
1 liniia* D-J teritorijomis, kerta Pramonés g. geleZinkelj ir toliau jsijungia j esamos 110 kV EPL inzinerinj koridoriy.
! 1,3 km Toliau D-J atkarpa esamos 110 kV EPL inZineriniame koridoriuje kerta Vilnios up¢ ir nueina iki tasko J
(Vilniaus r. sav. ribos), prisijungimui prie 330 kV EPL Vilnius-Neris.
D-G EPL alternatyvos atkarpa D-G suplanuota nuo Vilnios TP (tasko D), kerta gelezinkel;j ir toliau praeina
1,1 km Salia gelezinkeliy DEPO teritorijos naujomis, neuzstatytomis teritorijos iki taSko G.
- I linija EPL atkarpa G-I-H suplanuota, naujomis, neuZstatytomis teritorijomis, kerta Pramonés g., praeina
4,2 km G-I-H (K) | siaurame ruoze tarp gelezinkelio ir Viktariskiy misko parko, minimaliai patenkant j parko teritorija, toliau
o 1,8 km praeina lygiagreciai gelezinkelio iki tasko H arba kertant gelezinkelj, peréjus i pieting gelezinkelio puse
Na1.11]0.510s iki taSko K (iki Vilniaus 1. sav. ribos), prisijungimui prie 330 kV EPL Vilnius-Neris.
VI_I_HQ,S EPL alternatyvos atkarpa D-J suplanuota nuo Vilnios TP (tasko D), naujomis, neuzstatytomis
seniunija 10 liniia® D-J teritorijomis, kerta Pramonés g. geleZinkelj ir toliau jsijungia j esamos 110 kV EPL inzinerinj koridoriy.
! 1,3 km Toliau D-J atkarpa esamos 110 kV EPL inZineriniame koridoriuje kerta Vilnios up¢ ir nueina iki tasko J
(Vilniaus r. sav. ribos), prisijungimui prie 330 kV EPL Vilnius-Neris.
EPL alternatyvos atkarpa D-D1-G suplanuota nuo Vilnios TP (tasko D), kerta esamg 110 kV OL, toliau
I D-D1-G L .. . e e ey e . .. .. . ..
pracina Salia gelezinkeliy DEPO teritorijos i§ pietinés pusés, kerta gelezinkelj ir praeina naujomis,
4.4 km 0,9 km . . N
neuzstatytomis teritorijos iki tasko G.
. I linija EPL atkarpa G-H suplanuota, naujomis, neuzstatytomis teritorijomis, kerta Pramonés g., nedidele atkarpa
Naujosios et oy . . . Ce e .. " . A o
Vilnios G-H (K) ViktariSkiy miSko parko, toliau praeina lygiagreciai Siaurinéje geleZinkelio puséje iki tasko H (iki
seniiinija 2,2 km Vilniaus r. sav. ribos) arba kertant gelezinkelj, peréjus i pieting gelezinkelio puse iki tasko K (iki Vilniaus

r. sav. ribos), prisijungimui prie 330 kV EPL Vilnius-Neris.
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‘;l:il;lll;zy;;s Alt::;g::i);vos 1:‘12::2:35 Alternatyvos atkarpuy apraSymas
EPL alternatyvos atkarpa D-J suplanuota nuo Vilnios TP (tasko D), naujomis, neuzstatytomis
11 linija* D-J teritorijomis, kerta Pramonés g. gelezinkelj ir toliau jsijungia j esamos 110 kV EPL inzinerinj koridoriy.
1,3 km Toliau D-J atkarpa esamos 110 kV EPL inZineriniame koridoriuje kerta Vilnios up¢ ir nueina iki tasko J
(Vilniaus r. sav. ribos), prisijungimui prie 330 kV EPL Vilnius-Neris.
D-D1-G EPL. altern.atyvos aj[karp? D-D1-G sul.)laquota.nuo. Yilnios TP (tasko D), kerFa esamg 110 ¥(V OL,.toli?u
0.9 km pracina Salia gelezinkeliy DEPO teritorijos i§ pietinés pusés, kerta gelezinkelj ir praeina naujomis,
’ neuzstatytomis teritorijos iki tasko G.
v I linija EPL atkarpa G-I-H suplanuota, naujomis, neuzstatytomis teritorijomis, kerta Pramonés g., praeina
4,0 km G-I-H (K) | siaurame ruoze tarp gelezinkelio ir Viktariskiy misko parko, minimaliai patenkant j parko teritorija, toliau
Naujosios 1,8 km praeina lygiagreciai gelezinkelio iki tasko H arba kertant gelezinkelj, peréjus j pieting geleZinkelio pus¢
Vilnios iki tasko K (iki Vilniaus r. sav. ribos), prisijungimui prie 330 kV EPL Vilnius-Neris.
senitinija EPL alternatyvos atkarpa D-J suplanuota nuo Vilnios TP (tasko D), naujomis, neuzstatytomis
11 linija* D-J teritorijomis, kerta Pramonés g. geleZinkelj ir toliau jsijungia j esamos 110 kV EPL inzinerinj koridoriy.
1,3 km Toliau D-J atkarpa esamos 110 kV EPL inZineriniame koridoriuje kerta Vilnios up¢ ir nueina iki tasko J

(Vilniaus r. sav. ribos), prisijungimui prie 330 kV EPL Vilnius-Neris.

* 11 linija yra vienoda visoms alternatyvoms ( t.y. D-J atkarpa jeina j I, II, Il ir IV alternatyvy sudét;j).
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5.5 Teritorija, reikalinga Vilnios TP iSplétimui ir susijusios infrastruktiiros jrengimui

Siekiant uztikrinti planuojamos infrastrukttiros darnig plétra projekto apimtyje numatytas esamos 110
kV Vilnios TP isplétimas (i 330/110/10 kV Vilnios TP).

Zemés plotas, reikalingas i$pléstos Vilnios TP jrengimui — apie 11,46 ha. Atlickant esamos biiklés
jvertinima bei SPAV procediiras buvo iSnagrinétos teritorijos aplink esamg Vilnios TP. Jvertinus Vilniaus
miesto Bendrojo plano sprendinius nustatytos Vilnios TP plétrai galimos teritorijos.

Svarbu paminéti, kad Salia esamos Vilnios TP, adresu Pramonés g. 68, yra gyvenamasis namas,
esantis Salia Vilnios TP teritorijos, stovintis laisvoje valstybingje Zeméje (zemés sklypas nesuformuotas).
Sio pastato kadastro duomenys nustatyti 1992 metais. Be to, Vilnios TP plétrai numatytoje teritorijoje,
kuri pagal Vilniaus miesto Bendrojo plano sprendinius patenka j pramongés ir sandéliavimo objekty
teritorija, patenka avarinés biiklés dvibutis gyvenamasis pastatas, adresu Pramonés g. 56, esantis laisvoje
valstybinéje zeméje. Sio gyvenamojo pastato kadastro duomenys nustatyti 1986 m.

Esamos 110 kV Vilnios TP, esancios adresu Pramonés g. 68A, Vilnius i§plétimui j 330/110/10 kV
Vilnios TP turi biiti suformuotas apie 11,46 ha Zemés sklypas, prie esamos Vilnios TP teritorijos, kuri
uzima 1,75 ha, prijungiant apie 3,43 ha laisvos valstybinés zemés (LVZ) plota bei likusia teritorijos dalj
(apie 6,28 ha) paimant zemg bei kita nekilnojamajj turta (gyvenamajj nama Pramonés g. 68 bei avarinés
biiklés gyvenamajj pastata Pramonés g. 56) visuomenés poreikiams. Zemés ir kito privataus nekilnojamo
turto paémimas visuomenés poreikiams bus atlickamas po Vystymo plano patvirtinimo, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos zemés jstatymo 45 straipsnio nuostatomis.

Vilnios TP plétrai reikalingy jrenginiy iSdéstymas numatytas taip, kad triukSmo Saltiniai biity iSdéstyti
kaip jmanoma toliau nuo greta esanCiy gyvenamyjy namy, TP jrenginius iSdéstant arciau esamo
gelezinkeliy DEPO teritorijos. Vilnios TP plétrai reikalinga teritorija pavaizduota 5.5.1 pav.
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Sutartiniai Zyméjimai
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#  Esamos transformatoriy pastotés [7”] Planuojama teritorija Vilnios TP ir kitai susijusiai infrastruktirai
Esami Zemés sklypai pagal paskirtj o-c< Planuojamos 110 kV poZeminiy kabeliy EPL alternatyvos
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| Zemeés iikio {1 Planucjamos 110 kV pozeminiy kabeliy EPL alternatyvy koridoriai

[ | Midky tikio oo Planuojamos 330 kV pozeminiy kabeliy EPL alternatyvos |

[ 1 kita " Planuojamos 330 kV pozeminiy kabeliy EPL alternatyvy koridoriai |
Esami pastatai pagal paskirtj a  EPL alternatyvy atkarpy taskai

[ Gyvenamoji === Planuojamas privaziavimo kelias iki Vilnios TP
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: GRPK @ Lietuvos Respublikas aplinkos ministerija, 2026,
B «iti } : f Jamoj tto kacasiras © Lieios Respublikos apikos instersa, 2026

5.5.1 pav. Teritorijos, reikalingos Vilnios TP iSplétimui ir susijusios infrastruktiiros jrengimui,
schema
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5.6 Statybos darby apraSymas

Statybos darbai bus vykdomi pagal iSduotus statybg leidZianc¢ius dokumentus bei patvirtintus statinio
statybos projektus.

Statyboje naudojama statybiné technika priklausys nuo statybos konkursg laiméjusios jmonés pagal
jos turimg ir nuomojamga technika. Darbai bus vykdomi pagal rangovo sudaryta darby vykdymo projekta,
kuris yra privalomas tokios apimties statyboms ir statybos jmonés patvirtintas statybos taisykles.

Statybos paruoSiamajame laikotarpyje atliekami geodeziniai EPL trasos nuzyméjimai, jrengiami
laikini privaziavimo keliai, paruoSiama ir aptveriama statybvieté, jrengiami jspé&jamieji zenklai.
Statybvietés teritorijoje jrengiamos statybiniy medziagy sandéliavimo aikstelés. TP iSplétimo vietose bei
vietose, kur EPL tiesimas numatomas naujomis teritorijomis, EPL apsaugos zonos ribose bus iskertami
medziai ir krimai.

TP statybos aikstelés ir kabeliy EPL klojimo vietose atlieckami paruoSiamieji darbai:
nukasamas/nustumiamas derlingas dirvoZzemio sluoksnis Zemes ir perkeliamas j laikino saugojimo vieta.
Iskasama tran$¢ja kabeliy EPL paklojimui. ISkastas gruntas sandéliuojamas vietoje arba i§vezamas, jei
netinkamas tolimesniam panaudojimui.

Pagrindiniai kabeliy EPL statybos darbai:

o atlickamas geodezinis kabeliy linijy trasos nuzyméjimas;

e iSvaloma trasa nuo medziy, kriimy, statybiniy Siuksliy ir pan.

o iSkeliamos trukdancios komunikacijos, pagal poreikij laikinai iSmontuojami kiti trukdantys statiniai;
o paklojami vamzdZiai/ déklai horizontalaus kryptinio grezimo metodu numatytuose teritorijose;

o iSkasama tran$¢ja, nuimant ir iSsaugant augalinj gruntg arba iSardant esamg pavirSiaus danga;

projekte numatytose vietose jrengiamas smelio paklotas kabeliams;

o paklojami vamzdziai sankirtose su keliais ir sankirtose su komunikacijomis, uzdengiant gelzbetonio
plokstémis;

« paklojami aukstos jtampos kintamos srovés kabeliai bei Sviesolaidiniai kabeliai, uzpilami smélio
arba kitos smulkios frakcijos grunto sluoksniu, paliekant neuzpiltus keleta metry prie galiniy ir

jungiamyjy movy;
e sumontuojamos jungiamosios movos, transpozicinés ir galinés movos;

e uzpilama smélio arba kitos smulkios frakcijos grunto sluoksniu prie galiniy ir jungiamyjy movy,
kabeliai uzpilami gruntu, sutankinama, uzdengiama gelzbetonio plokstémis;

e sudedami pozeminiai zymekliai kabeliy linijy aSyse vir§ g.b. plokstés, susikirtimuose su
komunikacijomis, keliais ir kampais;

o tran$¢ja uzpilama mineraliniu gruntu, kartu vykdant grunto sutankinima;
e ant suplaniruoto zemés pavirSiaus paskleidziamas augalinis sluoksnis;

o atlickami bandymai pagal gamintojy reikalavimus;

« kabeliy linijos prijungiamos prie narveliy, jjungiama jtampa.

PoZzeminés kabeliy EPL tiesimui probleminése teritorijose, kertant svarbias inzinerines
infrastruktiiras bei saugomas teritorijas planuojama horizontalaus kryptinio gr¢zimo technologija (HKG)
(uzsienio literatiiroje toks technologinis biidas vadinamas HDD - horizontal directional drilling).

Taikant HDD technologijg specialiis mechanizmai po Zeme iSgres reikiamo diametro tunelj ir jtrauks
naujus vamzdzius/déklus, j kuriuos véliau jtrauks atitinkamo dydzio kabelius. Grezimo metu operatorius
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zondo pagalba gali reguliuoti grezimo kryptj ir gyli. Numatomas maksimalus HDD gr¢zinio atkarpos ilgis
apie 3000 m. Sis atstumas gali mazeéti iki 1000 m — 800 m priklausomai nuo kabelio mechaniniy savybiy,
grunto savybiy, reljefo ir reikalingy jgyvendinti posiikiy kiekio. Kiekvienos HDD grezinio atkarpos
pradZioje ir pabaigoje Zemés pavirSiuje bus formuojamos apie 2x2 m dydzio prieduobés (pozeminiy
kabeliy jéjimo/i§¢jimo vietos).

Pagrindiniai TP statybos darbai:

» medziy ir krimy iSkirtimas TP teritorijoje;

* laikiny keliy ir TP statybos aikstelés jrengimas;

* derlingo dirvozemio sluoksnio nustiimimas ir perkélimas j laikino saugojimo vietas;

* pamaty jrengimas;

* reikiamos jrangos sumontavimas;

* laidy jtempimas, tvirtinimas;

* bandymai ir paleidimas darbui;

* statybos darby aikstelés rekultivacija.

6 VYSTYMO PLANO ALTERNATYVU GRETIMA APLINKA
6.1 Planuojamos teritorijos geografiné ir administraciné padétis

Igyvendinant planavimo darby programoje nustatytus Vystymo plano tikslus ir uzdavinius, bendryjy
sprendiniy ir sprendiniy konkretizavimo stadijose turi buti suplanuotos teritorijos, kurios uZztikrinty
elektros energijos tiekimo patikimuma ir galimybe padidinti elektros energijos tieckimo sauguma Vilniaus
regiono vartotojams.

Planuojama teritorija apima Vilniaus miesto savivaldybés Verkiy, Antakalnio, Zirmiiny ir Naujosios
Vilnios seniiinijy teritorijas ( zr. 2.1.1 pav. Planuojamos teritorijos schema).

Verkiuy seniiinija yra Vilniaus miesto savivaldybés Siauriniame pakrastyje, j rytus nuo kelio |
Molétus. Senitinijos plotas — 55,65 km?, 2022 m. duomenimis gyvena 42179 gyventojai.

I senilinijos teritorijg patenka Sios Vilniaus miesto dalys: Babiniai, Balsiai, Baltupiai, Bireliai,
Didieji Gulbinai, Dvaryks¢iai, Gulbinéliai, Jeruzalé, Kalvarijos, Krakiskés, Krempliai, Kryziokai, Mazieji
Gulbinai, Naujaneriai, Naujieji Verkiai, OZkiniai, Pagubé, Prasiskés, Sakaliskés, Santariskés, Skersiné,
Staviskeés, Trinapolis, Turniskés, Ustroné, Verkiai, Verkiy Riesé, Visoriai., 77 sodininky bendrijos.

Senitinijos teritorijoje yra Verkiy regioninis parkas, Balsio ir Gulbino eZerai, Verkiy miskas, Visoriy
kareivinés, Verkiy dvaras ir parkas.

Antakalnio seniiinija yra Vilniaus miesto savivaldybés dalis kairiajame Neries krante, auksciau
Vilnios Zio¢iy, esanti j Siaurés rytus nuo miesto centro. Senitinijos plotas — 77,2 km?, 2022 m duomenimis
gyvena 42 642 gyventojai.

I senilinijos teritorijg patenka Sios Vilniaus miesto dalys: Aukstagiris, Aukstieji Karaditinai,
Antakalnis, Antaviliai, BaniSkés, Didieji Pupojai, DvarCionys, Galgiai, Gvazdikai, Kalnai, Kairénai,
Silas, Silénai, Turniskes, Vaguva, Valakampiai, Verzuva (AukStoji Verzuva, Zemoji Verzuva) ,
Vincitiniskés, Vismalai, Vismaliukai, Vyriai, Zemieji Karacitinai.

Senifinijos teritorijoje yra Pavilniy regioninio parko dalis, Neries regioninio parko dalis, Sveicarijos
misko parkas, Vilniaus universiteto botanikos sodas.
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Zirmiiny seniiinija yra Vilniaus miesto savivaldybés dalis, esanti j $iaur¢ nuo miesto centro,
desiniajame Neries krante. Seniunijos plotas 5,7 km?, 2022 m duomenimis gyvena 43 651 gyventojas.

| seniiinijos teritorija patenka $ios Vilniaus miesto dalys: Zirminai, Tuskulénai, Balsiai. ermunq
senifinijos teritorijoje per Nerj nutiesti 4 tiltai: i§ Siaurés j pietus — Valakampiy tiltas, Silo tiltas, Zirminy
tiltas ir Mindaugo tiltas.

Senitinijos teritorijoje yra Verkiy regioninio parko dalis.

Naujosios Vilnios senitinija yra Vilniaus miesto savivaldybés rytuose. Seniiinijos plotas — 38,6
km?, 2022 m. duomenimis gyvena 42 023 gyventojai.

I senilinijos teritorijg patenka Sios Vilniaus miesto dalys: AukStasis Pavilnys, Guriai, Kalnénai,
Kuckuriskés, Leoniskes, Naujoji Vilnia, Nemézis, Puckoriai, Rokantiskés, Striel¢iukai, Zemasis Pavilnys
(Tuputiskes).

Senitinijos teritorijoje yra Neries regioninio parko dalis.
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6.2 Zeménauda

Vadovaujantis Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniais bei iSnagriné¢jus esamg padétj
konstatuota, kad Verkiy ir Antakalnio senilinijy teritorijoje vyrauja misky iikio paskirties Zeme, Zirmiiny
ir Naujosios Vilnios senilinijy teritorijoje vyrauja kitos paskirties Zemé (zr. 6.2.1 pav.).
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6.2.1. pav. IStrauka i§ Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano pagrindinio bréZinio su
planuojamos EPL alternatyvomis(Saltinis: www.planuojustatau.lt)

6.3 Inzinerinés infrastruktiiros objektai

Susisiekimo infrastruktira
Vilniaus miesto savivaldybés teritorijoje yra gerai i§vystyti susisiekimo infrastruktiiros tinklai.

Magistralinis susisiekimo infrastruktiiros tinklas suplanuotas atsizvelgiant j formuojamg miesto
urbanistine struktlirg, miesto vidaus ir iSorés rySius, vieSojo transporto marsrutinio tinklo plétra,
planuojamg miesto kelioniy procenting struktiirg.

Perspektyviné procentiné gatviy tinklo struktiira: A kategorijos gatvés — 6,5%, B kategorijos gatvés
— 24.3%, C kategorijos gatvés — 64,3% ir valstybiniai keliai miesto savivaldybés teritorijoje — 4,9%.
Perspektyvinis (po 2030 mety) magistraliniy gatviy (keliy) tinklas reikalingas miesto urbanistinei
struktiirai ir perspektyviniam vieSojo transporto marSrutinio tinklo formavimui, susisiekimo
infrastruktiirai reikalingos Zemés rezervavimui rengiant teritorijy planavimo dokumentus.
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Vilniaus miesto susisiekimo sistema, susisiekimo infrastruktiiros plétros iki 2030 m. ir susisiekimo
sistemos aptarnaujancios infrastruktiiros schema pateikta 6.3.2 pav.

Viena i$ $io projekto techninés specifikacijos rekomendacijy - planuoti EPL koridorius panaudojant
esamos susisiekimo infrastruktiiros ir inzinerinés infrastruktiiros koridorius.
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6.3.2 pav. IStrauka i§ Vilniaus miesto savivaldybés bendrojo plano Susisiekimo infrastruktiiros plétros iki
2030 m. ir susisiekimo sistemos aptarnaujancios infrastruktiiros schemos su planuojamos EPL
alternatyvomis (Saltinis: www.planuojustatau.lt)

Gelezinkeliai

Vystymo plano koncepcijos EPL alternatyvos priartéja ir kerta gelezinkelio atkarpa ,,Naujoji Vilnia-
Mickiinai“ bei elektriniy traukiniy DEPO teritorijg. Planuojamos EPL sankirtos su gelezinkeliais
suplanuotos atsizvelgiant j Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy bei Elektros linijy ir instaliacijos
jrengimo taisykliy reikalavimus. Susikirtimy su geleZinkeliais sprendiniai gali biiti tikslinami sekanc¢iame
Vystymo plano etape, rengiant konkretizuotus Vystymo plano sprendinius.

Elektros perdavimo tinklai

Verkiy, Antakalnio, Zirminy ir Naujosios Vilnios seniiinijy teritorijoje yra i§sidéstes 110 kV EPL
tinklas ir esamos TP. Vilniaus miesto Siaurinés dalies esamiems ir numatomiems naujiems objektams
elektros tiekimo patikimumui uztikrinti numatyta pastatyti 110 kV EPL Siauriné —Vilnia.
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PlanuOJ amoje terltoru OJC esamos 110 kV EPL, kuriy apsaugos zonose numatomos EPL alternatyvos:
Seskine-Siauring I, Seskiné-Siauriné 11, , Siauriné-Kino Studija, Verkiai-Vilnia, Kino Studija-Vilnia,
Vilnius-Vilnia I, Vilnius-Vilnia II, Vilnia-Kalveliai, Vilnia-Marku¢iai, Vilnia-Trauka I, Vilnia-Trauka II.

E’lanuoj amoje teritorijoje iSsidésciusios esamos 110 kV TP: Baltupio TP; Verkiy, TP, Kino studijos
TP, Siauriné TP, Vilnios Traukos TP ir 330/110/10 Vilnios TP (Zr. 6.3.3 pav.)
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6.3.3. pav. IStrauka i$ Vilniaus miesto savivaldybés bendrojo plano InZinerinés infrastruktiiros tinkly,
Elektros tiekimo schemos su planuojamos EPL alternatyvomis (Saltinis: www.planuojustatau.lt)

Magistraliniai dujotiekiai

Magistraliniai dujotiekiai nekerta Verkiy, Antakalnio, Zirmiiny ir Naujosios Vilnios senifinijy
teritorijy.

Skirstomieji elektros, duju, vandentiekio ir nuoteky tinklai

Planuojamoje teritorijoje yra tankiai iSsidéste skirstomieji elektros tiekimo (ESO), dujy, Silumos
tinkly, vandentiekio bei nuoteky tinklai (zr. 6.3.4 — 6.3.10. pav.). Planuojamos aukstos jtampos EPL trasa
sankirtose su Siais tinklais turi biiti suplanuota (suprojektuota) atsizvelgiant j Elektros jrenginiy jrengimo
bei Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisykliy reikalavimus. Esant poreikiui §ie skirstomieji tinklai
bus iskeliami. Tinkly iSkélimo sprendiniai bus konkretizuojami sekanciuose projekto jgyvendinimo
etapuose, rengiant Statinio projekta.
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6.3.4. pav. IStrauka i§ Vilniaus miesto savivaldybés bendrojo plano InZinerinés infrastruktiiros tinkly,
Dujy tiekimo schemos su planuojamos EPL alternatyvomis (Saltinis: www.planuojustatau.lt)
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6.3.5.pav. IStrauka i§ Vilniaus miesto savivaldybés bendrojo plano InZinerinés infrastruktiiros tinkly,
Silumos tinkly schemos su planuojamos EPL alternatyvomis (Saltinis: www.planuojustatau.lt)
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6.3.6. pav. IStrauka i§ Vilniaus miesto savivaldybés bendrojo plano InZinerinés infrastruktiiros tinkly,
Vandentiekio tinkly schemos su planuojamos EPL alternatyvomis (Saltinis: www.planuojustatau.lt)
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6.3.7. pav. IStrauka i§ Vilniaus miesto savivaldybés bendrojo plano InZinerinés infrastruktiros tinkly,
Buitiniy nuoteky tinkly schemos su planuojamos EPL alternatyvomis (Saltinis: www.planuojustatau.lt)

Viena 1S Sio projekto techninés specifikacijos rekomendacijy - planuoti EPL koridorius panaudojant
esamos susisiekimo infrastrukttros ir inZinerinés infrastruktiiros koridorius.
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6.3.8. pav. IStrauka i§ Vilniaus miesto vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros
specialiojo plano Nuoteku tvarkymo infrastruktiiros plétros brézinio (Saltinis: www.planuojustatau.lt)
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6.3.9. pav. IStrauka i Vilniaus miesto vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros
specialiojo plano Vandens tiekimo infrastruktiiros plétros bréZinio (Saltinis: www.planuojustatau.lt)
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6.3.10. pav. IStrauka i§ PavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros plétros specialiojo plano Pagrindinio
brézinio (Saltinis: www.planuojustatau.lt)

6.4 Gyvenamoji aplinka

Vystymo plano koncepcijos EPL alternatyvos parinktos atsizvelgiant | esamas ir suplanuotas
gyvenamasias teritorijas, siekiant kad gyvenamieji ar kiti statiniai nepatekty i kabelio EPL jrengimui
formuojamus inzinerinius koridorius.

I$nagrinéjus esamg padétj 110 kV oro EPL apsaugos zonos ribose (Seskiné-Siauriné I, Seikiné-
Siauriné I, Siauriné—Baltupis, Siauriné-Kino Studija, Verkiai-Vilnia, Kino Studija-Vilnia, Vilnius-Vilnia
I, Vilnius-Vilnia II, Vilnia-Kalveliai, Vilnia-Marku¢iai, Vilnia-Trauka I, Vilnia-Trauka II) buvo
identifikuoti 123 pastatai (gyvenamosios ir kitos paskirties).

Vadovaujantis Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo 24 straipsniu oro linijos apsaugos zona
—1Silgai oro linijos esanti zemés juosta, kurios ribos nustatomos matuojant horizontaly atstumg j abi puses
nuo krastiniy oro linijos laidy, ir oro erdvé virs Sios juostos. Oro linijos apsaugos zonos ribos nustatomos
atsizvelgiant j Sios linijos jtampa: 110 kV jtampos oro linijoms — po 20 metry nuo krastiniy laidy; 330 ir
400 kV jtampos oro linijoms — po 30 metry.

Nuo Siaurinés TP iki Vilnios TP planuojamai 110 kV kabelio EPL bus nustatoma 6 m plocio apsaugos
zona. Nei vienos i$ planuojamy 110 kV kabelio EPL I, II, Il ir IV alternatyvy apsaugos zonos ribose néra
gyvenamosios ar kitos paskirties pastaty (zr. pridedamg Vystymo plano koncepcijos EPL alternatyvy
brézinj).

330 kV kabelio EPL planuojama nuo Vilnios TP iki Vilniaus rajono savivaldybés ribos. Tose vietose,
kur numatoma kryptinio grezimo technologija 330 kV kabelio apsaugos zona bus nustatoma 20 m,
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likusioje dalyje 8 m plocio. | 330 kV kabelio EPL alternatyvy apsaugos zonas gyvenamosios ar kitos

paskirties pastatai nepatenka (Zr. pridedama Vystymo plano koncepcijos EPL alternatyvy bréZinj).

Esamos Vilnios TP, esancios Pramonés g.68, Vilniuje, gretimoje aplinkoje yra iSsidés¢iusios
gyvenamosios teritorijos, o vienas i§ gyvenamosios paskirties pastaty yra ypatingai arti, Salia Vilnios TP

tvoros.

Artimiausi gyvenamosios paskirties pastatai esamos Vilnios TP aplinkoje pavaizduoti 6.4.1

paveiksle.

Sutartiniai zyméjimai

[ Planuojama teritorija Kiti zyméjimai

"7 Savivaldybiy ribos "% Valstybines reikémés miskai
[ Senitnijy ribos Esami pastatai pagal paskirt]
Elektros perdavimo linijos [ Gyvenamoji

—— 110 kV elektros oro linija [ Gamybos, pramonés

[ "] Elektros linijy apsaugos zonos [ Pagalbinio Tikio
# Esamos transformatoriy pastotes [0 Kiti
Esami Zemés sklypai pagal paskirtj

|| Zemes iikio

| Migky dkio 0 100 200 m
D Kita | T |

6.4.1 pav. Vilnios TP gretimybés. Esamos situacijos schema
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6.5 Visuomenés sveikata

Su 110 kV elektros perdavimo linijos Siauriné Vilnia ir susijusios infrastruktiiros vystymo plano
sprendiniy jgyvendinimu susij¢ fizikiniai veiksniai, galintys daryti jtaka visuomenés sveikatai yra:
elektromagnetinis laukas, triukSmas, oro tarsa.

Siekiant sumazinti pasekmes visuomenés sveikatai planuojamoje teritorijoje optimaliai parinktos
elektros perdavimo linijy koridoriy alternatyvos, islaikyti tinkami atstumai nuo esamos ir suplanuotos
gyvenamosios aplinkos. Pozeminiy elektros kabeliy jrengimas numatomas atsitraukiant nuo gyvenamuyjy
teritorijy.

Siekiant fizinés apsaugos nuo pazeidimy, o taip pat sumazinti elektromagneting spinduliuote bei
elektromagnetiniy lauky interferencijg pozeminiai elektros kabeliai yra ekranuojami. PoZeminiy elektros
kabeliy kuriamas EML intensyvumas (stipris) nekelia rimty sveikatos problemy ir Lietuvoje néra
reglamentuojamas (reglamentuojamas tik aukstos jtampos elektros oro linijy EML ). Pozeminiy elektros
perdavimo kabeliy sukuriamas elektromagnetinio lauko (EML) intensyvumas yra per mazas, kad sukelty
pasekmes zmoniy sveikatai.

Eksploatuojant poZeminj elektros perdavimo kabelj triukSmas negeneruojamas, oro tarSa neissiskiria.
Tekant elektros srovei kabelis Syla, taciau iSsiskiriantys Silumos kiekiai néra reikSmingi ir sveikatai
pavojingi.

Ispleciamoje Vilnios TP nenumatomi jrenginiai, kurie galéty skleisti infragarsa ar nuolatines
vibracijas. SPAV ataskaitoje jvertintas iSple¢iamos Vilnios TP planuojamy (ir esamy) jrenginiy
generuojamas triukSmas atliekant triukSmo modeliavimg ir gautus rezultatus palyginant su Lietuvos
higienos normoje HN 33:2026 ,, TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje®, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m.
birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 ,,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2026 ,, Triuk§mo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje patvirtinimo® (toliau — HN
33:2026),reglamentuojamais leidziamais ribiniais triukSmo ribiniais dydziais. Esant triuk§mo lygio

virsijimui pagal poreikj bus numatomos poveikio mazinimo priemongs.

Triuk§mas
TriukSmas statybos darby metu

Planuojamy 110 kV ir 330 kV poZeminiy kabeliy EPL bei iSpleciamos Vilnios TP statybos darby
metu numatomas laikinas ir lokalus triuk§mo padidéjimas. Pagrindiniai triukSmo Saltiniai — Zemés darby,
transportavimo, montavimo bei kitos statybinés technikos veikla.

Planuojami darbai bus vykdomi dienos metu (07:00—19:00 val.), todél neigiamas poveikis triukSmo
aspektu bus trumpalaikis, epizodinis, reik§mingo poveikio aplinkos akustinei kokybei nenumatoma.

Statybos darbai bus vykdomi laikantis Siy teisés akty reikalavimy:
Statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®;
Triuk$mo valdymo jstatymo (Zin., 2004, Nr. 61-2185, galiojanti suvestiné redakcija 2023-01-02);

STR 2.01.08:2003 ,,Lauko salygomis naudojamos jrangos j aplinkg skleidziamo triuk§mo valdymas*,
patvirtinto LR aplinkos ministro 2003 m. birzelio 30 d. jsakymu Nr. 325.

Naudojama technika bus techniskai tvarkinga, atitinkanti nustatytus garso galios lygio reikalavimus.
TriukSminga jranga veiks tik tiek, kiek butina darbams atlikti, o technikos eksploatacijos laikas triuksmo
atzvilgiu bus optimizuotas.
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Atsizvelgiant | planuojamy darby pobidj, jy vykdymo trukme ir planuojamas priemones pasekmés
aplinkai ir visuomenés sveikatai triukSmo aspektu vykdant statybos darbus vertinamos kaip
nereikSmingos.

TriukSmas eksploatacijos metu

Planuojamy 110 kV ir 330 kV pozeminiy kabeliy EPL eksploatacijos metu triukSmo poveikis aplinkai
yra nereikSmingas ir SPAV ataskaitoje nevertinamas.

Ispleciamos Vilnios TP teritorijoje triukSma kelianCius stacionarius jrenginius sudarys galios
autotransformatoriai (2 vnt.), Sunto reaktorius (1 vnt.) ir §ynos, kurios kelia ¢irskéjimo tipo triuk§ma. Syny
keliamas Cirskéjimo triukSmas priimtas pagal 2026 m. kovo 5 d. Darbény skirstykloje (Protokolas Nr. TA-
26-0023) atliktg triuk§mo matavima po Synomis, kuris sudaré¢ 54,7 dBA. Vertinamy triukSmo Saltiniy
triuk§mo charakteristikos nurodytos 6.5.1.lentel¢je, iSdéstymas pavaizduotas 6.5.1. pav.

6.5.1. lentelé. Planuojamos Vilnios TP triuk§mo Saltiniy charakteristikos

- AT ey MoV TriukSmo .
Nr. Vertinamas triukSmo Saltinis charakteristikos,dBA* Darbo laikas

AT-1 Galios autotransformatorius 330/110/10 kV 300 MVA 100* (garso galia 0-24 val.

(tarinis triuksmo saltinis)

AT-2 Galios autotransformatorius 330/220/10 kV 300MVA 100* (garso galia) 0-24 val.

(tarinis triuksmo Saltinis)

SRE-1 Sunto reaktorius 330 kV 140 MVAr 100* (garso galia) 0-24 val.

(tarinis triuksmo saltinis)

SN Synos, (plotinis triuksmo Saltinis) 54,7 (garso slégio 0-24 val.
lygis, po Synomis)

*  Litgrid triukSmo vertinimui pateiké dokumentus, pagrindZianéius transformatoriy pastotés jrenginiy
charakteristikas, kuriose transformatoriy garso galios reiksmé (90dBA). Kadangi Siuo metu néra tiksliai Zinoma, kokie
transformatoriai bus jrengti Vilnios TP pastotéje, skaiciavimuose priimta garso galia su rezervu - 100 dBA. Statinio
projekto rengimo metu bus parenkami tokie jrenginiai, kuriy faktinés techninés ir triukSmo charakteristikos nevirsys
pateikty reik§miy. Pakeitus ar patikslinus transformatoriy pastotés triuk§mo Saltiniy charakteristikas sekanciy
planavimo/projektavimo etapy metu bus atliktas triuk§mo modeliavimas pagal atnaujintus duomenis. .
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n 0]
N I PR |

Sutartiniai zenklai

[ pov teritoria

Bl Gyvenamosios paskirties pastatas

Gyvenamasis paskirties pastatas, del kurio
bus atliekamos nekilnojamo turto paémimo
visuomenés poreikiams proced(iros

POV triukdmo $altiniai
[l Galios autotransformatoriai ir Sunto reaktorius
[ 8ynos (cirskejimo triuksmas)

6.5.1. pav. Planuojamos Vilnios TP triuk§mo Saltiniy iSdéstymo schema

TriukSmo ribiniai dydZiai

o we

Triuk§Smas gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje jvertinamas
modeliavimo biidu gautus rezultatus palyginant su atitinkamais Lietuvos higienos normoje HN 33:2026
pateikiamais didziausiais leidZiamais triuk§mo ribiniais dydziais gyvenamuosiuose bei visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.

6.5.2. lentelé. DidZiausi leidZiami triuk§mo ribiniai dydZiai ties gyvenamosios paskirties ir visuomeniniu

pastaty fasadais bei Siy pastaty vaiky Zaidimo ir sporto aikStelése, ramaus poilsio vietose vyresnio amzZiaus
ir nejgaliems Zmonémsnustatyti HN 33:2026
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Ekvivalentinis garso

. e i
Objekto pavadinimas Paros laikas slégio lygis (Laeqr), dBA
Ukinés veiklos keliamas triuk$mas ties gyvenamosios diena 55
paskirties ir visuomeniniy pastaty fasadais bei iy pastaty
R e s Lt vakaras 50
vaiky zaidimo ir sporto aikstelése, ramaus poilsio vietose
vyresnio amziaus ir nejgaliems Zmonéms naktis 45
DVN 55

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradzios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrézta Lietuvos
Respublikos triuksmo valdymo jstatymo 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodyty dienos triuksmo rodiklio (Laienos), vakaro
triuksmo rodiklio (Lyakaro) ir nakties triuksmo rodiklio (Lyakies) apibréztyse.

Remiantis HN 33:2026 3 skyriaus 12 punktu, triuk§mo lygis vertintas ties gyvenamosios paskirties
pastaty fasadais.

Planuojamos Vilnios TP triuk§mo vertinimas

Triuk$mo skaic¢iavimas

TriukSmo sklaida Vilnios TP analizuojamoje teritorijoje apskaiciuota naudojant CadnaA programing
jrangg. CadnaA (Computer Aided Noise Abatement — kompiuteriné triukSmo mazinimo sistema) —
programing jranga skirta triuk§mo poveikio apskaiciavimui, vizualizacijai, jvertinimui ir prognozavimui.
CadnaA programoje vertinamos visos akustiniy tarSos Saltiniy grupés (pagal 2002/49/EB), kurioms
taikomos atitinkamos Europos Sgjungoje ir Lietuvoje galiojancios metodikos ir standartai:

e Pramoninis triuk§mas (ISO 9613);

Lietuvos Respublikos triuk§mo valdymo jstatyme (LRS, 2004 m. spalio 26 d. Nr. IX-2499) triuk§mo
rodikliai — Ldienos, Lvakaro, Lnakties apibréZiami, kaip:

e dienos triukSmo rodiklis (Ldienos) — dienos metu (nuo 7 val. iki 19 val.) triuk§Smo sukelto
dirginimo rodiklis — vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vieny mety dienos
vidurkis;

e vakaro triukSmo rodiklis (Lvakaro) — vakaro metu (nuo 19 val. iki 22 val.) triuk§mo sukelto
dirginimo rodiklis — vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vieny mety vakaro
vidurkis;

e nakties triuk§mo rodiklis (Lnakties) — nakties metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triuk§mo sukelto miego

trikdymo rodiklis — vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas kaip vieny mety nakties
vidurkis.

Triuk$§mo modeliavimo salygos

Skaiciuojant triukSmo lygius pagal skai¢iavimo metodika ISO 9613 buvo priimtos $ios salygos ir
rodikliai:

o triukSmo lygio skai¢iavimo aukstis — 1,5 m, receptoriy tinklelio zZingsnis — 4 m;
e oro temperatiira +10 °C, santykinis drégnumas — 70 %;
o triukSmo slopimas dél uzstatymo, zemés dangy akustinés charakteristikos;

e 7zemes pavirSiaus tipas — sugeriantis, kadangi teritorijoje vyraujancias Zemés naudmenas sudaro
laukai, pievos;
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e detalusis vietovés zemés reljefas’;

Planuojamos Vilnios TP jrenginiy keliamo triuk§mo sklaidos rezultatai

Triuk$mo sklaidos modeliavimo rezultatai nepriklauso nuo paros laiko, tai yra apskaiciuotas triukSmo
lygis yra toks pats dienos, vakaro ir nakties metu. TriukSmo sklaidos vertinimo rezultatai lyginami su
maziausia reglamentuojama nakties (45 dBA) ir didziausia paros (55 dBA) triukSmo ribinémis vertémis.
Triuk§mo sklaidos modeliavimo rezultatai pateikiami 6.5.3. lenteléje, 6.5.2. pav.

6.5.3. lentelé. Apskaiciuoti planuojamos Vilnios TP prognozuojami triukSmo lygiai artimiausioje
gyvenamoje aplinkoje, ties gyvenamosios paskirties pastato fasadais

Apskaiciuota planuojamos Vilnios TP triukSmo rodiklio verté,
Gyvenamosios paskirties aplinka, dBA
Nr.
Lnaxties Lpwn
G1 (Vilnius, Baniskiy g. 39) 48 54
G2 (Vilnius, Pramonés g. 70) 43 49
G3 (Vilnius, Baniskiy g. 23) 43 50
G4 (Vilnius, Baniskiy g. 33) 44 51
HN 33:202.6 ribiné verté 45 55
nakties metu

Pagal atlikto modeliavimo rezultatus prognozuojama, kad planuojamos Vilnios TP jrenginiy
sukeliamas triukSmo lygis ties gyvenamosios paskirties pastaty fasadais gali siekti 43-48 dBA, Gl
aplinkoje virSija Lietuvos higienos normoje HN 33:2026 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* nustatytus didziausius leidziamus ribinius dydzius
nakties metu.

"DTM-LT-1M - skaitmeninis erdvinis zemés pavirSiaus modelis (DTM-LT-1M), pagamintas i§ Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeniniy erdviniy
lazerinio skenavimo tasky duomeny (Lidar DR LT, 2019-2022 m.) ir patikslintas kity $altiniy duomenimis.
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PUV prognozuojamo triuk§mo sklaida.
Triuk8mo rodikliai Laienos, Lvakaro ir

L hakties |-

..

120

Sutartiniai Zzenklai

D POV teritorija Prognozuojamas |
Bl Gyvenamosios paskities pastatas riukSmas, dBA
|43 Prognozuojamas triukdmo lygis 70
POV triukdmo Saltiniai — 65
Galios autotransformatoriai 60
ir Sunto reaktorius
Synos (Girskejimo triuksmas) =
— 50
— 45
— 40

6.5.2. pav. Prognozuojamo planuojamos Vilnios TP jrenginiy triuk$Smo sklaida (nakties metu).
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POV prognozuojamo triuk§mo sklaida.
TriukSmo rodikliai Lovn

oA

‘\.'

Sutartiniai zenklai
] pov teritoria Prognozuojamas

- Gyvenamosios paskirties pastatas triukémas, dBA

4 Prognozuojamas triukémo lygis /0
POV triukémo Saltinial —_—65
Galios autotransformatoriai 60

ir $unto reaktorius
[] $ynos (sirskejimo triuksmas) %
—— 50
— 45
— 40

6.5.3. pav. Prognozuojamo planuojamos Vilnios TP jrenginiy triuksmo sklaida (paros periodu).
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TriukS§mo mazinimo priemonés

Nustacius didziausiy leidziamy ribiniy dydziy virSijimus nakties metu parenkamos triukSmo
mazinimo priemonés. Aplink kiekvieng planuojamg triukSmga skleidziantj jrenginj vertinama triuk§mo
slopinimo uztvara (zr. 6.5.4. lentele).

6.5.4. lentelé. Triuk§mo maZinimo priemoniy charakteristikos

TriukSmo slopinimo uZtvara
Nr. Vertinamas triukSmo Saltinis
Ilgis, m Aukstis, m
AT-1 |Galios autotransformatorius 330/110/10 kV 300 MVA ~85 7
AT-2 |Galios autotransformatorius 330/220/10 kV 300MV A ~85 7
SRE-1 | Sunto reaktorius 330 kV 140 MVAr ~55 7

TriukSmo sklaidos vertinimas atliktas naudojant ISO 9613-2 skaiCiavimo standartg, pagal kurj
triuk§mo sienutés vertinamos kaip akustiniai barjerai, kuriy efektyvumas nustatomas pagal geometrinj
ekranuojantj poveikj ir garso difrakcija (uzlenkimg) per virSy. Garso skverbimasis per sienutg (garso

izoliacija Rw) Siame standarte neskaiciuojamas, triuk§Smo sienutés pavir§iaus masé¢ yra ne mazesné kaip
10 kg/m? .

TriukSmo skaiciavimuose priimta, kad jvertinty triuk§mo sienuciy konstrukcija atitinka minéta
pavirSiaus masés reikalavima, todél Sios sienutés laikomos akustiskai nepermatomomis.

TriukSmo sklaidos skai¢iavimuose priimtas blogiausias scenarijus, kad sienutés yra atspindincio tipo.
Triuk§Smo slopinimo sienuciy charakteristikos bus detalizuojamos rengiant statinio projekta. Esant
poreikiui, bus atliktas triukSmo vertinimas ir patikslintas numatyty triuk§mo mazinimo priemoniy
efektyvumas.

Pagal atlikto PUV triukmo modeliavimo rezultatus (Zr. 6.5.5. lentele ir 6.5.4.-6.5.5. pav.)
prognozuojama, kad planuojamos Vilnios TP jrenginiy sukeliamas triuk§mo lygis, jvertinus numatytas
triuk§mo mazinimo priemones, ties gyvenamosios paskirties aplinkos riba gali siekti 33—41 dBA, ties
gyvenamosios paskirties pastato fasado siekti 33—40 dBA ir nevirSija Lietuvos higienos normoje HN
33:2026 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje* nustatytus didziausius leidziamus ribinius dydzius.

6.5.5. lentelé. Apskaifiuoti planuojamos Vilnios TP triukSmo lygiai artimiausioje gyvenamoje aplinkoje
jvertinus PUV triuk§mo maZinimo priemones

. o . Apskaiciuota planuojamos Vilnios TP

Gyvenamosios paskirties aplinka, triuk§mo rodiklio verté, dBA
Nr.
Lnakties LDVN
G1 (Vilnius, Baniskiy g. 39) 40 47
G2 (Vilnius, Pramonés g. 70) 33 40
G3 (Vilnius, Baniskiy g. 23) 34 41
G4 (Vilnius, Baniskiy g. 33) 38 44
HN 33:202‘6 ribiné verté 45 55
nakties metu
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JAE

POV prognozuojamo triuk§mo sklaida.
TriukS§mo mazinimo priemoneés.
TriUkémo I'Odikliai Ldbnos. Lvakaro ir Lnaktbs

.

-

Sutartiniai zenklai
D POV teritorija Prognozuojamas
— trivkdmas, dBA
|:] Artimiausia gyvenama aplinka 2
Bl Gyvenamosios paskirties pastatas .
=== Triuk&mo slopinimo uZtvara (H =7 m) 60
43 Prognozuojamas triuk$mo lygis

POV triuk$mo 3altiniai 55

Galios autotransformatoriai e 5

ir Sunto reaklorius — 45
[[7] 8ynos (sirskejimo triuksmas) @

i = . g hac 8 RS Ipn e

6.5.4. pav. Prognozuojamo planuojamos Vilnios TP triuk§mo sklaida jvertinus PUV triuk§mo maZinimo

priemones (nakties metu).
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POV prognozuojamo triukdmo sklaida.
Triuk§mo mazinimo priemonés.
Triukdmo rodikliai Loy

Sutartiniai zenklai
D POV teritorija Prognozuojamas
k ,d
[ | Atimiausia gyvenama aplinka i h:; .
gl Gyvenamosios paskitties pastatas o
= TriukSmo slopinimo uZtvara (H =7 m) o
43 Prognozuojamas triukmo lygis
POV triuksmo altiniai 55
Galios autotransformaloriai — 50
ir Sunto reaklorius &
[~ Synos (cirskejimo triuksmas) &
— 35

6.5.5. pav. Prognozuojamo planuojamos Vilnios TP triuk§mo sklaida jvertinus PUV triuk§mo maZinimo

priemones (paros periodu).
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Statinio projektavimo metu gali biiti tikslinami Vilnios TP pastotéje planuojami triuk§mo Saltiniai ir
ju i8déstymo vietos, akustinés charakteristikos bei triukSmo mazinimo priemonés. Tokiu atveju biity
atliktas patikslintas triuk§mo modeliavimas ir skai¢iavimai. Patikslinus triuk§mo modeliavimg triuk§Smo
lygio reikSmés prie artimiausiy gyvenamosios paskirties aplinky gali skirtis nuo jvertinty $ioje ataskaitoje,
taCiau bus uZtikrinta, kad visais paros laikotarpiais gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastaty
aplinkoje Lietuvos higienos normoje HN 33:2026 nustatyti didZiausi leidziami triuk§mo lygiai nebity
virSijami.

Suminis triukSmo vertinimas

I suminio triuk§ma vertinimg jtraukti du esami galios transformatoriai, kurie planuojamos Vilnios
TP teritorijoje perkeliami | nauja vieta. 2025 m. birzelio 13 d. $alia Siy jrenginiy buvo atlikti triuk§mo
matavimai ir nustatyta, kad ~3 metry atstumu nuo jrenginio ekvivalentinis garso slégio lygis sudaré 64,7
dBA. Sio ismatuotos garso slégio reikimés panaudotos skaiG¢iuojant §iy jrenginiy keliamg triuk§ma,
priimant salygas, kad 3 m atstumo nuo galios transformatoriaus garso slégio lygis sudaro 64,7 dBA (zr.
6.5.6. lentele).

6.5.6. lentelé. Esamy galios transformatoriy akustinés charakteristikos

. T s SH Garso slégio lygis Darbo

Nr. Vert triuk It 2
r ertinamas triukSmo Saltinis dBA laikas
T-1 |Galios transformatorius 64,7 (3 m atstumu) 0-24 val.
T-2 | Galios transformatorius 64,7 (3 m atstumu) 0-24 val.

Pagal atlikto suminio triuk§mo modeliavimo rezultatus (Zr. 6.5.7. lentele ir 6.5.4. pav.)
prognozuojama, kad planuojamos Vilnios TP jrenginiy ir esamy galios transformatoriy sukeliamas
triukSmo lygis, jvertinus PUV triukimo maZinimo priemones, ties gyvenamosios paskirties ties
gyvenamosios paskirties pastaty fasadais gali siekti 34-41 dBA ir nevirSija Lietuvos higienos normoje HN
33:2026 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje* nustatytus didziausius leidziamus ribinius dydzius.

6.5.7. lentelé. Apskaiciuoti planuojamos Vilnios TP ir esamy galios transformatoriy suminio triuk$mo lygiai
artimiausioje gyvenamoje aplinkoje jvertinus PUV triuk§mo maZinimo priemones

Apskaiciuota planuojamos Vilnios TP

Gyvenamosios paskirties aplinka, triuk§mo rodiklio verté, dBA
Nr.
Liakties Lpw~
Esama gyvenama aplinka

G1 (Vilnius, Baniskiy g. 39) 41 48

G2 (Vilnius, Pramoneés g. 70) 34 41

G3 (Vilnius, Baniskiy g. 23) 37 43

G4 (Vilnius, Baniskiy g. 33) 38 45

HN 33:2026 ribiné verté nakties 45 55
metu
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Suminio prognozuojamo triukSmo sklaida.
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6.5.6. pav. Prognozuojamo planuojamos Vilnios TP ir esamy galios transformatoriy suminio triukSmo
sklaida jvertinus PUV triuk§mo maZinimo priemones (nakties metu).
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6.5.7. pav. Prognozuojamo planuojamos Vilnios TP ir esamy galios transformatoriy suminio triuk§mo

sklaida jvertinus PUV triuk§mo maZinimo priemones (paros periodu).
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Infragarsas ir vibracija

Esamoje 110 kV Vilnios TP néra jrenginiy, skleidzian¢iy infragarsa ar nuolatines vibracijas. Siuo
metu Vilnios TP teritorijoje eksploatuojami jrenginiai generuoja triukSma.

Svarbu paminéti, kad aukstos jtampos TP veiklai uztikrinti nenaudojami prietaisai ir jrenginiai,
skleidziantys infragarsg ar nuolatines vibracijas. Tai pagrindZzia matavimai, atlikti dél Siuo metu
veikiancios 330 kV Vilniaus TP veiklos (detalesné informacija pateikiama zr. SPAV ataskaitoje).

Ivertinus tai, kad Lietuvoje néra patvirtinty Metodiky dél vibracijy, infragarso ir zemadaznio garso
modeliavimo, todél Lietuvos higienos normos HN 50:2016 ,,Visag zmogaus kiing veikianti vibracija:
didziausi leidziami dydziai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninése
patalpose®, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodzio 31 d.
isakymu Nr. V-791 ,,Dé¢l Lietuvos higienos normos HN 50:2016 ,,Visa zmogaus kiing veikianti vibracija:
didziausi leidziami dydziai ir matavimo reikalavimai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninése
patalpose® patvirtinimo*, 12 punkto reikalavimy uZztikrinimas ir Lietuvos higienos normos HN 30:2018
»Infragarsas ir zemadaZnis garsas: ribiniai dydZziai gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninése
patalpose®, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 13 d. jsakymu
Nr. V-190 ,,Dél Lietuvos higienos normos HN 30:2018 ,,Infragarsas ir Zemadaznis garsas: ribiniai dydziai
gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninése patalpose™ patvirtinimo®, reikalavimy uZtikrinimas
galimas tik po projekto jgyvendinimo, atlikus §iy fizikinés tarSos veiksniy matavimus gyvenamojoje
aplinkoje ir gautus rezultatus palyginant su Siose higienos normose reglamentuojamais leidziamais
ribiniais dydZiais bei esant poreikiui jrengiant poveikj mazinancias priemones.

Oro tarsa
Statybos metu galimas laikinas dulkétumo padidéjimas, kuris turi biiti mazinamas imantis poveikio
mazinimo priemoniy. Priemonés dulkétumo maZzinimui statyby metu turi biiti konkretizuojamos rengiant
statinio projekta atsizvelgus ] teritorijos, kur bus jrengiama susijusi infrastruktiira ypatumus, numatomas
naudoti technologijas ir atstumus iki gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastaty aplinkos.

6.6 KraStovaizdis

Krastovaizdis - tai zemés pavirSiaus gamtiniy (pavirsiniy uolieny ir reljefo, pazemio oro, pavirSiniy
ir gruntiniy vandeny, dirvozemio, gyviiny organizmy) ir/ar antropogeniniy (archeologiniy liekany,
statiniy, inzineriniy jrenginiy, Zemés naudmeny ir informacinio lauko) komponenty, susijusiy
medziaginiais, energetiniais ir informaciniais ry$iais, teritorinis junginys.

Vienas svarbiausiy kraStovaizdzio bruozy, lemian¢iy jo identiteta, yra gamtiniy procesy ir Zmogaus
akinés veiklos sgveikoje atsirandanti unikali kraStovaizdzio tipy teritorin¢ erdviné mozaika.

Yra iSskiriami Sie kraStovaizdZio tipai:
e gamtinis (natiiralus arba subnatiiralus) krastovaizdis — gamtiniy procesy jtakoje atsirades ir

tebesiformuojantis krastovaizdis, kurio raidai gamtiniai procesai daro esming, o zmogaus veikla —
minimalig jtaka (iSlike salygiSkai natiiraliis miskai, pelkés, vandens telkiniai);

e kaimiSkasis (antropogenizuotas, agrarinis) kraStovaizdis — dél gamtiniy procesy ir Zmoniy
veiklos sgveikos susiformaves ir svarbiausius gamtinés struktliros bruozus iSsaugojes
krastovaizdis (Zemés tikio naudmenos, ekstensyviai uzstatyti kaimai);

e miestiSkasis (antropogeninis, urbanizuotas) kraStovaizdis (miestovaizdis) — Zmogaus labai
pakeistas, jo veiklos veikiamas, palaikomas ir vystomas kraStovaizdis (miestai, miesteliai,
kompaktiskai uzstatyty kaimy ir dideliy techniniy inzineriniy kompleksy teritorijos);
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o kultiirinis kraStovaizdis (tiek kaimiSkasis, tiek miestiSkasis) — Zmogaus veiklos sukurtas ir jo
sambiivj su aplinka atspindintis kraStovaizdis;

o funkcinis krastovaizdis - tam tikros socialinés-ekonominés paskirties (funkcijos) prioriteta ir jam
atitinkancig morfostruktiirg turintis krastovaizdzio tipas.

Krastovaizdzio tvarkymo zonos ir estetinis vizualinis potencialas

Pagal LR nacionalinio kraStovaizdzio tvarkymo plano zonavimg (zr. 6.6.1 pav.) didzioji dalis
planuojamos teritorijos iSsidésCiusi Piety Pabaltijo zemumy ruozo (F) Neries vidurupio miskingy
urbanizuoty pasléniy rajone (41). Planuojamos teritorijos pietrytiné dalis i$sidésCiusi Vidurio Baltarusijos
Aukstumy ruoze (H) Medininky miskingo agrarinio kalvyno rajone (48), o planuojamos teritorijos
Siaurinés vakary dalis iSsidésCiusi Baltijos auk$tumy ruoZze (E) Vilnijos Dziky mazai miskingos
urbanizuotos pakilumos (plynaukstés) rajone (35).

Pagal LR nacionalinio krastovaizdZio vizualinio estetinio potencialo zonavima (Zr. 6.6.2 pav.) dalis
planuojamos teritorijos patenka j vidutinés vertikaliosios sgskaidos kalvotajj bei ryskiy sléniy krastovaizdj
su trijy lygmeny videotopy kompleksais. Pagal horizontaligja vizualing saskaida, tai vyraujanciy pusiau
atviry didzigja dalimi apzvelgiamy erdviy krastovaizdis, kurio erdvingje struktiiroje raiskis tik
horizontaliis dominantai (V2H2-b), pietin¢ nedidelé planuojamos teritorijos dalis patenka i vidutinés
vertikaliosios sgskaidos kalvotajj bei ryskiy sléniy krastovaizdj su trijy lygmeny videotopy kompleksais.
Pagal horizontaligja vizualing saskaidg, tai vyraujanciy pusiau uzdary i$ dalies prazvelgiamy erdviy
krastovaizdis, kurio erdvingje struktiiroje raiskis tik vertikaliis dominantai (V2H1-c).

Dalis pietvakarinés planuojamos teritorijos patenka j ypac raiskios vertikaliosios saskaidos stipriai
kalvotaji bei giliy sléniy krastovaizd] su keturiy-penkiy lygmeny videotopy kompleksais. Pagal
horizontaligja vizualing saskaida, tai vyraujan¢iy pusiau uzdary i§ dalies prazvelgiamy erdviy
krastovaizdis, kurio erdvingje struktiiroje raiskus vertikaliy ir horizontaliy dominanty kompleksas (V3H1-
a) bei raiskis tik horizontallis dominantai (V3H1-b).

Siaurés rytiné planuojamos teritorijos dalis patenka j neraikios vertikaliosios saskaidos lyguminj
krastovaizdj su vieno lygmens videotopais. Pagal horizontaligjg vizualing sgskaida, tai vyraujanciy pusiau
uzdary i§ dalies prazvelgiamy erdviy krastovaizdis, kurio erdvinéje struktiroje raiskis tik horizontals
dominantai (VOH1-b). Pietrytiné planuojamos teritorijos dalis patenka j silpnos vertikaliosios saskaidos
banguotgjj bei 1ékstaslaiciy sléniy kraStovaizdis su dviejy lygmeny videotopy kompleksais. Pagal
horizontaligja vizualing saskaida, tai vyraujanciy pusiau atviry didzigja dalimi apzvelgiamy erdviy
krastovaizdis, kurio erdvingje struktiiroje raiskuis tik horizontaliis dominantai (V1H2-b) bei erdvine
struktiira be raiskiy vertikaliy ir horizontaliy dominanty (V1H2-d).

Nagrinéjama teritorija vertingiausiy Lietuvos kraStovaizdzio arealy ir panoramy atzvilgiu pateikta
6.6.3 pav.
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6.6.1 pav. IStrauka i§ Nacionalinio krasStovaizdZio tvarkymo plano KrastovaizdZio tvarkymo zonos bréZinio
su planuojamos EPL alternatyvomis (Saltinis: www.e-tar.It
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6.6.2 pav. IStrauka i§ Nacionalinio krastovaizdZio tvarkymo plano KraStovaizdZio vizualinio estetinio
potencialo bréZinio su planuojamos EPL alternatyvomis (Saltinis: www.e-tar.lIt)
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6.6.3 pav. Nagrinéjama teritorija vertingiausiy Lietuvos krastovaizdZio arealy ir panoramuy atzvilgiu
(Iskarpa i Vertingiausiy Lietuvos krastovaizdZio panoramuy apZvalgos taSky Zemélapio.)

Planuojamos poZzeminiy kabeliy EPL alternatyvy inzinerinis koridorius didzigja dalimi tapatinamas
su esamais inzinerinés infrastrukttiros koridoriais, todél natiiraliy ir pusiau natiiraliy arealy plotas nebus
mazinamas bei galimas vizualinis kraStovaizdZio pasikeitimas nenumatomas. Didziausias poveikis
atskiriems aplinkos komponentams gali biti tiesiant pozeminiy kabeliy EPL per saugomas teritorijas ar
miskingas vietoves, jei esamos proskynos esant poreikiui biity Siek tiek platinamos.

6.7 Gamtinis karkasas

Gamtinis karkasas — tai vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijy tinklas, jungiantis
gamtinio pobiidZio:

e Saugomas teritorijas — rezervatus, draustinius, valstybinius parkus, atkuriamuosius ir genetinius
sklypus, ekologines apsaugos zonas;

» Kitas ekologiSkai svarbias vandeny, misky, Zemés tkio, kitos paskirties teritorijas.
Gamtinio karkaso paskirtis:

o Sukurti vientisg gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijy tinkla, uztikrinantj krastovaizdzio
geoekologine pusiausvyrg ir gamtinius rySius tarp saugomy teritorijy, sudaryti prielaidas
biologinei jvairovei iSsaugoti;
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 Sujungti didziausia ekologing svarba turin€ias buveines, jy aplinka bei gyviny ir augaly migracijai
reikalingas teritorijas;

 Saugoti gamtinj krastovaizdj ir gamtinius rekreacinius iSteklius;

o Didinti Salies miskinguma;

o Optimizuoti krastovaizdzio urbanizacijos bei technogenizacijos ir zemés tkio plétra.

Gamtinj karkasg sudaro:

o Geoekologinés takoskyros — teritorijy juostos, jungiancios ypatinga ekologine svarba bei jautrumu
pasizymincias vietoves: upiy aukstupius, vandenskyras, aukstumy ezerynus, kalvynus, pelkynus,
priekrantes, pozeminiy vandeny intensyvaus maitinimo ir karsto paplitimo plotus. Jos skiria
stambias gamtines geosistemas ir palaiko bendraja gamtinio krastovaizdzio ekologing
pusiausvyra;

o Geosistemy vidinio stabilizavimo arealai ir aSys — teritorijos, galincios pakeisti Soninj nuotékij ar
kitus gamtinés migracijos srautus, taip pat reikSmingos biologinés jvairovés poziiriu: zeldiniy
masyvai ir grupés, natiiralios pievos, pelkés bei kiti vertingi stambiyjy geosistemy ekotopai. Sios
teritorijos kompensuoja neigiama ekologing jtaka gamtinéms geosistemoms;

e Migraciniai koridoriai — sléniai, raguvynai bei dubakloniai, kitos Zemesnése reljefo vietose
esancios teritorijos, kuriomis vyksta intensyvi medziagy, energijos ir gamtinés informacijos srauty
apykaita ir augaly bei gyviiny rasiy migracija.

Visos $ios geoekologiskai aktyvios teritorijos yra sujungtos i vientisg sistemg — gamtinj karkasa,
skirtg valdyti kompensacines krastovaizdzio funkcijas bei garantuoti jo struktiros stabiluma.

Svarbiausieji Vilniaus ir jo aplinkos gamtinio karkaso funkciniai-struktiiriniai elementai -
nacionalinés ir regioninés svarbos migraciniai koridoriai ir vidinio stabilizavimo arealai (zZr. 6.4.4 pav.).

Svarbiausi gamtinio karkaso funkciniai — struktiiriniai elementai planuojamoje teritorijoje:

Nacionalinés svarbos Neries migracinis koridorius;
Regioninés svarbos Vilnios migracinis koridorius;
Regioninés svarbos Bezdoniy vidinio stabilizavimo arealas;

Regioninés svarbos Neries ir Vilnios pasléniy eroziniy kalvyny bei S$laity vidinio
stabilizavimo arealai:

o Sapieginés (Lyglaukiy-Antakalnio-Sapieginés-Sveicarijos-Iikarty-Ancuéiy-
Barsukyneés);

o Ribiskiy ir Pavilniy (Naujininky-Liepkalnio-Ribiskiy-Pavilnio-Zaliakalnio).

Mikroregioninés svarbos vidinio stabilizavimo arealai planuojamoje teritorijoje:

Pagubés-Zaliyjy ezery-Ezeréliy;
Bajory-Visoriy;
Valakupiy-Aukstagirio;

Belmonto.

Vystymo plano koncepcijos EPL alternatyvos kerta apylinkése esanc¢ius gamtinio karkaso elementus:
(zr. 6.7.1, 6.7.2 lenteles ir 6.7.1 pav.).
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6.7.1 lentelé. Gamtinio karkaso elementai, kuriuos kerta planuojamos 110kV EPL vietos alternatyvos

Migracijos Vidinio Dalis nuo visos
Alternatyva Atkarpa koridorius, ilgis, stabilizavimo planuojamos EPL
km arealai, ilgis, km alternatyvos ilgio (%)

A-C 2,34 0,13

I 52
C-D 0,90 3,81
A-B-C 0,64 0,29

I 45
C-D 0,90 3,81
A-B-E 0,39 0,14

I E-F III alt. - 2,49 34
F-D 0,47 0,61
A-B-E 0,39 0,14

v E-F IV alt. - 3,26 42
F-D 0,47 0,61

6.7.2 lentelé. Gamtinio karkaso elementai, kuriuos kerta planuojamos 330kV EPL vietos alternatyvos

Migracijos Vidinio Dalis nuo visos
Alternatyva Atkarpa koridorius, stabilizavimo planuojamos EPL
ilgis, km arealai, ilgis, km | alternatyvos ilgio (%)
D-G - -
I G-H (K) 0,33 0,41 37,8
D-J 0,83 0,13
D-G - -
II G-I-H (K) 1,41 0,04 58,7
D-J 0,83 0,13
D-D1-G - 0,50
I G-H (K) 0,33 0,41 51,1
D-J 0,83 0,13
D-D1-G - 0,50
v G-I-H (K) 1,41 0,04 74,3
D-J 0,83 0,13
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Sutartiniai Zyméjimai

i} Swwivakdybiy ribos
[] senitnizy ribos
Esamos elekiros perdavimo linijos (EPL)
e 110KV oo linija
______| Bektros lnijy apsauges zana
F Esares transfornatody pastotés (TP)
Planuojama infrastruktira
L] Panuojama tesstorifa Wilnios TP ir kital susijusial infrastruktiral
OO0 110 KV podanminiy kabefiy EPL al
R 1ok kabelil EPL Koridorial
g2 | RV kabefiy EPL
T 330KV kabefil EPL Keridorial
A EPL alternatywy atkarpy telkal
[ 1 2 3 4hm

| ] Il Il i
U T LI T 1

Garmtinio karkeso sudedamasios dalys
%% Tarptautines svarbos g gine
{UE miesto nby)
Widinic stabilizavimo arealai
B Regionis
I vikroragicnnial
Rajorinial
B viatinia
Migracijos karidorial
|:! Haninalinial

777 u i i ks s
{4 Gamtinic karkasa datys uZ missto riby

Gamlinio karkaso teritorily gecekologinis potencialas

o Patkimas

1  Ribatas

2 Sipnas

3 Fazeistas

5 Siiprial nafaistas

St

zen.

Vilniaus r. sav.

Duomeny Saftirie’: 4 g
Administracines ribos £ Lietuvos Respublicos aplinkes ministerja, 2026,

6.7.1 pav. Iitrauka i§ Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano Gamtinio karkaso schemos su planuojamos EPL alternatyvomis (Saltinis

www.planuojustatau.lt)
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6.8

»Natura 2000 teritorijos

Pozeminiy kabeliy EPL alternatyvos kerta keleta ,,Natura 2000” teritorijy, kurios iSskirtos kaip
buveiniy apsaugai svarbios teritorijos (toliau — BAST).

Informacija apie ,,Natura 2000 teritorijas, esan¢ias planuojamy EPL alternatyvy
pateikiama 6.8.1 lenteléje ir 6.8.1 pav.

aplinkoje

6.8.1.lentelé. Informacija apie ,,Natura 2000% teritorijas ir jose saugomas vertybes (pagal
saugomy teritorijuy kadastro Zemélapiy duomenis, http://stk.vstt.lt/)

Atstumas nuo

Eil planuojamy EPL

* | Pavadinimas Plotas, ha Saugomos vertybés ir steigimo tikslas alternatyvy iki

Nr.

»Natura 2000¢
teritorijos

1 BAST Vilnios | 524,2923 3150 Naturalts eutrofiniai ezerai su pliidziy arba | Kerta visos 330 kV
apylinkés aStriy bendrijomis; 3260 Upiy sraunumos su | EPL alternatyvos
(LTVINO0036) kurkliy  bendrijomis; 6230 Rasiy  turtingi

briedgaurynai; 6270 Rusiy turtingi smilgynai; 6410
Melvenynai; 6430 Eutrofiniai aukstieji zolynai;
6450 Aliuvinés pievos; 6510 Sienaujamos
mezofity pievos; 7140 Tarpinés pelkés ir litinai;
9010 Vakary taiga; 9050 Zoliy turtingi eglynai;
9080 Pelkéti lapuociy miskai; 9180 Griovy ir $laity
miskai; 91D0 Pelkiniai miskai; 91E0 Aliuviniai
miskai; Auksuotoji Saskyté, Baltijos lasisa, Didysis
auksinukas,  Ovalioji  gelduté, Paprastasis
kujagalvis, Pleistiné skéte, Purpurinis
ploks¢iavabalis, Stacioji dirvuolé, Sarvuotoji skéte,
Udra

2 BAST Pavilniy | 260,00 9180 Griovy ir $laity miSkai; 9010 Vakary taiga; | Kerta 110 kV EPL
ir Antakalnio 9050 Zoliy turtingi eglynai I ir IV
apylinkés alternatyvos
(LTVIN0048)

3 BAST Neries 2455,7329 | 3260 Upiy sraunumos su kurkliy bendrijomis; | Kerta visos 110 kV
upés 6430 Eutrofiniai auk3tieji Zolynai; 6510 S | EPL alternatyvos
(LTVINO009) ienaujamos mezofity pievos; 7160 Nekalkingi §

altiniai ir Saltiniuotos pelkés; 8210 Karbonatiniy
uolieny atodangos; 8220 Silikatiniy uolieny
atodangos; Baltijos laSiSa; Kartuolé; Kirtiklis;
Paprastasis ktjagalvis; PleiStiné skété; Salatis;
Udra; Upiné négé buveines

Veikla ,,Natura 2000 BAST teritorijose, jy apsaugos bei naudojimo rezima nustato Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas, Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas ir kiti teisés

aktai.

LR AM 2018 m. balandzio 19 d. jsakymu Nr. D1-317 ,,.Dél buveiniy apsaugai svarbiy teritorijy

nustatymo*®

yra patvirtinti natiiraliy buveiniy ir rGsiy buveiniy geros apsaugos buklés kriterijai ir Siais

kriterijais besiremiantys apsaugos tikslai, kurie svarbis vertinant $iy ,,Natura 2000 teritorijy gamtiniy
vertybiy apsaugos biikle ir galimus $ios biiklés poky¢ius dél planavimo dokumenty sprendiniy ar PUV

8 https://e-seimas.lrs.It/portal/legal Act/It/TAD/cac3044044541 1e8be5787c04e42¢58a/asr
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projekty jgyvendinimo. Buveiniy direktyvos® 6 straipsnio 3 dalis ir Saugomy teritorijy jstatymo 24 str. 10
dalis jpareigoja pasekmes ar poveikj ,,Natura 2000 teritorijoms vertinti atsizvelgiant j joms nustatytus

apsaugos tikslus.

Informacija apie ,,Natura 2000 teritorijas, kurias kerta Vystymo plano koncepcijos EPL alternatyvos,

pateikiama 6.8.1-6.8.3 paveiksluose

% https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:31992L.0043
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Sutartiniai zenklai

E perdavimo linijos (EPL)
§  Esamos transformatoriy pastotés (TP)
+——a 110 KV oro linlja

Planucjama infrastruktira
Planuojama tertorja Vinios TP ir kitai susiusiai infrastruktirai
o—o- Planucjamos 110 kV pa2eminiy kabeliy EPL altematyvos

o=——g Planuojfamos 330 kV poeminiy kabeliy EPL altematyvos
A EPLalternatyvy atkarpy tadkai

Natura 2000 teritorijos B Lapes Cradi € HNIT BACTC R 6.
Mt ot Jemis eyt e AN P06 LR
BAST Aoy regran € W Rageey coman 022 LR
agamy Webangy s FEybes BAEs desmeayy &
B L] e ML 22

6.8.1 pav. ,,Natura 2000 teritorijos planuojamy EPL alternatyvy aplinkoje (1/4).
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Sutartiniai zenklai
Esamos elektros perdavimo linijos (EPL)
—— 110 kV oro linja

#  Esamos ransformatoriy pastotes (TP)
Planuojama infrastruktira
Planucjama teritoria Vinios TP ir kital susijusiai infrastruktirai
©0—0 Planucjamos 110 kV pozeminiy kabeliy EPL altematyvos
©0—0 Planucjamos 330 kV pozeminiy kabeliy EPL altematyvos
A EPLallematyvy atkarpy agkai

Natura 2000 teritorijos s Lw St O TOMY I GEX S,
~]easT procie o oo by iy i)
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Sutartiniai zenklai
Esamos slekros perdavimo fiijos (EPL)
~——= 110 kV oro linja

§  Esamos transformaloriy pasioles (TP)
Planuojama infrastruktira
Planuojama teritorja Vilnios TP ir kital susijusiai infrastruktdral
o—o Planuojamos 110 kV pozeminiy kabeliy EPL alternatyvos
— Planuojamos 330 kV poteminiy kabeliy EPL allematyvos

A EPLaltemalyvy atkarpy taskal
Natura 2000 teritorijos Barvice Laywe Crodes € HINTBALTIC. GRPN & '
BAST :“nw-w&"-ﬂ' o B = 0 " : -

6.8.3 pav. ,,Natura 2000“ teritorijos planuojamy EPL alternatyvy aplinkoje (3/4).
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linijos (EPL)

——= 110 kV oro linija
§  Esamos iransformatariy pastotés (TP)
Planuojama infrastruktira
[ mrianuojama teritornija Viinios TP ir kital susiusiat infrastruktarai
o—o Pianuojamos 110 KV pozeminiy kabeliy EPL alternatyvos
o—=o Planuojamos 330 kV poteminiy kabeliy EPL altematyvos
A EPLaltematyvy atkarpy taskal

Natura 2000 teritorijos Sarvce Layer Craclts: € WHIT BRIV, GRS
Macinaiod Famas larsyta pea A, J016, LR
BAST i iy v Fkuses oyt ©
Vil aytine Sauparmy beany tare ke pee AL 027 > 1

i i i A i i ll
6.8.3 pav. ,Natura 2000“ teritorijos planuojamy EPL alternatyvy aplinkoje (4/4).
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Sutartiniai Zenklai
Esamos elektros perdavimo linijos (EPL)
—— 110KV oro linja
£ Esamos lransfomatoriy pastotes (TP)
Planuojama infrastruktira
Planuojama teritorija Viinios TP ir kital susijusiai infrastruktiirai
o—o Flanuojamos 110 kV pozeminiy kabeliy EPL altematyvos
™™™ Planuojamos 110 kV pozeminiy kabeliy EPL altematyvy koridorial

o—o Planuojamos 330 KV poZeminiy kabeliy EPL alternatyvos
A Aternalyvy atkarpy taskai

Natura 2000 teritorijos
I:I BAST v m.m“-“-%m ) ™ "o £ s .
totdnagy tayhs b AN A AN . 3 5 A

6.8.4. pav. EB svarbos buveiniy iSsidéstymas BAST Pavilniy ir Antakalnio apylinkés ir EPL alternatyvy atzvilgiais.
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6.9 Saugomos teritorijos

Saugomy teritorijy sistemg ir su ja susijusius visuomeninius santykius, saugomy teritorijy nustatymo
ir steigimo, riby keitimo, statuso pakeitimo, apsaugos, tvarkymo ir kontrolés teisinius pagrindus nustato
bei reglamentuoja veiklg jose Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas.

Saugomy teritorijy apsaugai ir racionaliam tvarkymui organizuoti yra tvarkomas Lietuvos
Respublikos saugomy teritorijy valstybés kadastras. Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy valstybés
kadastre kaupiami ir saugomi, sisteminami, apdorojami duomenys apie nurodytas teritorijas ir jose
saugomas gamtos ir nekilnojamasias vertybes.

Planuojamos poZzeminiy kabeliy 110 kV EPL alternatyvos kerta keleta saugomy teritorijy (zr. 6.9.1
pav., 6.9.1 lent.). Planuojamos pozeminiy kabeliy 330 kV EPL alternatyvy gretimybése saugomy teritorijy
néra.

6.9.1 lentelé. Informacija apie saugomas teritorijas ir jose saugomas vertybes (pagal saugomuy teritoriju
kadastro Zemélapiy duomenis. Prieiga per interneta http://stk.vstt.lt/

Eil. Saugomos Plotas, ha Saugomos teritorijos jsteigimo tikslas Atstumas iki
Nr. teritorijos saugomos
pavadinimas teritorijos

ISsaugoti  vertingiausius  Dziikijos (Dainavos) |Kerta 110kV EPL I
etnografinio regiono dalies — Vilniaus kraSto ir |alternatyva
Vilniaus priemies¢iy — gamtinius ir kultiirinius
kompleksus, objektus, savita Vilniaus krastui
budinga gamtinj ir kultiirinj krastovaizdj, vertingas
ekosistemas, juos tvarkyti ir racionaliai naudoti.
ISsaugoti biologine jvairove, ekosistemy stabiluma,
sudaryti salygas taikomiesiems krastovaizdzio,
biologinés jvairovés, gamtos ir kultiros vertybiy
tyrimams ir steb&imams vykdyti, informacijai
kraStovaizdzio, biologinés jvairovés, gamtos ir
kultiros vertybiy apsaugos ir kitose srityse kaupti.
Puoseléti  regioninio  parko  iSskirting  verte
propaguojancia edukacing, muziejing ir kultlring
veikla, propaguoti Dztkijos (Dainavos) etnografinio
regiono dalies — Vilniaus krasto ir Vilniaus
priemiesCiy — etnokultiiros tradicijas (statybos,
amaty, nematerialaus paveldo). Sudaryti salygas
pazintiniam turizmui plétoti. Plétoti visuomenés
ekologinj ir gamtosauginj Svietimg. Atkurti
sunaikintus ir paZeistus gamtinius ir kultlirinius
kompleksus, objektus (vertybes).

Verkiy regioninis

parkas 2529,0563

ISsaugoti  vertingiausius  Dziikijos (Dainavos) |Kerta 110 kV EPL
etnografinio regiono dalies — Vilniaus krasto ir |III ir v
Vilniaus priemies¢iy — gamtinius ir kultlirinius |alternatyvos

kompleksus, objektus, savita Vilniaus krasto gamtinj
Pavilniy 2176.3657 | it kulttrinj krastovaizdj, vertingas ekosistemas, Sias
regioninis parkas ’ teritorijas tvarkyti ir racionaliai naudoti. ISsaugoti
biologing jvairove, ekosistemy stabilumg, sudaryti
salygas taikomiesiems kraStovaizdzio, biologinés
jvairovés, gamtos ir kultiiros vertybiy tyrimams ir
steb&jimams vykdyti, informacijai krastovaizdzio,
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Eil. Saugomos Plotas, ha Saugomos teritorijos jsteigimo tikslas Atstumas iki
Nr. teritorijos saugomos
pavadinimas teritorijos
biologinés jvairovés, gamtos ir kultiiros vertybiy
apsaugos ir kitose srityse kaupti. Puoseléti regioninio
parko iSskirting verte propaguojancig edukacing,
muziejing ir kultiiring veikla, propaguoti Dzukijos
(Dainavos) etnografinio regiono dalies — Vilniaus
krasto ir Vilniaus priemies¢iy — etnokultiiros
tradicijas (statybos, amaty, nematerialaus paveldo).
Sudaryti salygas pazintiniam turizmui plétoti. Plétoti
visuomenés ekologinj ir gamtosauginj Svietimg.
Atkurti sunaikintus ir paZeistus gamtinius ir
kulttrinius kompleksus, objektus (vertybes).
Dvarcioniy I$saugoti raisky Dvarcioniy dubaklonj Kerta 110kV EPL 1
3 geomorfologinis |122,83 ir II alternatyvos
draustinis
. I$saugoti didzigsias erozines véduokles, |Kerta 110 kV EPL
[Skarty o . ey . .
4 Krastovaizdzio 1145389 |Pasizymincias 'ylz')ac'ral.sklu requfq, tradicine raguvy IV alternatyva
. ’ dugnuose iSsidésCiusiu agrariniy naudmeny ir
draustinis . i . o .
sodyby mozaika, mi§kingomis atragiy juostomis.
Ancuciy ISsaugoti staciaslai¢io giliai iSraizyto raguvyno ir |Kerta 110 kV EPL
krastovaizdzio didziausio Vilnios erozinio $laito ekosistemas su |IV alternatyva
3 draustinis 116,1281 eglyny bendrijomis ir rety bei nykstanéiy risiy
augalais.
Kalvarijy ISsaugoti vertingg valstybés saugomg Kalvarijy |Kerta 110kV EPL I
6 istorinis 132,00 kompleksa, jo istoring, mening ir gamting visuma, |alternatyva
draustinis Baltupio upelio slénj bei vaga
v e I$saugoti Medininky moreninés auks$tumos Siaurinio |Kerta 110kV EPL I
Aukstagirio s L o .
7 geomorfologinis |237,9306 pakrasmp fragmenta — 1sppd1ngq Qa'rametrq (11g1's ~.3 ir IT alternatyvos
draustinis km, plotis ~ 1 km, santykinis aukstis — 40 m) elipsés

formos erozinj palikuon;j

Veikla saugomose teritorijose reglamentuoja ir apsaugos bei tvarkymo rezimg nustato Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas, Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas, Lietuvos
Respublikos misky jstatymas, Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymas,
Lietuvos Respublikos saugomy gyviny, augaly ir gryby rasiy jstatymas, Misko kirtimy taisyklés,
patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. jsakymu Nr. D1-79 ,, D¢l Misko
kirtimy taisykliy patvirtinimo*, MiSko sanitarinés apsaugos taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2004 m. kovo 26 d. jsakymu Nr. D1-141 ,,Dél Misko sanitarinés apsaugos taisykliy
patvirtinimo®, Saugomy rusiy informacinés sistemos duomeny teikimo ir tvarkymo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 14 d. jsakymu Nr. D1-562 ,,Dél
Saugomy risiy informacinés sistemos duomeny teikimo ir tvarkymo tvarkos apraso patvirtinimo*, kiti

jstatymai bei teisés aktai.
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linijos (EPL)
fiy pastotes (TP)

~——= 110 kV oro linia
Planuojama infrastruktdra
Planuojama teritorija Viinios TP ir kitai susijusiai infrastruktarai
o—o0 Planuojamos 110 KV pozeminiy kabeliy EPL altematyvos
o—=o Planuojamos 330 kV poleminiy kabelly EPL altematyvos

A EPL altematyvy alkarpy taskal

Saugomos teritorijos

D Parkai Basves Layer Cradii © HAITBALTIC. SAPK:
Macianabed basots tareyha pras M4 HE LT

D Draustinial Advamq regpeirns ©V) Riwpetng conras, 032 LR

/' - o

6.9.1 pav. Saugomos teritorijos planuojamy EPL alternatyvy aplinkoje
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6.10 Europos bendrijos svarbos buveinés

Informacija apie EB svarbos buveines pateikiama remiantis www.geoportal.lt/map duomeny rinkiniu
Europos Bendrijos svarbos nattiralios buveinés ir pagal Lietuvos Respublikos Saugomy teritorijy
valstybés kadastro duomenis https://stvk.It/map.

Planuojamos 110 kV EPL alternatyvos kerta Europos bendrijos (toliau — EB) svarbos misky buveines
3 vietose: EPL I alternatyvos A—C atkarpoje; EPL III alternatyvos E-F atkarpoje; EPL IV alternatyvos E—
F atkarpoje.

Planuojamos 110 kV EPL III-1V alternatyvy E-F atkarpos numatomos Sveicarijos misko pakra3&iu.
Siame miske esan¢ios buveinés patenka j BAST Pavilniy ir Antakalnio apylinkés. Minétai , Natura 2000
teritorijai néra nustatyti apsaugos tikslai (detalesné¢ informacija pateikiama 6.5 skyriuje ,,Natura 2000”
teritorijos®).

Planuojama 110kV EPL alternatyvos nekerta EB svarbos misko buveiniy $iais alternatyvy atvejais:
II-II-1V alternatyvy A—B atkarpa; II alternatyvos B—C atkarpa; I-1II alternatyvy C—-D atkarpa.

Visos 110kV EPL alternatyvos numatomos EB svarbos misko buveiniy pakras¢iu, proskynomis ar
Salia esamy keliy.

Planuojamos 330 kV EPL alternatyvos nekerta Europos bendrijos svarbos gamtiniy buveiniy.

Informacija apie EB svarbos buveines Vystymo plano koncepcijos EPL alternatyvy aplinkoje
pateikiama 6.10.1 lenteléje ir 6.10.1 —1 6.10.3 paveiksluose.

6.10.1 lentelé. EB svarbos buveinés, kurias kerta Vystymo plano koncepcijos 110 kV EPL alternatyvos

EPL Kertamo ruoZo plotas, -
alterna- AU LA Seniiinija Buveiné ha/ Atstumas nuo EPL MISk?
atkarpa v TRrE grupé
tyva asinés linijos, m
9180%* 0,0831
Zirmiiny, Verkiy, ) o (numatoma
A=C Antakalnio GI‘IOVI'}VII‘ s.laltq proskynomis arba LA
I miskai Salia esamy keliy)
C-D Aptgkalnlo, Naujosios ) )
Vilnios
Zirmiiny, Verkiy,
A-B-C Antakalnio i i
I
C-D Aptgkalnlo, Naujosios ) )
Vilnios
A-B-E Zirminy, Naujosios Vilnios - -
P
2020 0,2748 ha (vietomis
E-F I alt. Aptgkalmo, Naujosios Plamalap'l}; ir misras nufl}gtoma misko . B
Vilnios miskai pakrasc¢iu,proskynomis,
" Patenka j BAST Salia esamy keliy)
9010
Vakary taiga
BAST saugoma 3m 1B
vertybé
F-D Naujosios Vilnios - -
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EPL Kertamo ruoZo plotas, -
alterna- AU Seniiinija Buveiné ha/ Atstumas nuo EPL MISk?
atkarpa g TR grupeé
tyva asinés linijos, m
A-B-E Zirminy, Naujosios Vilnios - -
9050 Zoliy turtingi
Antakalnio, Naujosios eglynai
E-FIValt. Vilnios BAST saugoma §m B
v vertybé
o 9050 Zoliy turtingi | *-0073 ha (numatoma
Antakalnio, Naujosios . misko proskynomis
EFIValt | o cglynai arba Salia esam B
Patenka ] BAST . U
keliy)
F-D Naujosios Vilnios - -

* Europos Bendrijos svarbos prioritetiné ,,Natura 2000 buveiné,

1 — IT A — ekosistemy apsaugos miskai, II B — rekreaciniai miskai
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Sutartiniai zenklai

Esamos elektros perdavimo linijos (EPL) Planuojama prelminan alksteles
& vieta kabelly Kiojimo uzdary
—— 110 kV oro linja biidu darby jgyvendinimui
§  Esamos transfomatoriy pastotes (TP) EB svarbos buveinés
Planuojama infrastruktira [ muskai
Planuojema teritorija Vinios TP Ir kital susijusiai infrastruktiral  Natura 2000 teritorijos
o= Planucjamos 110 kV poZeminiy kabeliy EPL allematyvos [Jeast

I """} Planuojamos 110 kV pozeminiy kabeliy EPL alternatyvy koridoriai [ | BAST viet ios vertybe

©o—o Planuojamos 330 kV po2eminiy kabeliy EPL alternatyvos B e e e s
Nmsanalng femes tampta pow A M1 LA

A  EPL alternatyvy atkarpy taskai g segran € 1 Rogrniny cesian 2022 LR

gy ER30106 Ban ey € .
wanybend smgees testey e pee A 200 oo 0

6.10.1 pav. EB buveinés planuojamy 110 kV EPL alternatyvy aplinkoje (1 i$ 3)
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=

Sutartiniai Zenklai

Esamos elekiros perdavimeo linijos (EPL)
—— 110 kV oro linja
§#  Esamos transformatoriy pastotés (TP)
Planuojam a infrastruktira
|~ -] Pianuojama teritorija Vilnios TP ir kital susijusial infrastruktiirai
o——c Planuojamos 110 kV pozeminiy kabeliy EPL altematyvos

| ——
—0 Planuojamos 330 kV pozeminiy kabeliy EPL altematyvos
A EPLaltematyvy atkarpy taskai

7771 Planuojamos 110 KV poZeminiy kabeliy EPL alternatyvy koridoriai

EB svarbos buveinés
[ mska
[ Pieves

Natura 2000 teritorijos
st
(7T easT

Senme Laye Crodis O 1T BALTIC, GRPW G
Nacionuing emis Laeryha prie M 3916 LR H
28221

gy
Valrhens waugirmg st L ryie e AM T37

6.10.2 pav. EB buveinés planuojamy 110 kV EPL alternatyvy aplinkoje (2 i§ 3)
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> Vilnius FpJ Bt

VILNIUS

VILNIUS

,l". t =0 18 pivoniikes e =
== Biaied TP N TP
- 1Y ! N (Y e
e - \ 8 i
l d y S|

e 7

by

PR

:i\‘lapafsl T

Wanlijos
ek parkis \

/ MaZeikiy

/ miikay

iy T Viktartikés
VILNIUS S o
Viktarithiy H-\-\ A H
200 400 B0 Hks parkas \ Ty
i < p /\ miiko p K,
s t Z V4 W
Sutartiniai zenklai — / \ A
1= e f‘xr/ >
Esamos elektros perdavimo finijos (EPL) EB svarbos buveinés = ' f
—— 110 kV om0 Iinja [ miskai
f  Esamos transformatoriy pastotés (TP) [ Peikes
' = 5
Planuojama infrastruktira | | Pievos ' . N
| 1 Aukdriefi - See ol
D Planuojama teritorija Vilnios TP ir kitai susijusiai infrastruktiral Karkiénai | f
| \
™ 3 i “ |
o—0 F 110KV p kabeliy EPL alternatyvos \. Uhupin \ \
o—0 P 0% 330 kV po2 § kabeliy EPL altematyvos b Kerkienal XL
\_‘ e
A  EPL alternatyvy atkarpy taskal \\

6.10.3 pav. EB buveinés planuojamy 110 kV EPL alternatyvy aplinkoje (3 i§ 3)
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6.11 Miskai

Informacija apie miSkus pateikiama remiantis www.geoportal.lt/map duomeny rinkiniu Misky
kadastro duomenys.

Siekiant iSvengti ar sumazinti misky kirtimg pozeminiy kebeliy EPL alternatyvos misku apaugusiose
teritorijose suplanuotos iSnaudojant esamas misky proskynas, keliukus ar gatviy koridorius.

Planuojamos 110 kV EPL alternatyvos (iSskyrus II alternatyvos A-B-C atkarpa) kerta miskus.
Siekiant iSvengti/sumazinti miSky kirtimo plotus 110 kV EPL alternatyvos per misku apaugusias
teritorijas numatomos iSnaudojant esamas misky proskynas, keliukus ar gatviy koridorius.

Planuojama 110 kV EPL alternatyvos A-C atkarpa Kalvarijos misko parko teritorijoje numatyta
uzdaru klojimo biidu esamos oro EPL apsaugos zonos ribose.

Misky sklypy i$sidéstymas planuojamoje teritorijoje pateiktas 6.11.1 — 6.11.3. pav., informacija apie
misky grupes ir EPL alternatyvy atkarpas, kurios praeina per miskus, pateikta 6.11.1 ir 6.11.2 lentelése.

6.11.1 lentelé. Miskai, kuriuos kerta 110 kV EPL alternatyvos

Alterna- Misko Kertamo
Atkarpa Senitnija Misko pavadinimas .1 | ruoZo plotas, Pastaba
tyva grupe ha
Numatoma
esamos oro EPL)
apsaugos zonos
IA ribose, kabelio
. 20,0461 tiesimas
Zirmany, vykdomas
A-—C Verkiy, Kalvarijos misko parkas Y ..
. uzdaru klojimo
Antakalnio -
biidu
Numatoma
IIB proskynomis
20,1363 arba $alia
I esamy keliy
Numatoma
Aukstagirio misko IA proskynomis
parkas 0,0186 arba Salia
Antakalnio, — csamy keliy
. Valakampiy miSko Numatoma
Naujosios . .
C-D g parkas Aukstagirio proskynomis
Vilnios o <1
misko parkas arba Salia
Dvarc¢ioniy misko IIB 0.4677 esamy keliy
parkas Piliakalnio misko ’
parkas Rokantiskiy
misko parkas
Zirmiiny, )
A-B-C Verkiy, - nekerta
Antakalnio
Numatoma
11 Antakalnio, Aukstagirio misko A proskvyniomls
.. parkas, 0,0186 arba Salia
C-D Naujosios .
o esamy keliy
Vilnios —
Valakampiy misko B Numatoma
parkas Aukstagirio 0,4677 proskynomis
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o Kertamo
Alterna- Atkarpa Seniiinija Misko pavadinimas MISk.Ol ruozo plotas, Pastaba
tyva grupe ha
misko parkas arba Salia
Dvarc¢ioniy misko esamy keliy
parkas Piliakalnio misko
parkas Rokantiskiy
misko parkas
Zirmiin Numatoma
nunt, Valakampiy misko proskynomis
A-B-E Naujosios IIB o1
Vilnios parkas- 0,0429 arba Salia
esamy keliy
Antakalnio, Sveicarijos misko I\Irl(l)r;llftﬁ?niis
E-FIllalt. | Naujosios ! IA proskyn
Vilnios parkas 0,0005 arba Salia .
1 esamy keliy
Numatoma
E-F Il alt. B 0,737 | Proskynomis
arba Salia
esamy keliy
Numatoma
Naujosios . e . proskynomis
F-D Vilnios Azuolijos misko parkas 1B 0,0091 arba salia
esamy keliy
Zirmiin Numatoma
Uiy, Valakampiy miSko proskynomis
A-B-E Naujosios IIB 0,0429 o
Vilnios parkas arba Salia .
esamy keliy
Sveicarijos misko Numatoma
parkas, Sapieginés IA 0.0519 proskynomis
misko parkas, Azuolijos ’ arba Salia
Antakalnio misko parkas esamy keliy
v L7 Numatoma
E-F 1V alt. Naujosios e i -
Vilnios Sveicarijos misko misko
parkas, Sapieginés B 0.0806 pakrasciu,
misko parkas, AZzuolijos ’ proskynomis
misko parkas arba Salia
esamy keliy
Numatoma
Naujosios . e . proskynomis
F-D Vilnios Azuolijos misko parkas 1B 0,0091 arba Salia
esamy keliy
"' II A — ekosistemy apsaugos miskai, II B — rekreaciniai miskai;
2 trasa numatoma esamos 110 kV EPL apsaugos zonoje
6.11.2 lentelé. Miskai, kuriuos kerta 330 kV EPL alternatyvos
- Kertamo
Alternatyvos Seniiinija Misko pavadinimas MISk.Ol ruozo Pastaba
atkarpa grupé
plotas, ha
G-H (K) Naujosios Vilnios | Viktariskiy misko parkas 1B 0,1753 .IV\Iurnatomva ..
misko pakraséiu
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- Kertam
Alternatyvos o o - Misko ertamo
atkarna Senitinija Misko pavadinimas rupé! ruozo Pastaba
P grup plotas, ha
. . VR Numatoma
G-I-H Naujosios Vilnios | Viktariskiy misko parkas IIB matoma
misko pakrasciu
. . VR Numatoma
G-I-K Naujosios Vilnios | Viktariskiy misko parkas IIB umatoma
misko pakrasciu
. . Numatoma
D-J Naujosios Vilnios - - 0,0118 wnaron
pakra$ciu

* - II B — rekreaciniai miskai
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Sutartiniai 2enklai

E perdavimo linijos (EPL) Misky grupés

—— 110 kV oro linja | ligrupé. A Ekosistemy
f  Esamos transformatoriy pastotés (TP) Il grupé. B. Rekreacinial

Planuojam a infrastruktira

Planuojama teritorja Vilnios TP ir kitaf susijusial infrastruktiral
00 Planucjamos 110 kV pozeminiy kabeliy EPL altematyvos

o—¢ Planuojamos 330 kV poZeminiy kabeliy EPL alternatyvos Bomce Lo Codin € T BALTIC G
& EPL alternatyvy atkarpy taskal Ay s § V] R careai 027

6.11.1 pav. MiSkai planuojamy 110kV EPL alternatyvy aplinkoje (1 i§ 3)
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Sutartiniai zenklai

E elektros perdavimo linijos (EPL) Misky grupés
—— 110 kV oo linja | ligrupé. A. Ekosistemy
f  Esamos transformatoriy pastotés (TP) Il grupé. B. Rekreaciniai

Planuojam a infrastruktira
Planucjama teritorija Vilnios TP Ir kital susijusiai infrastruktarai
o——0 Planucjamos 110 kV poZeminiy kabeliy EPL alternatyvos

o—o Planucjamos 330 kV poZeminiy kabeliy EPL altematyvos i L s S AT SALTIC: G, i W
Nacueaing femes tarmtie e A ML LA - v
A EPL alternatyvy atkarpy taskai Adiay mgitins ©V) Regainy castia. 2022 LA - b f

i
Valatybed saugeimy Wetorgy taimibe pre AM T = i~ ’ i L

6.11.2 pav. MiSkai planuojamy 110kV EPL alternatyvy aplinkoje (2 i§ 3)
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VILNIUS

VILNIUS,

VILNIUS

Vilnius:

T =

{‘\.\
Saaging i TR
[ (s .
R s
(| 5 LS 3

7 ' 3‘Ia pa,s | (J oy

{inolijos
midke parkas

-

g

Maleikin

mefikas

Wik

Vikiariskiy
rtiSke parkih

Sutartiniai 2enklai

o—=¢ Planucjamos 330 kV poZeminiy kabeliy EPL altematyvos
A  EPL alternatyvy atkarpy taskai

Esamos elektros perdavimo linijos (EPL) Misky grupés f
——= 110 kV oro linija Il grupé. B. Rekreaciniai = - . : \
¥  Esamos transformatoriy pastotés (TP) Il grupé. Apsauginiai Akt - : . : . \_\
Planuojama infrastruktira IV grupé. Okinial Karkiénal |
E:j Flanucjama teritorija Vilnios TP ir kital susijusial infrastrukidrai \ i "\\‘
O Planuojamos 110 kV poZeminiy kabeliy EPL altematyvos b Karkiénal Nor
N

6.11.3 pav. Miskai planuojamy 110kV ir 330 kV EPL alternatyvy aplinkoje (3 i$ 3)
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6.12 Teritorijos (natiiralios pievos ir ganyklos, pelkés ir Saltinynai), kuriuose taikomos
specialiosios Zemés naudojimo salygos

Informacija apie nattralias pievas ir ganyklas bei pelkes ir Saltinynus pateikiama remiantis
www.geoportal.lt/map duomeny rinkiniu Natitiraliy pievy ir ganykly, pelkiy ir Saltinyny teritorijos, kuriose
nustatomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos.

Planuojamos 110 kV EPL alternatyvos kerta teritorijas (natiiralios pievos ir ganyklos, pelkeés ir
Saltinynai), kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos (zZr. 6.12.1 lent.; 6.12.1 — 6.12.3
pav.).

Planuojamy 110 kV EPL I-II alternatyvy C—D atkarpoje kertama pievy ir ganykly buveiné.

Planuojamos 330 kV EPL alternatyvos nekerta teritorijy, kuriose taikomos specialiosios zemes
naudojimo salygos.

Planuojamy 110 kV EPL ir 330 kV EPL alternatyvy gretimybése pelkiy ir Saltinyny néra.

Pagal Lietuvos Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymo 6 straipsnio nuostatas yra
taikomi Sie veikly apribojimai nattiraliose pievose ir ganyklose: Naturalias pievas ir ganyklas draudziama
suarti, sausinti jrengiant naujas melioracijos sistemas, uzsodinti zeldiniais ar jveisti miska arba kitaip jas
pazeisti ar keisti jy zolyny buklg ir sudétj, iSskyrus natiiraliy pievy ir ganykly kaita dél kriimy kirtimo,
invaziniy rusiy naikinimo, gyvuliy ganymo ar Sienavimo ir atvejus, kai laukiniy gyviny pazeistos
natiiraliy pievy ir ganykly dalys iSlyginamos ir uzséjamos laukiniy zoliy miSiniais.

6.12.1 lentelé. Natiuiralios pievos ir ganyklos, pelkés, Saltinynai, kuriuos kerta 110 kV EPL alternatyvos

Kertamas ruoZo plotas, ha
Alternatyva Atkarpa Senitinija . .
Pievos ir . v q
Pelkés Saltinynai
ganyklos
A-C Zirmiiny, Verkiy, Antakalnio - - -
I
C-D Antakalnio, Naujosios Vilnios 0,0430 ha - -
A-B-C Zirminy, Verkiy, Antakalnio - - -
II
C-D Antakalnio, Naujosios Vilnios 0,0430 ha - -
A-B-E Zirminy, Naujosios Vilnios - - -
I E-F III alt. Antakalnio, Naujosios Vilnios - - -
F-D Naujosios Vilnios - - -
A-B-E Zirmiiny, Naujosios Vilnios - - -
v E-F 1V alt. Antakalnio, Naujosios Vilnios - - -
F-D Naujosios Vilnios - - -

** _ teritorijos, kurioms taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos

STRATEGINIO PASEKMIU APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTAS




110KV ELEKTROS PERDAVIMO LINIJOS SIAURINE-VILNIA IR SUSIJUSIOS INZINERINES

ARDYNAS (‘) <« PtPI INFRASTRUKTUROS VYSTYMO PLANAS INICIJAVIMO PAGRINDU

2
leidimas

Puslapis 90
i§ 111

Vilnius

i .

Siauring) T
ok

1 lapas| |

AukStagirio
ke
purkas

0%
misky parkas

Valakdmpin
misko parkas

VILNIUS

VILNIUS

g :ih - <l ‘.\\\‘
\'muu.g 144 _‘ N
7 |

Goati . Sreicarijo
Sutartiniai Zenklai ,m'“:::,:ﬂ:”
Esamos elektros perdavimo linijos (EPL)
——= 110 kV oro linija

§ Esamos transformatoriy pastotés (TP)

O—0 Planuojamos 110 kV poZeminiy kabeliy EPL alternatyvos
o—=0 Planuojamos 330 kV poZeminiy kabeliy EPL alternatyvos

A  EPL alternatyvy atkarpy taskai
SZNS teritorijos

E Saltinynal

Valukampin 3
misko piarkas : % E

Planuojama infrastruktira s
D Planucjama teritorija Vilnios TP ir kitai susijusiai infrastruktdrai Sapieginds
miiske porkas

6.12.1 pav. Natiralios pievos ir ganyklos, pelkés, Saltinynai planuoijamy 110 kV EPL alternatyvy aplinkoje (1 is3
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6.12.2 pav. Natiiralios pievos ir ganyklos, pelkés, Saltinynai planuoijamy 110 kV EPL alternatyvy aplinkoje (2 i$3)
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6.12.3 pav. Naturalios pievos ir ganyklos, pelkés, Saltinynai planuoijamy 110 kV ir 330 kV EPL alternatyvy aplinkoje (3 i§3)
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6.13 Pavirsinio vandens telkiniai

Vystymo plano koncepcijos EPL alternatyvos kerta pavirSinius vandens telkinius, kuriy i§sidéstymas
pateiktas 6.11.1 pav., informacija apie vandens telkinius 6.13.1 ir 6.13.2 lentelése.

6.13.1. lentelé. Pavirsinio vandens telkiniai, kuriuos kerta 110 kV EPL alternatyvos

Atkarpa Pavirsinio vandens telkinio pavadinimas Kadastrolig(elzgﬁkavimo

Baltupis (Cedronas) 12011256

A Neris 12010001
C-D - -

A-B-C Neris 12010001

A-B-E Neris 12010001
E-F III alt. - -
E-F1V alt. - -
F-D - -

6.13.2. lentelé. Pavirsinio vandens telkiniai, kuriuos kerta 330 kV EPL alternatyvos

Atkarpa PavirSinio vandens telkinio pavadinimas Kadastrolig(elggﬁkavimo
D-G - -
G-H (K) Vilnia 12010420
G-I-H (K) Vilnia 12010420
D-J Vilnia 12010420
D-D1-G - -

STRATEGINIO PASEKMIU APLINKAI VERTINIMO APIMTIES NUSTATYMO DOKUMENTAS
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6.13.1 pav. Pavirsinio vandens telkiniai (Saltinis: www.geoportal.lt)
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6.14 PoZeminis vanduo

Informacija apie pozeminiy vandenvieciy apsaugos juostas, j kurias patenka planuojamos EPL
alternatyvos, pateikta 6.14.1 ir 6.14.2 lentelése, pozeminio vandens vandenvieCiy iSsidéstymas
nagrinéjamoje teritorijoje pateiktas 6.14.1 pav.

6.14.1. lentelé. PoZeminés vandenvietés, kuriy apsaugos zony juostas kerta 110 kV EPL alternatyvos

Alternatyvos | vandenvietés . . Vandenvietés apsaugos zonos juostos,
. Pavadinimas 5 . .
atkarpa registro Nr. i kuria patenka atkarpa, pavadinimas
153 Vilniaus (Trinapolio) 3B_JUOSTA (1) Vllplaus (Trinapolio -
Verkiy)
A-C 153 Vilniaus (Trinapolio) 3A JUOSTA (1) Vllmaus (Trinapolio -
Verkiy)
153 Vilniaus (Trinapolio) 2 JUOSTA Vilniaus (Trinapolio)
153 Vilniaus (Trinapolio) 3A JUOSTA (1) Vllplaus (Trinapolio -
Verkiy)
¢-D 146 Vilniaus (Naujosios Vilnios) Vilniaus (N.Vilnios) 3B_JUOSTA
146 Vilniaus (Naujosios Vilnios) Vilniaus (N.Vilnios) 3A_JUOSTA
153 Vilniaus (Trinapolio) 3B JUOSTA (1) Vllplaus (Trinapolio -
Verkiy)
A-B-C — oy
153 Vilniaus (Trinapolio) 3A JUOSTA (1) Vllplaus (Trinapolio -
Verkiy)
o . oo Vilniaus (N. Vilnios gelez. st.)
2919 N. Vilnios gelez. st. (Vilniaus m.) 3B_JUOSTA
F-D 2919 N. Vilnios gelez. st. (Vilniaus m.) Vllmauss([I;I. K}l(r)uSo;Agelez. st.)
146 Vilniaus (Naujosios Vilnios) Vilniaus (N.Vilnios) 3B_JUOSTA
146 Vilniaus (Naujosios Vilnios) Vilniaus (N.Vilnios) 3A_JUOSTA

6.14.2. lentelé. PoZeminés vandenvietés, kuriu apsaugos zony juostas kerta 330 kV EPL alternatyvos

Alternatyvos Vanfienvietés Pavadinimas Vanc!envietés apsaugos zonos jl.lo.StOS, i
atkarpa registro Nr. kurig patenka atkarpa, pavadinimas

DG 146 Vilniaus (Naujosios Vilnios) Vilniaus (N.Vilnios) 3A_JUOSTA
146 Vilniaus (Naujosios Vilnios) Vilniaus (N.Vilnios) 3B_JUOSTA
G-H (K) 146 Vilniaus (Naujosios Vilnios) Vilniaus (N.Vilnios) 3A_JUOSTA
146 Vilniaus (Naujosios Vilnios) Vilniaus (N.Vilnios) 3B_JUOSTA
G-LH (K) 146 Vilniaus (Naujosios Vilnios) Vilniaus (N.Vilnios) 3A_JUOSTA
146 Vilniaus (Naujosios Vilnios) Vilniaus (N.Vilnios) 3B_JUOSTA
146 Vilniaus (Naujosios Vilnios) Vilniaus (N.Vilnios) 3A_JUOSTA

D-J 146 Vilniaus (Naujosios Vilnios) Vilniaus (N.Vilnios) 2 JUOSTA

146 Vilniaus (Naujosios Vilnios) Vilniaus (N.Vilnios) 1 JUOSTA
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Alternatyvos | yandenvietés - Vandenvietés apsaugos zonos juostos, i
Pavadinimas
atkarpa registro Nr. kurig patenka atkarpa, pavadinimas
DDLG 146 Vilniaus (Naujosios Vilnios) | Vilniaus (N.Vilnios) 3A_JUOSTA
146 Vilniaus (Naujosios Vilnios) | Vilniaus (N.Vilnios) 3B_JUOSTA

b be—w—wion;

‘I‘IK

e = = -_.- Y"{Gn% . D Dlﬂleﬂ

Duomeny $altiniai:
Administracings ribos @ Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2026. !
emés gelmiy registras (2GR £ Listuvos geologios tamyba prie Aplinkos ministerijes, 2026 i
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i3;‘r 1% Wilnios

— SN,
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} Plarusiamn erttariis

A _ —
Sansdnijy rbos
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e [ Gamybinis vanduo 1 1_JUOSTA
110 kY aro lina

ek iy apsagos 2oma [@ Geriamasis gélas vanduo [ ]2 JuosTA
£ Esemos trensformetory pastités (TP) | [£2] 3_JUOSTA
b i il B Mineralinis vanduo 22 3
m Flaracjama terftariz Vilres TP Ir ktal susijusial infrastrktins D k”a | 3A_J LUOSTA
D_-C_D—E: Faruciamos 110 kY ucf:eminlu kabeliy EPL altematyeos L‘- 3B_JU08TA
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Parusiarmos 330 kY pedeminly kabelly EPL altermatyvi koridoris i ; | i
A EPL alternatyvy atkary tabia 5 ; ! ' e Q)
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6.12.1 pav. PoZeminio vandens vandenvietés (Saltinis: www.lgt.lt)
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6.15 Kultiros vertybés

Remiantis Kultiiros vertybiy registro duomenimis planuojamos EPL alternatyvy aplinkinése
teritorijose registruoty kulttiros vertybiy teritorijy iSsidéstymas pateiktas 6.15.1 pav.

Planuojama 110 kV EPL I alternatyva kerta Vilniaus Kalvarijy komplekso (4097) teritorijos pietine
dalj. Pozeminio kabelio EPL tiesimas esamos antzeminés elektros linijos koridoriuje zymesnio poveikio
kult@iros paveldui neturés, jeigu bus iS§saugotas esamas reljefas.

Gretimoje planuojamos 110 kV EPL II alternatyvos aplinkoje kultiiros paveldo objekty néra.

Planuojamos 110 kV EPL III ir IV alternatyvos praeis greta Naujosios Vilnios Sv. Petro ir Povilo
cerkves (17389). Kitapus gelezinkelio yra esami paveldo objektai (Lietuvos gyventojy tremties atmintina
vieta (2679), Kino teatras "Draugysté" (30773), broliy Mozeriy mezginiy fabriko administracinis pastatas
(45400).

Planuojamos 330 kV EPL alternatyvy gretimybése registruoty kulttiros vertybiy teritorijy néra.

Pozeminiy elektros perdavimo kabeliy statybos darbai apims didesng¢ nei 5 ha bendro ploto teritorija,
todél vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultliros ministro 2011 m. rugpjtcio 16 d. jsakymu Nr.JV-538
patvirtinto PTR 2.13.01:2022 ,,Archeologinio kultiiros paveldo tvarkyba‘* (Lietuvos Respublikos kulttros
ministro 2022 m. sausio 18 d. jsakymo Nr. [V-46 redakcija) III skyriaus punktu 7.8 statybos darby zonoje
virSutinio dirvozemio sluoksnio nuémimo vietose bus reikalingi archeologiniai tyrimai, pries tai atlikus

Reglamento 23 punkte nurodytg archeologinio paveldo tyrimy biitinybés jvertinima.

6.13.1 lentelé. Kultiiros vertybés artimoje EPL alternatyvy aplinkoje

Atstumas iki
Kodas Pavadinimas artimiausios Kultiiros vertybés aprasSymas
alternatyvos
Komplekso vertingosios savybés (lemiancios reikSminguma):
o B archeologinis, architektiirinis, dailés, istorinis, memorialinis,
4097 | Vilniaus Kalvarijy | Kerta 110 kV sakralinis, zeldyny ir krastovaizdzio (pastarasis nenurodyta,
komplekso EPL L alternatyva | kad lemia reik§mingumg). Jos koncentruojasi daugiau
teritorijos Siaurinéje dalyje.
Vertingosios savybes (lemiancios reikSminguma):
o o Ribojasi su 110 architektiirinis ir istorinis, ir XX a. pradZios namo (46858),
Naujosios Vilnios | |\ oor Epp 1 | kurio  vertingoji  savybé  (lemianti  reikmingumg) yra
17389 | Sv. Petroir Povilo | . '/ alternatyvos | architektiriné. ~ Pastarasis  pastatas  nurodomas  esant
cerkves koridoriumi patenkinamos biiklés, tad didesni Zemés kasimo darbai arti jo
gali $ig bukle bloginti.
Lietuvos gyventojy 93 m atstumu nuo Vertingosi bes: i . g et
) et 110 KV EPL III ir gosios savybeés: istorinis (lemiantis reikSminguma
2679 tremties atmintina IV alternatyvos svarbus), memorialinis (lemiantis reik§minguma svarbus).
vieta atkarpos F-D
Vertingosios savybés: architektiirinis (lemiantis
reikSminguma tipiskas), urbanistinis (Ilemiantis reik§minguma
205 m atstumu nuo| nenurodytas). 20 a. 6-ojo deSimtmecio retrospektyviné
Kino teatras 110 kV EPL Il ir | architektiira. Simetrinis klasikinis pastato ttirio komponavimo
30773 |, o - S . . . .
Draugysté IV alternatyvos principas. Urbanistiné aplinka — miestelio centro formanté.
atkarpos F-D Priesais pagrindinj portalg esancios erdvés vizualinis rySys su
Naujosios Vilnios gelezinkelio stoties skveru ir jame esanéiu
paminklu ,Prarastoji karta“. Statinio vizualinis rySys su
VYSTYMO PLANO KONCEPCIJA
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Atstumas iki
Kodas Pavadinimas artimiausios Kultiiros vertybés aprasymas
alternatyvos
aplinkiniais — senosios gelezinkelio stoties ir buv. restorano —
pastatais.
Broliy Mozeriy 145 m atstumu nuo| Yertingosios savybés: architektiirinis (lemiantis
mezginiy fabriko 110 kV EPL Il ir | reikSminguma tipiSkas), istorinis (lemiantis reikSminguma
45406 administracinis IV alternatyvos tipiSkas). Pavienis objektas, pastatytas XIX a. pab,
pastatas atkarpos F-D rekonstruotas XX a. 5-ame des.
Apie 1m atstumu Ve.:rtving.osios . iavybés: . grchi‘gektﬁrinis (lemiantis
nuo EPL IILIV reikSminguma tipiskas). Pavienis objektas, pastatytas XX a.
46858 | Namas pr.
alternatyvos
atkarpos F-D
27 m atstumu uo | Vertingosios savybés: architekturinis (Iemiantis
33284 | Namas LI0 KV EPLIITIr | reikymingumg tipiskas). Pirminé istoriskai susiklosciusi
IV alternatyvos paskirtis — gyvenamoji, visuomeniné.
atkarpos B-E
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Planuajamos 330 kv podeminiy kabelly EFL alternabyvy koridarial
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%
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" ; Kartografinis p
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6.15.1 pav. Kultiiros vertybiy iSsidéstymas planuoj amy EPL alternatyvy aplinkoje (Saltinis:
www.geoportal.lt

VYSTYMO PLANO KONCEPCIJA




" 110KV ELEKTROS PERDAVIMO LlNIJOS_SlAURINE—VlLNIA IR lei dizmas
ARDYNAS (‘) - Ptpl SUSIJUSIOS INZINERINES INFRASTRUKTUROS VYSTYMO PLANAS Puslapis
INICIJAVIMO PAGRINDU 99 i 111

6.16 Zemés gelmiy iStekliai
Vystymo plano koncepcijos EPL alternatyvy aplinkoje néra naudingy iskaseny telkiniy.

7  VYSTYMO PLANO KONCEPCIJOS ALTERNATYVU APIBENDRINIMAS

Siekiant jvertinti Vystymo plano jtaka Salies vystymuisi ir palyginti tarpusavyje nagrinéjamas
sprendiniy alternatyvas, strateginis pasekmiy aplinkai vertinimas atliekamas darnaus vystymosi principu.
Darnus vystymasis remiasi trimis pamatinémis dimensijomis — ekonomikos augimu, visuomenés gerove
bei aplinkos kokybe, uztikrinant subalansuotg visy dimensijy vystyma, neprioretizuojant nei vienos kity
dviejy saskaita'®. (zr. 7.1.pav).

Gamtiné
aplinka

[—

DARNUS
VYSTYMASIS

Socialing | Ekonominé
aplinka ' \ aplinka

7.1. pav. Darnaus vystymosi principiné schema ($altinis — 110 kV EPL Siauriné-Vilnia SPAV ataskaita).

SPAYV ataskaitoje iSnagrinétos Vystymo plano koncepcijos keturios 110 kV pozeminiy kabeliy EPL
ir keturios 330 kV pozeminiy kabeliy EPL vietos alternatyvos atsizvelgiant | gamtinius, socialinius,
ekonominius aspektus, parengtus teritorijy planavimo dokumentus, kuriy sprendiniai galioja
nagrinéjamoje teritorijoje.

Vertinant EPL alternatyvy jgyvendinimo pasekmes gamtinés aplinkos aspektais nustatyta, kad
reikSmingiausios pasekmés galéty biti ,,Natura 2000 teritorijy, saugomy teritorijy ir biologinés jvairovés
bei kultiros paveldo aspektais. Pazymétina, jog pasekmés tokiems aplinkos komponentams kaip
dirvozemis, pavirsinis vanduo, aplinkos oras biity laikinos ir dalinai atstatomos bei juntamos tik EPL
statybos metu. Poveikis visuomengs sveikatai, tinkamai i§sprendus objekty lokalizacija ir i§laikant saugius
atstumus biity mazai reikSmingas.

Apibendrinant ,110 kV elektros perdavimo linijos Siauriné—Vilnia ir susijusios inZinerinés
infrastruktiros Vystymo plano“ koncepcijos EPL alternatyvy galimas pasekmes pagal atlikta
daugiakritering analiz¢ remiantis darnaus vystymosi principu buvo nustatyta, kad palankiausia
igyvendinimui yra 110 kV EPL I vietos alternatyva, o 330 kV EPL I ir III alternatyvos yra lygiavertés.

19 Darnaus vystymosi tiksly rekomendacijy rinkinys. ,,Kurk Lietuvai” projektas ,,Darnios Lietuvos link: darnaus vystymosi tiksly integravimas j valstybés
strateginius dokumentus*
http:/Irv.1t/uploads/main/documents/files/Darnaus%20vystymosi%20tiks1%C5%B3%20rekomendacij%C5%B3%20rinkinys(1).pdf
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Atsizvelgiant | EPL statybos ir eksploatavimo patirtj, prioritetine laikytina 330kV III alternatyva, zr. 7.2
pav.

Pagal SPAYV ataskaitos daugiakriterinés analizés rezultatus darytina i§vada, jog darnaus vystymosi
poziiiriu Vystymo plano jgyvendinimas biity naudingas.

Vertinant pagal darnaus vystymosi principa 110 kV elektros perdavimo linijos Siauriné—
Vilnia ir susijusios inZinerinés infrastruktiiros vystymo plano inicijavimo pagrindu
igyvendinimui optimali yra

Vystymo plano koncepcijos 110 kV EPL I alternatyva ir 330 kV EPL III alternatyva.

i 4
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7.2 pav. Optimalios Vystymo plano koncepcijos EPL alternatyvos

8 SPECIALIOSIOS ZEMES NAUDOJIMO SALYGOS IR UKINES VEIKLOS APRIBOJIMAI

Vadovaujantis Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo 24 straipsnio 3 dalimi pozeminiy
kabeliy linijos apsaugos zona — iSilgai pozeminiy kabeliy linijos esanti zemés juosta, kurios ribos
nustatomos matuojant horizontaly atstumga i abi puses nuo §ios linijos, vanduo vir§ jos ir Zemé po Sia
juosta. Pozeminiy kabeliy linijos apsaugos zonos ribos nustatomos atsizvelgus i $iy linijy jtampa: 110 kV
ir aukStesnés kaip 110 kV jtampos pozeminiy kabeliy linijoms — po 2 metrus.
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Aukstos jtampos kabeliy EPL, kurig sudaro pozeminiy elektros bei Sviesolaidiniy kabeliy visuma,
formuojamas inzinerinis koridorius. Specialiosios zemés naudojimo sglygos bus nustatomos planuojamos
EPL inzinerinio koridoriaus ribose (Zr. 5.3 sk.).

Pagal Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 25 straipsnio 1 dalies nuostatas elektros linijos
apsaugos zonoje draudziama:

1) statyti gyvenamosios, kultiiros, mokslo, gydymo, maitinimo, paslaugy, prekybos, administracings,
vieSbuciy, transporto, sporto paskirties pastatus 110 kV ir aukstesnés jtampos oro linijy apsaugos zonose;

2) statyti ir (ar) jrengti stadionus, sporto, zaidimy aiksteles, turgavietes, pavojingy medziagy talpyklas
ir saugyklas, sgvartynus, vieSojo transporto stoteles;

3) statyti ir (ar) jrengti visy rasiy transporto priemoniy ir (ar) mechanizmy stovéjimo ir saugojimo
aiksteles oro linijy apsaugos zonose;

4) organizuoti renginius, susijusius su zmoniy susibtirimu;
5) gadinti, uztverti ar uzversti kelius, skirtus privaziuoti prie elektros tinkly;

6) laidyti aitvarus ir skraidymo aparaty sportinius modelius, skraidyti bet kokio tipo skraidymo
aparatais Zemiau kaip 30 metry vir§ auk$¢iausio oro linijos laido, iSskyrus elektros tinkly naudotojy
naudojamus elektros tinkly priezitirai skirtus skraidymo aparatus;

7) stoveéti visy risiy transporto priemonéms ir (ar) mechanizmams po oro linijy laidais 330 kV ir
auksStesnés jtampos oro linijy apsaugos zonose;

8) barstyti i$ Iektuvy ir kity skraidymo aparaty trasas ir chemikalus ant 35 kV ir aukStesnés jtampos
oro linijy, transformatoriy pastociy, skirstykly ir srovés keitimo stociy;

9) naudoti ugnj ir atlikti ugnies darbus, jrengti bei naudoti lauzavietes, kepsnines, turistines virykles,
laikingsias lauko pirtis ir kitus atvirus arba uzdarus ugnies Saltinius, taip pat bet kokius aukstos
temperatiros, galinCius sukelti ugnj, irenginius, iSskyrus atveji, nurodyta Sio straipsnio 2 dalies 8 punkte;

10) sandéliuoti bet kokias medZziagas, iSskyrus skirtas elektros tinkly statybos darbams vykdyti.

Pagal Specialiyjy Zemés naudojimo salygy istatymo 25 straipsnio 2 dalies nuostatas Elektros tinkly
apsaugos zonose, Statybos jstatyme, Teritorijy planavimo jstatyme ar Lietuvos Respublikos energetikos
ministro nustatyta tvarka negavus elektros tinkly savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar
numatomai veiklai, draudZiama:

1) statyti statinius ir (ar) jrengti jrenginius, iSskyrus statinius ir jrenginius, kuriy statyba draudziama
pagal §io straipsnio 1 dalj;

2) keisti pastato (patalpos, patalpy) ar inZinerinio statinio paskirtj;
3) rekonstruoti, griauti statinius ar iSardyti jrenginius;
4) jrengti gyviny laikymo aiksteles, vielines uztvaras ir metalines tvoras;

5) atlikti jvairius kasybos, dugno gilinimo, Zzemés kasimo (lyginimo), sprogdinimo, melioravimo,
uztvindymo darbus;

6) sodinti, auginti arba kirsti zeldinius (iSskyrus kriimus ir Zolinius augalus);
7) mechanizuotai laistyti zemés iikio kulttras;
8) naudoti ugnj ir atlikti ugnies darbus technologiniams procesams vykdyti;

9) jrengti visy riiSiy transporto priemoniy ir kity mechanizmy stovéjimo aiksteles pozeminiy kabeliy
linijy apsaugos zonose;
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10) dirbti smiiginiais ir (ar) vibracija sukelian¢iais mechanizmais pozeminiy kabeliy linijy apsaugos
ZOnose;

11) keisti zemés pavirsiaus altitudes daugiau kaip 0,3 metro (kasti gruntg arba uzpilti papildoma
grunto sluoksnj) pozeminiy ir povandeniniy kabeliy linijy apsaugos zonose;

12) nuleisti inkarus, plaukti su nuleistais inkarais ir kitais dugng siekianciais jrankiais povandeniniy
kabeliy linijy apsaugos zonose;

13) jvaziuoti transporto priemonéms ir kitiems mechanizmams, kuriy aukstis su kroviniu arba be jo
yra daugiau kaip 4,5 metro nuo kelio (zemés) pavirsiaus oro linijy ir oro kabeliy linijy apsaugos zonoje.

Zemé, esanti elektros oro linijy apsaugos zonose, gali biiti naudojama Zemés iikio ir kitoms reikméms,
vadovaujantis Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo ir Elektros tinkly apsaugos taisykliy (toliau
— ET taisyklés), patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. jsakymu Nr.
1-93, reikalavimais.
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9 SERVITUTU NUSTATYMAS EPL INZINERINIO KORIDORIAUS RIBOSE

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés jstatymo 2 straipsnio 13-tg dalimi — Zemés servitutas yra
teisé j svetimg zemés sklypa ar jo dalj, suteikiama naudotis tuo svetimu zemeés sklypu ar jo dalimi
(tarnaujanciuoju daiktu), arba Zemés savininko teisés naudotis Zemés sklypu apribojimas siekiant
uztikrinti daikto, dél kurio nustatomas servitutas (vieSpataujanciojo daikto), tinkamg naudojima. Servitutg
— teis¢ naudotis svetimu nekilnojamu daiktu (Zzeme) ir tos teisés perdavimg reglamentuoja Lietuvos
Respublikos Civilinio kodekso ketvirtos knygos VII skyrius.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 75 straipsnio 3 dalimi: Elektros
energetikos objekty ir jrenginiy, esanciy elektros energetikos objektus ir jrenginius valdanéiai elektros
energetikos jmonei nuosavybés teise ar kitais teisétais pagrindais nepriklausancioje Zeméje ar kituose
nekilnojamuosiuose daiktuose, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, techninei priezitrai,
rekonstravimui, modernizavimui ir (ar) naudojimui uztikrinti §iuo jstatymu nustatomi zemés ir kity
nekilnojamyjy daikty servitutai Siy objekty ir jrenginiy nustatyty (nustatomy) apsaugos zony ribose.

Vystymo plane projektuojami zemés servitutai reikalingi planuojamai inzinerinei infrastrukttirai
funkcionuoti (servituto kodas 222, teisé tiesti, aptarnauti, naudoti antzemines, poZzemines komunikacijas
(tarnaujantis daiktas)). Patvirtinus Vystymo plana, Zemés sklypuose, jregistruotuose LR Nekilnojamo
turto registre, kurie patenka j Vystymo planu suplanuota inZinerinés infrastruktiiros koridoriy,
vadovaujantis LR zemés jstatymo 22 str. nuostatomis, administraciniu aktu bus nustatomi Zemés
servitutai, suteikiantys teis¢ tiesti inzinerinés infrastrukttiros tinklus, jais naudotis ir juos aptarnauti,
iSskyrus valstybinés reikSmes keliy zemés sklypus, kuriuose servitutai nenustatomi.

Kompensacijos uz naudojimasi administraciniu aktu nustatytu zemés servitutu zemés sklypy
savininkams apskai¢iuojamos vadovaujantis ,,Kompensacijos uz naudojimgsi administraciniu aktu
nustatytu zemés servitutu tarnaujanciojo daikto savininkui ar valstybinés Zemés patikétiniui ir
kompensacijos uz naudojimasi valstybinés zemés patikétiniy sandoriu nustatytu zemés servitutu
tarnaujanciojo daikto savininkui ar valstybinés zemés patikétiniui apskai¢iavimo metodika* (patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. gruodZzio 2 d. nutarimu Nr. 1541).

Planuojamos EPL trasos atkarpose, kurios numatytos lygiagreciai esamoms EPL trasoms, esamg
inzinerinj koridoriy iSpleciant dalinai, bus nustatomi servitutai tuose Zemés sklypuose ar jy dalyse, kurios
pateks j iSplésta inzinerinj koridoriy.

Vietose, kur planuojamos EPL trasos alternatyvos apsaugos zonos sutampa ir/ar persidengia su esamy
EPL apsaugos zonomis, kuriose servitutai jau yra nustatyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Elektros
energetikos jstatymo 75 str. 3d. , naujai servitutai nustatomi nebus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Elektros energetikos jstatymo 75 str. 4d. perdavimo sistemos operatorius turi teis¢ teisés akty nustatyta
tvarka atlikti EPL rekonstravimo ar modernizavimo darbus, taip pat jrengti naujus elektros energetikos
objektus, neispleciant esamy apsaugos zony riby.

Kompensacijos uz naudojimasi jstatymu nustatytais zemés servitutais zemés sklypy savininkams
apskai¢iuojamos vadovaujantis ,,Maksimalaus dydzio vienkartinés kompensacijos, mokamos uz
naudojimasi jstatymu ar sutartimi tinkly operatoriy naudai nustatytu zemes ir kito nekilnojamojo daikto
servitutu, nustatymo metodika®“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2018 m. liepos 25d.
nutarimu Nr.725.
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10 MISKO ZEMES PAVERTIMAS KITOMIS NAUDMENOMIS

Rengiant Vystymo plano konkretizuotus sprendinius bus suformuotas EPL statybai ir eksploatacijai
reikalingas inZinerinés infrastruktiiros koridorius. Sio koridoriaus ribose, atkarpose, kuriose planuojamos
EPL praeina per misko Zzeme, misko Zemé bus paverc¢iama kitomis naudmenomis.

Patvirtinus teritorijy planavimo dokumenta misko zemé bus paverciama kitomis naudmenomis
vadovaujantis Lietuvos Respublikos misky jstatymo 11 straipsnio nuostatomis bei Misko zemés
pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo uz misko Zemés pavertimg kitomis naudmenomis
tvarkos aprasu (toliau - Aprasas), patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2011 m. rugséjo 28 d.
nutarimu Nr. 1131.

Vadovaujantis misko Zemés pavertimg kitomis naudmenomis reglamentuojanciais Lietuvos
Respublikos teisés aktais, sprendimg misko Zemg paversti kitomis naudmenomis turi priimti teritorijy
planavimo dokumentg tvirtinanti institucija, t.y. Vilniaus miesto savivaldybés administracija, po to kai
bus patvirtintas vietovés lygmens 110 kV elektros perdavimo linijos Siauriné—Vilnia ir susijusios
inzinerinés infrastruktiiros vystymo planas, kuriame suplanuotas miSko zemés pavertimas kitomis
naudmenomis.

Vadovaujantis Apraso 8 punkto nuostatomis, piniging kompensacija uz kitomis naudmenomis
paverciamg misko Zeme j Lietuvos Respublikos valstybés biudzetg privaloma sumokéti pries teikiant
prasymg iskirsti miSka ir/ar tikslinti Lietuvos Respublikos miSky valstybés kadastro duomenis. Sumokéta
piniginé kompensacija jtraukiama j Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto pajamas, taip pat j Bendryjy
misky tikio reikmiy finansavimo programg ir naudojama naujiems miskams jveisti skirtai zemei jsigyti,
miskams jveisti ir kitoms su miSky prieziiira, apsauga ir tvarkymu susijusioms Lietuvos Respublikos
misky jstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytoms priemonéms finansuoti.

Valstybinés reik§més miskuose misko Zemés pavertimas kitomis naudmenomis galimas tik po to, kai
patvirtinamas teritorijy planavimo dokumentas, kuriame suplanuotas misko zemés pavertimas kitomis
naudmenomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybé priima nutarimg dél tam tikry valstybinés reikSmes
misky ploty isbraukimo i§ valstybinés reikSmeés misky ploty.

Valstybinés reiksmés misky ploty schemy tikslinimas atlickamas vadovaujantis Valstybinés reikSmés
misky ploty schemy rengimo aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2007 m. gruodzio 19
d. nutarimu Nr. 1369.

Vadovaujantis §io apraSo 13.6.p., Valstybinés reik§més misky ploty schemy tikslinimas atliekamas
kai jgyvendinami valstybei svarbiis projektai pagal teritorijy planavimo valstybing priezitirg atliekancios
institucijos patikrintus ir teigiama iSvada gautus valstybei svarbiy projekty teritorijy planavimo
dokumentus, kuriuose suplanuotas misko zemeés pavertimas kitomis naudmenomis.

Valstybinés reik§més misky ploty schemy tikslinimg organizuoja Lietuvos Respublikos Aplinkos
ministerija, o jy derinimg atlicka Valstybiné misky tarnyba prie Lietuvos Respublikos Aplinkos
ministerijos.

Misko Zemés pavertimas kitomis naudmenomis laikomas jvykusiu, kai kitomis naudmenomis
paverciamas misko zemés plotas iSregistruojamas i§ Lietuvos Respublikos misky valstybés kadastro ir
kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro jstatymu, Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto registro jstatymu ir Lietuvos Respublikos misky valstybés kadastro duomenimis,
pakeitimai jregistruojami Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo turto registre.

Iskirtus miska po misko Zemés pavertimo kitomis naudmenomis, iSkirsta mediena disponuoja
valstybinés misko zemés patikétiniai, valdantys Sig misko zemg¢ iki jos pavertimo kitomis naudmenomis,
arba kitomis naudmenomis paverciamos privacios misko zemés savininkai.
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11 ZEMES IR KITO PRIVATAUS NEKILNOJAMO TURTO PAEMIMAS
VISUOMENES POREIKIAMS

Vystymo plano rengimo metu, vadovaujantis Planavimo darby programos 9.5 punkto nuostatomis
yra numatytos motyvuotai pagristos vietos ir plotai, reikalingi planuojamos Vilnios TP iSplétimui ir
jrengimui, kuriuose Zzemeé ir kitas privatus nekilnojamas turtas turi biiti paimamas visuomenés poreikiams.

Zemés ir kito privataus nekilnojamo turto paémimas visuomenés poreikiams bus atliekamas po
Vystymo plano patvirtinimo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos zemeés jstatymo VIII skyriaus
nuostatomis.

Vadovaujantis Lietuvos respublikos Zemés jstatymo nuostatomis pagal patvirtintus ,,110 kV elektros
perdavimo linijos Siauriné—Vilnia ir susijusios inZinerinés infrastruktiiros vystymo planas inicijavimo
pagrindu® (toliau — Vystymo planas) vystymo plano sprendinius sekanciuose projekto jgyvendinimo
etapuose bus parengtas zemés ir kito privataus nekilnojamo turto paémimo visuomenés poreikiams
projektas.

Zemé ir kitas privatus nekilnojamas turtas reikalingi projekto jgyvendinimui gali biiti paimami
visuomenés poreikiams vadovaujantis Lietuvos Respublikos zemés jstatymo VIII skyriaus nuostatomis
arba sudarant komercinius sandorius su savininkais dél Zemés ir kito nekilnojamo turto i$pirkimo.

12 PRIEMONES VYSTYMO PLANO IGYVENDINIMO REIKSMINGOMS NEIGIAMOMS
PASEKMEMS APLINKAI ISVENGTI, SUMAZINTI AR KOMPENSUOTI

12.1 lentelé. Priemonés vystymo plano jgyvendinimo reik§mingoms neigiamoms pasekméms
aplinkai iSvengti, sumaZinti ar kompensuoti

Aplinkos

Pasekmiy aplinkai iSvengimo, maZinimo ar kompensavimo priemonés
komponentas

o Siekiant iSvengti pasekmiy planuojamos EPL alternatyvos parinktos taip, kad |
formuojamus inzinerinius koridorius, kuriy ribose nustatomos apsaugos zonos,
nepatekty gyvenamosios, visuomenings ar kitos paskirties pastatai.

e I[Spleiamos Vilnios TP aplink kiekvieng planuojama triuk§ma skleidziantj
jrenginj numatomos triukSmo mazinimo priemonés (slopinimo uZtvarai). Statinio
projektavimo metu gali buti tikslinamas jrenginiy iSdéstymas, jy akustinés
charakteristikos bei triuk§mo mazinimo priemonés. Tokiu atveju biity atliktas
patikslintas  triuk§mo modeliavimas ir skaiiavimai. Patikslinus triukSmo
modeliavimg triuk§mo lygio reikSmés prie artimiausiy gyvenamosios paskirties
aplinky gali skirtis nuo jvertinty Sioje ataskaitoje, taciau bus uztikrinta, kad visais
paros laikotarpiais gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje
Lietuvos higienos normoje HN 33:2026 nustatyti didziausi leidziami triukSmo lygiai
nebiity virsijami.

o Statybos darby metu identifikavus triukSmo padidéjimg jautriose teritorijose (pvz.,
prie gyvenamuyjy pastaty ar visuomeniniy objekty galima taikyti Sias poveikio
mazinimo priemones: triukSmo mazinimo uztvary (laikiny ar mobiliy) jrengima,
statybos darby laiko apribojimag ar grafiky koregavima, siekiant iSvengti triuk§mo
piko metu; vietos bendruomenés informavimg apie numatomus triuk§mingus darbus.
e Konkreciy prevenciniy priemoniy poreikis turéty biiti apsprendziamas 110 kV
elektros perdavimo linijos Siauriné-Vilnia ir susijusios infrastruktiiros atrankos dél
PAYV proceso ar statinio projektavimo (jeigu tai numato teisés aktai) etapu.

Visuomenés
sveikata
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Aplinkos
komponentas

Pasekmiy aplinkai iSvengimo, maZinimo ar kompensavimo priemonés

Materialusis turtas,
socialiné-
ekonominé aplinka

e Zemes sklypuose, patenkanciose j planuojamos infrastruktiiros koridoriy, bus
nustatomi servitutai, sumokant kompensacijas Zemés savininkams Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka bei nustatomi tikines veiklos apribojimai
EPL apsaugos zony ribose.

e Zemés ploty ir juose esan¢io kito nekilnojamo turto jsigijimas, reikalingas
esamos Vilnios TP i§plétimui, gali biiti atliekamas LR teisés akty nustatyta tvarka
paimant zeme visuomenés poreikiams arba sudarant komercinius sandorius dél
zemés ir kito nekilnojamo turto i§pirkimo.

»Natura 2000¢
teritorijos

eTiesiant 110 kV EPL per BAST Neries upé ir 330 kV EPL per BAST Vilnios
apylinkés, uzdaro kryptinio pragrezimo darbai nevykdomi laikotarpiais nuo kovo
15 d. iki birzelio 30 d. ir nuo rugséjo 15 d. iki gruodzio 31 d.

ePozeminiy kabeliy EPL uzdaro klojimo nevykdyti 10 m atstumu nuo Neries ir
Vilnios upiy (ties BAST Neries upé ir BAST Vilnios apylinkés) tdry buveiniy
apsaugai uZztikrinti.

ePozeminiy kabeliy EPL uzdarg klojima po Neries ir Vilnios upémis (ties BAST
Neries upé¢ ir BAST Vilnios apylinkés) vykdyti Sviesiuoju paros metu tdry
trikdymui sumazinti.

oGrieztai laikytis nustatyto EPL jrengimo koridoriaus plocio ties BAST Pavilniy ir
Antakalnio apylinkés, darbus vykdyti tik koridoriuje, o esant poreikiui sandéliuoti
nugremzta asfalta ar kitas susidarancias atliekas, EPL jrengimui reikalingas
medziagas, derlingaji dirvozemio sluoksnj, gruntg ar pan., tai daryti kuo toliau nuo
BAST, uz koridoriaus riby, nesan¢iy BAST puséje.

Saugomos
teritorijos

¢110 kV EPL tiesimo darbai Verkiy regioniniame parke Kalvarijy istoriniame
draustinyje vykdomi uzdaru klojimo budu, numatant dvi kabelio j&jimo/i$éjimo
prieduobes ir vieng prieduobg Sio parko ekologinés apsaugos prioriteto zonoje,
esamos oro EPL apsaugos zonos ribose.

oEPL jrengimas Verkiy regioniniame parke (Kalvarijy istoriniame draustinyje ir
ekologinés apsaugos prioriteto zonoje) bei Pavilniy regioniniame parke (ISkarty
krastovaizdzio draustinyje, Ancuciy krastovaizdzio draustinyje ir rekreacinio
prioriteto zonose) turi buti suderintas su Pavilniy ir Verkiy regioniniy parky
direkcija. EPL statybos darbai gali biiti vykdomi tik gavus direkcijos pritarima,
kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos Specialiyjy zemés naudojimo salygy
istatymo 67 straipsnio 3 dalyje, 69 straipsnio 3 dalyje ir 84 straipsnio 5 dalyje.
oEPL jrengimas Dvarc¢ioniy geomorfologiniame draustinyje turi biiti suderintas

su Dzukijos—Suvalkijos saugomy teritorijy direkcija. EPL statybos darbai gali
biti vykdomi tik gavus direkcijos pritarima, kaip tai numatyta Lietuvos
Respublikos Specialiyjy Zemés naudojimo saglygy istatymo 69 straipsnio 3 dalyje.
eTiesiant 110 kV kabelio EPL per Dvarcioniy geomorfologinj draustinj, darbai
privalo biiti vykdomi taip, kad nebiity keic¢iamos ar suzalojamos reljefo formos,
negali biiti vykdomi misko kirtimai. Kabelio tiesimo trans¢ja, kiti technologiskai
reikalingi darbai ir formuojamos kabelio apsaugos zonos gali biiti vykdomi ir
formuojami tik esamos oro EPL apsaugos zonos ribose. Laikino technikos laikymo,
grunto sandéliavimo ir kitos aikstelés jrengiamos uz geomorfologinio draustinio
riby.

Biologiné jvairoveé

Pasekmiy EB svarbos misky buveinéms ir miskams iSvengimo ir mazinimo

priemonés:

e Vykdant EPL statybos darbus grieztai laikytis nustatyto EPL jrengimo
koridoriaus plocio.
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Aplinkos
komponentas

Pasekmiy aplinkai iSvengimo, maZinimo ar kompensavimo priemonés

e EB svarbos buveiniy gretimybéje nejrengti statybinés technikos ir medziagy
saugojimo aikstelés.

o Teritorijos rekultivacijai negali biiti naudojamas atveztinis gruntas.

e Vykdant pazeistos augalinés dangos atkiirima, neturi buiti naudojami nebiidingy
pries tai augusiai augalijai sékly miSiniai. Teritorija turi buti palikta
savaiminiam atsikfirimui.

oeUz misko Zemés pavertimg kitomis naudmenomis bus sumokama piniginé

kompensacija, kuri jtraukiama j Lietuvos Respublikos valstybés biudzeto pajamas,

taip pat i Bendryjy misky tkio reikmiy finansavimo programa ir naudojama
naujiems miskams jveisti skirtai zemei jsigyti, miSkams jveisti ir kitoms su misky
priezilira, apsauga ir tvarkymu susijusioms Lietuvos Respublikos misky jstatymo

7 straipsnio 2 dalyje nurodytoms priemonéms finansuoti.

ePasirinkti EPL alternatyva, siekiant maksimaliai sumazinti ar iSvengti EB svarbos

misko buveiniy kirtimo.

Pasekmiy teritorijose (nattiralios pievos ir ganyklos, pelkés ir Saltinynai), kuriose

taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos teritorijose iSvengimo ir

mazinimo priemoneés:

oStatybos darbus rekomenduojama pagal galimybes vykdyti pasibaigus augaly

vegetacijai, Saltuoju mety sezonu — nuo lapkric¢io 1 d. iki balandzio 1d.

eTeritorijos rekultivacijai negali bliti naudojamas atveztinis gruntas.

eVykdant pazeistos augalinés dangos atkiirima, neturi biiti naudojami nebiidingy

pries tai augusiai augalijai sékly miSiniai. Teritorija turi biiti palikta savaiminiam

atsikiirimui.

eTeritorijoje ar gretimybéje nejrengti statybinés technikos ir medziagy saugojimo

aikstelés.

Pasekmiy gyviinijai iSvengimo ir mazinimo priemonés:

eZuvis trikdantys (triuk§mingi ar vandens drumstumga keliantys) darbai upése,
kurios yra svarbios lasiSiniy ir kity saugomy zuvy risiy apsaugai ir 25 m atstumu

nuo jy kranty neturéty biiti vykdomi laikotarpiais nuo kovo 15 d. iki birzelio 30 d.

ir nuo rugséjo 15 d. iki gruodzio 31 d.

eTiesiant pozeminiy kabeliy EPL per pavir$inio vandens telkinius taikyti uzdara
kabelio jrengimo technologija.
eSiekiant sumazinti pasekmes planuojamos 110kV EPL I alternatyvos atkarpos

A-C gretimybése stebétam saugomam gyvinui — naktiniam drugiui salpiniam

pelédgalviui (Xylomoia strix) statybos darbus rekomenduojama vykdyti rudenj

arba Ziema.

oPrie§ statybos darbus, kai bus pasirinkta alternatyva, turi biiti biologinés
jvairovés eksperty patikrinta visa numatoma kloti trasa ar ten néra saugomy jautriy
rusiy. Radus saugomas jautrias rusis numatyti poveikj mazinancias priemones.

Pasekmiy saugomoms augaly rasims iSvengimo ir mazinimo priemonés:

ePries statybos darbus, pasirinkus 110 kV EPL I alternatyvos A-C atkarpa, IV

alternatyvos E-F ir F-D atkarpas, III-IV alternatyvy F-D atkarpg, biologinés

jvairovés ekspertai turi jvertinti saugomy augaly rasiy radavietes vegetacijos
laikotarpiu.. Vertinimo metu nustacius saugomy augaly rtsiy buvima, radavieté
turi biti lokalizuota, nustatant ribas ir apsaugos zona. Apsaugos zona parenkama
individualiai, atsizvelgiant ] rusies ekologija, populiacijos dydj, buveinés pobudj,
bet ne mazesné nei 10 m. .

eSaugomy augaly rusiy populiacijos, apimant apsaugos zonas, turi buti aptvertos.
Apsaugos teritorija turi biiti paZyméta aiSkiai matoma tvora ar kuoliukais pries
pradedant darbus.
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Pasekmiy aplinkai iSvengimo, mazZinimo ar kompensavimo priemonés
komponentas
e]vairlis inZineriniai ir su statyba susij¢ objektai (EPL prieduobés, medZiagy
sandéliavimo aikstelés ir kt.) turi buti projektuojami kuo toliau nuo nustatyty
saugomy augaly rii§iy populiacijy.
eVykdant pazeistos augalinés dangos atkiirimg, neturi biiti naudojami nebiidingy
pries tai augusiai augalijai sékly miSiniai. Teritorija turi biiti palikta savaiminiam
atsikiirimui.
eStatybos darbus rekomenduojama pagal galimybes vykdyti pasibaigus augaly
vegetacijai, Saltuoju mety sezonu — nuo lapkri¢io 1 d. iki balandzio 1 d.
o Pries statybos darby pradzig derlingas dirvoZzemio sluoksnis nukasamas ir
laikinai saugomas, o uzbaigus statybos darbus dirvoZemis sugrazinamas j buvusj
pazeistg plota atstatant buvusig teritorijos bukle.
o Susidariusios statybinés atlickos bus pasalintos, taip minimizuojant galima
cheminj poveikj dirvozemiui.
DirvoZemis e Statybos darbai vykdomi tik techniskai tvarkingomis priemonémis, taip

iSvengiant galimos cheminés (avarinés) tarSos i§ mobiliyjy transporto priemoniy
ir jrenginiy.

e VirSutinio dirvozemio struktiiros atstatymas suariant (ar kitaip supurenant)
uzbaigus statybos darbus.

Vandens telkiniai

o Siekiant iSvengti galimy statybos darby pasekmiy pavirsinio vandens telkiniams
statybinés technikos aikstelés ir laikini privaziavimo keliai neturi biiti jrengiami
vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostose ir arCiau kaip 25 m iki vandens
telkinio kranto.

o Tiesiant pozeminiy kabeliy EPL per vandens telkinius numatoma uzdaro kabelio
jrengimo technologija.

e Statinio projekto rengimo etape paaiskéjus, kad pozeminiy kabeliy jrengimas
pazeisty esamas melioracijos sistemas, turi biiti rengiamas atskiras melioracijos
sistemy pertvarkymo/atstatymo projektas.

Oras

e Statybos metu turi biiti naudojami tik techniskai tvarkingi mechanizmai.

e Statybos darby metu, tuo laikotarpiu, kai oro salygos gali sglygoti dulkétuma,
statybines atliekas iSvezti tiktai uzdaros transporto priemonése — atviras atliekas
vezti draudziama.

e Siekiant sumazinti dulkéjimg keliuose Salia gyvenamuyjy teritorijy sausuoju
laikotarpiu, kai yra fiksuojamas padidéjes dulkétumas, keliai turi bati laistomi.

e Automobiliy ratai prie$ iSvaziuojant i§ statybos teritorijos turi biiti valomi ir
plaunami.

e EPL alternatyvy jgyvendinimo metu turi biiti laikomasi statybos, eksploatavimo
darbus reglamentuojanciy teisés akty nuostaty.

KraStovaizdis

e Jrengus elektros perdavimo linija teritorija turi biiti sutvarkoma, dirvozemis i§
iSkasty viety grazinamas atgal, atlickama rekultivacija, laikini privaziavimo keliai
iSardomi.

e Zemés pavirSiaus lygis turi biiti atstatomas j pirmine biikle panaudojant vietovei
bldingg augalinj sluoksnj.

e Tiesiant EPL misko teritorijose iSlaikyti esamas miS§ko proskynas jy nedidinant.
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Pasekmiy aplinkai iSvengimo, maZinimo ar kompensavimo priemonés
komponentas

e Siekiant iSvengti neigiamy pasekmiy kultliros paveldui EPL alternatyvos
suplanuotos apeinant registruoty kultliros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas,
isskyrus EPL I alternatyva, kuri numatyta esamos 110 kV EPL oro linijos Siaurin¢
— Vilnia inZineriniame koridoriuje.

e Numatomy zemés kasimo darby (prieduobiy) vietoje Vilniaus Kalvarijy
komplekso (4097) teritorijoje bei Neries krantuose iki 200 m atstumu nuo kranto
linijjos | sausumos pus¢ (Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2022
»Archeologinio kultiiros paveldo tvarkyba®, punktas 19.2.2.) reikalinga atlikti
zvalgomuosius archeologinius tyrimus. Siy tyrimy apimtys priklauso nuo
numatomy zemés judinimo darby kiekiy.

o Kadangi pozeminiy kabeliy EPL tiesimo darbai apims didesng nei 5 ha bendro
ploto teritorija, todél jy vietoje vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultiiros
ministro 2011 m. rugpjiicio 16 d. jsakymu Nr.JV-538 patvirtinto PTR 2.13.01:2022
»Archeologinio kultiiros paveldo tvarkyba® punktu 7.8 statybos darby metu
Kultiiros paveldas nuimant virSutinio dirvoZemio sluoksnj bus reikalinga atlikti archeologinius
tyrimus. Sprendimg dél archeologiniy tyrimy tikslingumo priima Moksliné
archeologijos komisija, remdamasi tyréjo surinkta ir kompleksiSkai jvertinta
informacija. Archeologas, jvertings projektuojamy darby apimtis, ankstesniy
tyrimy duomenis, istorinius Saltinius ir kitg reikSmingg informacijg, gali nustatyti,
kad archeologiniai tyrimai néra tikslingi. Tokiu atveju parengiama archeologinio
paveldo tyrimy butinybés jvertinimo pazyma, kuri teikiama svarstyti Mokslinei
archeologijos komisijai, priimanciai galutinj sprendima.

e Vykdant EPL atramy jrengimo darbus susijusius su Zzemés kasimu, jeigu biity
atrasta archeologiniy radiniy, apie tai turi biiti praneSama savivaldybés
paveldosaugos padaliniui, kuris informuoja kultiiros paveldo departamentg.
Atsizvelgiant | galimg poveikj Vilniaus Kalvarijy komplekso KryZziaus keliui (un.
kodas Kultiiros vertybiy registre 26695) turi biiti jvertintos Sventiniy renginiy ir
eiseny datos, kad iSvengti EPL statybos darby $iy renginiy metu.

13 VISUOMENES INFORMAVIMAS

Planavimo procesas vykdomas Topografijos, inZinerinés infrastruktiiros, teritorijy planavimo ir
statybos elektroniniy varty informacinés sistemos portale TPS ,,Vartai* (https://www.planuojustatau.lt),
TPD Nr. S-VT-13-24-387.

Apie teritorijy planavimo dokumento rengimo procesg visuomené informuojama ir jame dalyvauja
Teritorijy planavimo jstatymo ir LRV nustatyta tvarka.

Remiantis LRV 1996 m. rugséjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (2013 m. gruodzio 18 d. nutarimo Nr. 1267
redakcija) patvirtintais Visuomenés informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dél
teritorijy planavimo nuostatais teritorijy planavimo dokumenty rengimo vieSinimg sudaro Sios
procediiros:

e informacijos teikimas visuomenei apie teritorijy planavimo pradzig ir planavimo tikslus,
planavimo darby programa, kurioje nurodoma, ar bus atlickamas SPAV;

¢ informacijos teikimas visuomenei apie parengta teritorijy planavimo dokumenta, susipazinimo
su parengto teritorijy planavimo dokumento sprendiniais (tame tarpe ir SPAV ataskaita) vieta
ir tvarka;

e informacijos teikimas visuomenei apie vieSinimo procediiras
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pasitlymy teikimas ir nagrinéjimas:

pasitlymai dél teritorijy planavimo dokumenty planavimo organizatoriui teikiami rastu ir (ar)
LR teritorijy planavimo dokumenty rengimo ir teritorijy planavimo proceso valstybinés
prieziiiros informacinéje sistemoje visg teritorijy planavimo dokumenty rengimo laikg iki
vieSo svarstymo pabaigos, vieSo svarstymo metu pasiiilymai teikiami ir zodziu;

visus gautus pasitilymus planavimo organizatorius registruoja ir kartu su teritorijy planavimo
dokumento rengéju iSnagrinéja, apsvarsto, jvertina ir priima arba atmeta;

planavimo organizatorius, iSnagrinéjes visuomenés pateiktus pasitlymus dél teritorijy
planavimo dokumenty, parengia priimty ir motyvuotai atmesty pasitilymy apibendrinimo
medziagg su paaiSkinimais, kaip atsizvelgta j visuomenés nuomong; visuomenés dalyvavimo
ataskaita, visuomeneés pasiiilymy ir atsakymy j juos kopijas kartu su parengtais teritorijy
planavimo dokumentais planavimo organizatorius teikia teritorijy planavimo dokumentg
tikrinanciai institucijai.

12.1. lentelé Teritorijos analizei naudojami duomenuy Saltiniai

Eil. Duomel.lq.bazes Naudoti duomenys Duomeny teikéjas
Nr. pavadinimas
Saugomy teritorijy valstybés Saugomos ter}‘t OTyos, Valstybiné saugomy teritorijy
L kadastras »Natura 2000 BAST tarnyba prie LR AM
ir PAST ybap
Europos Bendrijos svarbos Natu?? llqs buve.lnes Gamtos tyrimy centro Botanikos
2. o . (miskai, pelkés, ..
natiiralios buveinés . institutas
pievos)
» Misky grupés, kertinés . «
3. Misky kadastro duomenys mitko buveines VI ,,Registry centras
4 Kulttros vertybiy registras ob%ﬁi:ilriis' in::lilO 0s Kulturos paveldo departamentas
. ybry reg ) Ju apsaug prie LR KM
Zonos
Pastatai, uzstatytos
Georeferencinio pagrindo ti{;;(zlréjn (;S‘;elilili)ri?;isj
5. kadastro erdviniy duomeny inerines ’ LR AM
rinkinys (GPRK) infrastrukttiros
objektai
. . . Naudingyjy iSkaseny | Lietuvos geologijos tarnyba prie LR
6. Zemes gelmiy registras telkiniai (su ribomis) AM
PavirSinio vandens
7 Upiy, ezery ir tvenkiniy telkiniai, jy apsaugos
' kadastras zonos ir pakranciy Aplinkos apsaugos agentiira
apsaugos juostos
. Patvirtinti ir rengiami
8. TPD registras teritorijy planavimo VTPSI prie LR AM
dokumentai
9. GEOPORTAL.LT pagal poreikj V3l Statybos sektoriaus vystymo
agentura
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Eil. Duomenu bazés . gy
. Naudoti duomenys Duomeny teikéjas
Nr. pavadinimas
Nekilnojamo turto kadastras
10. ir registras bei atviri pagal poreikj VI ,,Registry centras*
duomenys

11.

Saugomy risiy informaciné
sistema (SRIS)

Saugomy rusiy
(augalai, grybai, LR AM
gyviinai) radavietés

Lietuvos Respublikos
12. nacionalinis kraStovaizdzio
tvarkymo atlasas

Krastovaizdzio

tvarkymo zonos LR AM

14 PRIEDAI

Vystymo plano koncepcijos EPL alternatyvy brézinys, M 1:20 000, 1 lapas.
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